
 

 

 

  

 

 

Kaunas 

 

 

Statytojas/užsakovas 
LITGRID AB,  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius/ 
UAB LT Energija,  Jonalaukio km., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos rajonas 

  

Projektinių pasiūlymų 
rengėjas 

UAB Iremas filialas Projektų centras,  Vytauto pr. 23, Kaunas 44352 
UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262 Kaunas 

  

Statinio projekto 
pavadinimas 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP (330 kV skirstyklos),  Tilžės 
pl.8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. naujos statybos projektas 

  

Adresas Tilžės pl.8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. 

  

Statinio projekto Nr. 654P53-01-PP 

  

Sutarties numeris Nr. C-19-654/P-097 PR/K 

  

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

  

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai (Elektros tinklai) 

  

Statybos rūšis Nauja statyba 

  

Statinio pavadinimas 30/330 kV Piktupėnų VE TP. LITGRID AB dalis 

  

Statinio  projekto etapas Projektiniai pasiūlymai 

  

Statinio  
projekto dalis Projektiniai pasiūlymai 

Bylos (segtuvo) 
žymuo PP 

Segtuvas 1 

Bylos pavadinimas Projektiniai pasiūlymai 
Bylos laida 0 
Bylos  
išleidimo data 2023-01-03 

     

Įmonė  Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas 

     

UAB Projektų centras 

Direktorius Linas Kuzminas   

Statinio projekto 
vadovo asistentė 

Mantas Žiulpa   

UAB Energetikos 
projektavimo institutas 

 

Direktorius Martynas Petravičius   

Statinio projekto 
vadovas 

Martynas Petravičius 36158  

Statinio projekto 
vadovo asistentas 

Darius Balakauskas   
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1 TURINYS 
 

 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Psl. 

1.  Turinys  2 

2.  Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis 3 

3.  Statinio projekto paruošimui naudojamos programinės įrangos žiniaraštis 5 

4.  Privalomųjų dokumentų projektui rengti ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas 6 

5.  Bendrieji statinio rodikliai 10 

6.  Aiškinamasis raštas 15 

7.  Brėžiniai 23 

8.  Priedai  
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2022.12.30 Viešinimui 

Laida Išleidimo 
data 

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 
 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP (330 
kV skirstyklos),  Tilžės pl.8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių 

sav. naujos statybos projektas 

 PV asist. Mantas Žiulpa  

Atestato 

Nr. 

 

Vėjo elektrinės 

36158 PV Martynas Petravičius  

Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

 PV asist. Darius Balakauskas  
0 

    

LT LITGRID AB / UAB „LT Energija“ 654P53-01-PP.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

 

2 STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 
Nr. 

Tekstiniai dokumentai 

654P53-01-PP.BSŽ 2 0 
Statinio projekto bylos (segtuvo) 
sudėties žiniaraštis 

 
 

654P53-01-PP.BD 5 0 Bendrieji duomenys  
 

654P53-01-PP.BSR 5 0 Bendrieji statinio rodikliai  
 

654P53-01-PP.AR 8 0 Aiškinamasis raštas  
 

Grafiniai dokumentai 

654P51-01-TP-
SP.B-01 

1 0 Situacijos planas  
 

654P51-01-TP-
SP.B-02 

1 0 Sklypo planas (M 1:1000)  
 

654P51-01-TP-
SP.B-03 

1 0 Sklypo aukščių planas (M 1:500)  
 

654P51-01-TP-
SP.B-04 

1 0 
Sklypo aplinkotvarkos planas (M 
1:500) 

 
 

654P51-01-TP-
SP.B-05 

1 0 
Suvestinis inžinerinių tinklų planas (M 
1:500) 

 
 

654P-01-TP-SA.B-
01 

1 0 
330 kV skirstyklos valdymo pulto 
pastato planas 

 
 

654P-01-TP-SA.B-
02 

1 0 
330 kV skirstyklos valdymo pulto 
pastato pjūvis 
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654P53-01-PP.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

654P-01-TP-SA.B-
03 

1 0 
330 kV skirstyklos valdymo pulto 
fasadai “1-2” ir “A-B” 

 
 

654P-01-TP-SA.B-
04 

1 0 
330 kV skirstyklos valdymo pulto 
pastato fasadai “2-1“ ir “B-A“ 

 
 

654P-01-TP-SA.B-
05 

1 0 
330 kV skirstyklos valdymo pulto 
pastato stogo planas ir durų žiniaraštis 

 
 

654P51-01-TP-E.B-
01 

1 0 Vienlinijinė schema  
 

654P51-01-TP-E.B-
02 

1 0 330 kV skirstyklos planas  
 

654P51-01-TP-E.B-
17 

1 0 
Pastotės atvirosios skirstyklos 
vizualizacija 

 
 

Pridedami dokumentai 

Priedas Nr.1 2 0 Projektavimo užduotis  
 

Priedas Nr.2 2 0 
VĮ Registrų centras. Nekilnojamojo 
turto registro centrinio duomenų banko 
išrašas 

 
 

Priedas Nr.3 1 0 Kadastro žemėlapio ištrauka  
 

Priedas Nr.4 2 0 Žemės sklypo planas  
 

Priedas Nr.5 2 0 Žemės sklypo kadastro duomenys  
 

Priedas Nr.6 12 0 
Užstatymo teisės (superficies) sutartis 
Nr. 9723 

 
 

Priedas Nr.7 12 0 
Užstatymo teisės (superficies) sutartis 
Nr. 9711 

 
 

Priedas Nr.8 16 0 Servituto sutartis  
 

Priedas Nr.9 1 0 
UAB „LT Energija“ įgaliojimas Nr.1-
5/26-20/01, 2020-01-20 

 
 

Priedas Nr.10 1 0 
UAB „IREMAS“ filialas Projektų 
centras įgaliojimas Nr.4.26-20-003, 
2020-01-28 

 
 

Priedas Nr.11 2 0 
UAB Energetikos projektavimo 
institutas. Įgaliojimas Nr.20-1/009, 
2022-01-30 

 
 

Priedas Nr.12 1 0 
UAB Energetikos projektavimo 
institutas. Įsakymas dėl projekto vadovo 
ir projekto dalies vadovų paskyrimo 

 
 

Priedas Nr.13 1 0 
PV D. Balakausko kvalifikacijos 
atestato Nr.21188 kopija 

 
 

Priedas Nr.14 1 0 
AA M. Michaliunjo kvalifikacijos 
atestato Nr.A1338 kopija 
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2022.12.30 Viešinimui 

Laida Išleidimo 
data 

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 
 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP (330 
kV skirstyklos),  Tilžės pl.8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių 

sav. naujos statybos projektas 

 PV asist. Mantas Žiulpa  

Atestato 

Nr. 

 

Vėjo elektrinės 

36158 PV Martynas Petravičius  

Bendrieji duomenys 

Laida 

 PV asist. Darius Balakauskas  
0 

    

LT LITGRID AB / UAB „LT Energija“ 654P53-01-PP.BD 

Lapas Lapų 

1 5 

 

 
 
3  STATINIO PROJEKTO PARUOŠIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

ŽINIARAŠTIS 
 

Eil.
Nr.     

Dokumento numeris, 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. PP bylai paruošti Microsoft Office 2019  

2. Autodesk AutoCAD 2020  
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654P53-01-PP.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 5 0 

 

 
4  PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

Projektiniai pasiūlymai parengti pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui ir 

pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus: 

 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

 Nr. XII-2573 LR Statybos įstatymas. Suvestinė nuo 2021-11-01  

 Nr. I-2223 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. Suvestinė nuo 2021-
11-01 

 

 Nr. IX-1983 LR Žemės įstatymas. Suvestinė nuo 2021-11-01  

 Nr. I-1120 
LR Teritorijų planavimo įstatymas. Suvestinė redakcija 
2018-11-01 

 

 Nr. IX-1004 
LR Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas. 
Suvestinė nuo 2021-11-01 

 

 Nr. XIV-348 
LR Elektroninių ryšių įstatymas. Suvestinė nuo 2021-
08-02 

 

 Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

 STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas  

 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

 STR 1.02.01:2017  
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 
tvarkos aprašas 

 

 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

 STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 

 STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.  

 STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 

 Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 
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654P53-01-PP.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

3 5 0 

 

 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

 STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas. 
 

 STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.  

 STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.  

 STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  

 STR 2.01.01(2):1999  ESR. Gaisrinė sauga  

 STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukšmo.  

 STR 2.01.06:2009 
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 
nuo žaibo 

 

 STR 2.01.07:2003  
Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 
triukšmo 

 

 STR 2.02.07:2012 
   Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. 

Pagrindiniai reikalavimai 
 

 STR 2.03.02:2005 
Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų 
tvarkymas 

 

 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos  

 STR 2.05.05:2005 
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 
projektavimas 

 

 STR 2.05.08:2005 
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 
nuostatos 

 

 STR 2.06.04:2014 
Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai 

 

  
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Priimta 
v.ž. 20101207  Nr1-338) 

 

 STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

 Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

 LST 1569:2012/P:2018 
Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 

ženklai 
 

 
RSN 156-94, Suvestinė 
redakcija 2002-10-05 

Statybinė klimatologija.  

 
EĮĮT, Suvestinė 

redakcija 2019-01-01 
Elektros įrenginių įrengimo taisyklės.  

 
EETET, Suvestinė 

redakcija 2016-02-11 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės  

 
ETAT,  

Suvestinė redakcija 
2013-07-01 

Elektros tinklų apsaugos taisyklės  

 
ELIĮT,   

Suvestinė redakcija 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės  
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654P53-01-PP.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

4 5 0 

 

 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

2018-11-01 

 
ETNT, 

Suvestinė redakcija 
2019-01-24 

Elektros tinklų naudojimo taisyklės  

 
SPTPEĮĮT - 2013-03-

05 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės 

 

 AEĮĮT - 2011-02-03 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės  

 GEĮĮT - 2012-01-02 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės     

 EĮRAAĮT - 2011-05-27 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklės   

 

 
SPEĮĮT, 

Suvestinė redakcija 
2015-05-22 

Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės 

 

 
Nr.1-312, Suvestinė 

redakcija 2018-11-01 
Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika  

 
ST 1001192.03:2002/ 

2074851.01:1999 
Žemės kasimo, gerbūvio tvarkymo darbai.  

 
ST 1001192.06:2002/ 

2074851.04:1999 
Šviesolaidinių kabelių tiesimas.  

 
ST 1001192.04:2002/ 

2074851.02:1999 
Ryšių kanalizacijos klojimas  

 
ST 1001192.08:2002/ 

2074851.06:1999 
Vidaus ryšių tinklų montavimas  

 
LST EN 50085-
1:2005/A1:2013 

 

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos, 
skirtos elektriniams įrenginiams. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai 

 

 
LST EN 50085-2-
1:2007/A1:2012 

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos 
elektrai įrengti. 2-1 dalis. Kabelių dėžinių kanalų ir 
kabelių kanalų sistemos, montuojamos ant sienų ir lubų 

 

 
LST EN 50085-2-

4:2009 
 

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos 
elektrai įrengti. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, 
keliami eksploatacinių kištukinių lizdų dėžutėms 

 

 
LST EN 61537:2007 

 
Kabelių tvarkyba. Kabelių lovių ir kabelių kopėčių 
sistemos (IEC 61537:2006) 

 

 LST EN50131 
Pavojaus signalizavimo sistemos.Įsibrovimo pavojaus 
signalizavimo sistemos 

 

 LST EN50133 
Pavojaus signalizavimo sistemos. Patekimo valdymo 
sistemos saugumui laiduoti 

 

 LST EN50136 
Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų 
perdavimo sistemos ir įrenginiai 

 

 
LST EN 50173-
1+AC:2003 

Informacijos technologija. Bendrosios paskirties 
kabelių sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir 
biurų aplinka    
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654P53-01-PP.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

5 5 0 

 

 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

 IEC 62305-4:2006 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų  

 
Suvestinė redakcija 
nuo 2018-07-01, 
Nr.D1-637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės  

 

2003 07 01 Nr. IX-
1672, suvestinė 
redakcija nuo 2018-
07-01 iki 2019-06-30 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  

 
Nr.A1-22/D1-34, 
Suvestinė redakcija 
2009-05-27 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai  

 
Nr.102, Suvestinė 
redakcija 2005-10-21 

Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai  

 Įsakymas Nr.A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės  

 V.Ž. 2010, Nr.3-128 Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės  

 
V.Ž. 2006, Nr.116-

4417 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant 
krovinius rankomis 

 

 V.Ž. 2005, Nr.53-1804 
Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos 
nuostatai 

 

 
V.Ž. 2009, Nr.49-

1997 
Kelių transporto priemonių valstybinės techninės 
apžiūros atlikimo taisyklės 

 

 
V.Ž. 2005, Nr.49-

1627 
 

Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės 
Lietuvos Respublikos keliuose taisyklės 

 

 
V.Ž. 2010, Nr.6-284 

 
Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklės 

 

 
V.Ž. 2008, Nr.24-876 

 
Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, 
išdėstymo ir tvirtinimo taisyklės 

 

  
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr.305/2011 

 

  
LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji 
įforminimo reikalavimai“ 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2022.12.30 Viešinimui 

Laida Išleidimo 
data 

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 
 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP (330 
kV skirstyklos),  Tilžės pl.8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių 

sav. naujos statybos projektas 

 PV asist. Mantas Žiulpa  

Atestato 

Nr. 

 

Vėjo elektrinės 

36158 PV Martynas Petravičius  

Bendrieji statinio rodikliai 

Laida 

 PV asist. Darius Balakauskas  
0 

    

LT LITGRID AB / UAB „LT Energija“ 654P53-01-PP.BSR 

Lapas Lapų 

1 5 

 

5. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. sklypo plotas (subnuoma) m2 30000  

2. sklypo užstatymo intensyvumas  % 0,65  

3. sklypo užstatymo tankumas % 0,73  

4. LITGRID AB subnuomos sklypo dalis m2 17874  

II. PASTATAI 

2.1. Negyvenamieji pastatai:  

2.1.1. 330 kV skirstyklos valdymo pulto pastatas, skirtas 330 
kV skirstyklos įrenginių valdymo ir signalizacijos bei jų 
maitinimo įrenginių talpinimui, pastatas (surenkamas iš 
gamykloje pagamintų modulių) 

  

 

2.1.1.1. bendrasis plotas m2 195  

2.1.1.2. naudingasis plotas m2 195  

2.1.1.3. pastato tūris m³ 667  

2.1.1.4. aukštų skaičius vnt. 1  

2.1.1.5. pastato aukštis m 5,89  

2.1.1.6. energinio naudingumo klasė     

2.1.1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė     

2.1.1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

2.1.1.9. Kiti papildomi pastato rodikliai    
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654P53-01-PP.BSR 

Lapas Lapų Laida 

2 5 0 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

4.1. 330kV skirstyklos statiniai (330 kV įtampos elektros 
perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai), skirti 
330 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir 
veikimo užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – 
perdavimo elektros tinklai), ypatingasis. Nauja statyba: 

  

 

4.1.1. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
jungtuvų) 

  
 

4.1.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 18  

4.1.1.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.1.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,4*  

4.1.2. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
skyriklių su 2 įžeminimo peiliais) 

  
 

4.1.2.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 12  

4.1.2.2. inžinerinio statinio plotis m 3,2*  

4.1.2.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,5*  

4.1.3. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
skyriklių su 1 įžeminimo peiliu) 

  
 

4.1.3.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 24  

4.1.3.2. inžinerinio statinio plotis m 3,2*  

4.1.3.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,5*  

4.1.4. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
srovės transformatorių) 

  
 

4.1.4.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 18  

4.1.4.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.4.3. inžinerinio statinio aukštis m 4,6*  

4.1.5. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
įtampos transformatorių) 

  
 

4.1.5.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 12  

4.1.5.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.5.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,5*   

4.1.6. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
atraminių izoliatorių) 

  
 

4.1.6.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 25  

4.1.6.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6*  

4.1.6.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,5*  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

4.1.7. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
viršįtampių ribotuvų) 

  
 

4.1.7.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 18  

4.1.7.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.7.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,5*  

4.1.8. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV ryšio 
kondensatorių) 

  
 

4.1.8.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.1.8.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.8.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,5*  

4.1.9. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
šyninio portalo su žaibolaidžiu) 

  
 

4.1.9.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.9.2. inžinerinio statinio plotis m 9,0*  

4.1.9.3. inžinerinio statinio aukštis m 26,5*  

4.1.10. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
šyninio portalo) 

  
 

4.1.10.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

4.1.10.2. inžinerinio statinio plotis m 9,0*  

4.1.10.3. inžinerinio statinio aukštis m 13,0*  

4.1.11. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
šyninio portalo – dvigubas) 

  
 

4.1.11.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.11.2. inžinerinio statinio plotis m 32,0*  

4.1.11.3. inžinerinio statinio aukštis m 26,5*  

4.1.12. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
šyninio portalo – dvigubas) 

  
 

4.1.12.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 6  

4.1.12.2. inžinerinio statinio plotis m 32,0*  

4.1.12.3. inžinerinio statinio aukštis m 26,5*  

4.1.13. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
šyninio portalo su žaibolaidžiu) 

  
 

4.1.13.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.13.2. inžinerinio statinio plotis m 16,0*  

4.1.13.3. inžinerinio statinio aukštis m 26,5*  
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Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

4.1.14. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
linijinio portalo) 

  
 

4.1.14.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.1.14.2. inžinerinio statinio plotis m 18,0*  

4.1.14.3. inžinerinio statinio aukštis m 29,7*  

4.1.15. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
juntuvų aikštelės) 

  
 

4.1.15.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 18  

4.1.15.2. inžinerinio statinio plotis m 0,9*  

4.1.15.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,5*  

4.2. Lietaus nuotekų tinklai (330 kV skirstykla), skirti 330 
kV skirstyklos lietaus vandens surinkimui ir melioracijos 
sistemų rinktuvų apėjimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – 
nuotekų šalinimo tinklų), nesudėtingasis. Nauja statyba: 

  

 

4.2.1. inžinerinių tinklų ilgis m 56*  

4.2.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110  

4.2.3. inžinerinių tinklų ilgis m 239*  

4.2.4. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200  

4.3. Lietaus nuotekų tinklai (330 kV skirstykla), skirti 330 
kV skirstyklos lietaus vandens surinkimui ir melioracijos 
sistemų rinktuvų apėjimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – 
nuotekų šalinimo tinklų), neypatingasis. Nauja statyba 

  

 

4.3.1. inžinerinių tinklų ilgis m 87*  

4.3.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 250  

V. KITI STATINIAI 

5.1. Kiti inžineriniai statiniai – Tvora, (metalinio tinklo su 
metaliniais stulpeliais, cokoliu, vartais ir varteliais), kiti 
inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. 
Nauja statyba: 

  

 

5.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.1.2. inžinerinio statinio ilgis m 593*  

5.1.3. inžinerinio statinio aukštis m 1,8  

5.2. Kiti inžineriniai statiniai – Vidaus keliai (330kV 
skirstyklos dangos: keliai privažiavimui prie naujų įrenginių), 
kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), nesudėtingasis. 
Nauja statyba. Medžiaga – asfaltas. 

  

 

5.2.1. inžinerinių statinių plotas m2 2400*  
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vienetas 
Kiekis Pastabos 

5.3. Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelės (330kV skirstyklos 
dangos: trinkelės po 330kV jungtuvų aikštelėmis, nuogrindos 
prie pastato, prie vartelių), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – 
kiemo), nesudėtingasis. Nauja statyba. Medžiaga – trinkelės. 

  

 

5.3.1. inžinerinių statinių plotas m2 215*  

5.4. Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelės (330kV skirstyklos 
dangos: skaldos danga po 330kV įrenginiais), kiti inžinieriniai 
statiniai (paskirtis – kiemo), nesudėtingasis. Nauja statyba. 
Medžiaga – skalda. 

  

 

5.4.1. inžinerinių statinių plotas m2 7160*  

5.5. 330kV skirstyklos kabeliniai kanalai. Paskirtis - Kiti 
inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), nesudėtingasis. Nauja 
statyba. 

  
 

5.5.1. inžinerinių tinklų ilgis m 536*  

5.5.2. inžinerinio statinio plotis m 1  

 
Pastaba: 
*- rodiklio matmenys gali skirti, priklausomai nuo tiekiamos įrangos gabaritinių matmenų. Tikslinami darbo projekte. 

 
 

 

Statinio projekto vadovas: 
Darius Balakauskas                      Atestato Nr. 21188 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2022.12.30 Viešinimui 

Laida Išleidimo 
data 

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 
 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP (330 
kV skirstyklos),  Tilžės pl.8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių 

sav. naujos statybos projektas 

 PV asist. Mantas Žiulpa  

Atestato 

Nr. 

 

Vėjo elektrinės 

36158 PV Martynas Petravičius  

Aiškinamasis raštas 

Laida 

 PV asist. Darius Balakauskas  
0 

    

LT LITGRID AB / UAB „LT Energija“ 654P53-01-PP.AR 

Lapas Lapų 

1 8 

 

 
5. AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

BENDRIEJI DUOMENYS 

Žemės sklypo adresas: Pagėgių sav., Pagėgių sen., Birštoniškių k., Tilžės pl.8A. 
Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-5101-9922. 
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita. 
Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 
Žemės sklypo plotas: 3 ha. 
Sklype esantys ir būsimi pastatai ir inžineriniai statiniai: išvardinti žemiau šiame skyriuje. 
Sklype esantys želdiniai: Sklype esamų želdinių nėra. 
Esami vandens telkiniai: Sklype vandens telkinių nėra.  
Apsaugos zona: sutampa su pastotės tvora. 
Ekologinė situacija: Sklypo ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar 

aplinkai pavojingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos objektų. 
Sklypo gretimybės: Sklypas yra neužstatytoje teritorijoje (žemiau esančiame paveiksle 

pažymėtas žalia vėliavėle). 
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Techninis projektas „Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP,  Tilžės pl. 
8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. naujos statybos projektas“ parengtas vadovaujantis 
LITGRID AB prijungimo sąlygomis ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais dokumentų reikalavimais. 
Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių teisių, kaip numatyta LR įstatymų 
nustatyta tvarka. 

Transformatorių pastotės statyba numatyta dėl vėjo jėgainių prijungimo į LITGRID AB 
perdavimo tinklus. 

Bendras kompleksas sudarytas iš statinių: 
1. Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP (330 kV 

skirstyklos),  Tilžės pl. 8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. naujos statybos 
projektas. 

2. Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės), Trakininkų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., 
naujos statybos projektas. VE dalis (40 statinių). 

3. Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP (T-1, T-2, 30 kV 
skirstyklos),  Tilžės pl. 8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. naujos statybos 
projektas. 

4. Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30 kV kabelių ir šviesolaidinių linijų Pagėgių sav. 
naujos statybos projektas. 

5. 30/330 kV Piktupėnų VE TP prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 
tinklų naujos statybos projektas. 

6. Susisiekimo komunikacijos, nuovažų nuo A12 kelio, Pagėgių sav., Pagėgių sen., 
Birštoniškių k. rekonstravimas. 

7. Susisiekimo komunikacijos, vietinės reikšmės kelių Pagėgių sav., Pagėgių sen., 
Birštoniškių k. rekonstravimas. 

 
Šiuo statinio projektu statoma: 
 
Šiame techniniame projekte pateikiami statinių sprendiniai: 

I. Nauja statyba, kuriems bus gaunamas statybą leidžiantis dokumentas: 

1. 330 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, įrenginių pamatai su 
metalinėmis atramomis), skirti 330 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir 
veikimo užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklų), ypatingasis. Nauja 
statyba.  

2. 330 kV skirstyklos modulinis valdymo pulto pastatas, skirtas 330 kV skirstyklos įrenginių 
valdymo ir signalizacijos bei jų maitinimo įrenginių talpinimui, pastatas (surenkamas iš 
gamykloje pagamintų modulių), negyvenamas (paskirtis – gamybos pramonės, energetikos 
pastatai: energijos perdavimui naudojami pastatai), neypatingasis, matmenys 17,9x11,0 m 
(ašyse), aukštis iki 5,89 m. Nauja statyba. Pastate montuojami kintamosios ir nuolatinės 
srovės skydai, relines apsaugos ir valdymo įrenginių spintos, teleinformacijos surinkimo ir 
perdavimo įrenginių bei telekomunikacijų ir apsauginės, gaisro ir video apsaugos įrenginių 
spintos. 

3. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai (naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimas 
pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. Neypatingasis. Nauja statyba. 
 

II. Nauja statyba, nesudėtingi statiniai, kuriems statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, 
nes statyba vykdoma kaimiškoje vietoje: 
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1. Tualetas (gelžbetoninis), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės 
nesudėtingasis. Nauja statyba. 

2. Tvora (išorinė, metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, cokoliu, vartais ir varteliais), 
kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba.  

3. 330kV skirstyklos kabelių kanalai, kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės 
nesudėtingasis. Nauja statyba. 

4. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai (naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimas 
pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. II grupės nesudėtingasis. Nauja statyba. 

5. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai (naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimas 
pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba. 

6. Kiti inžineriniai statiniai – Vidaus keliai (330kV skirstyklos dangos: keliai privažiavimui 
prie naujų įrenginių), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės 
nesudėtingasis. Nauja statyba. Medžiaga – asfaltas. 

7. Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelės (330kV skirstyklos dangos: trinkelės po 330kV 
jungtuvų aikštelėmis, nuogrindos prie pastato, prie vartelių), kiti inžinieriniai statiniai 
(paskirtis – kiemo), II grupės nesudėtingasis. Nauja statyba. Medžiaga – trinkelės. 

8. Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelės (330kV skirstyklos dangos: skaldos danga po 330kV 
įrenginiais), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės nesudėtingasis. Nauja 
statyba. Medžiaga – skalda. 

9. Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelės (330kV skirstyklos dangos: betoninė aikštelė po 
generatoriumi), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės nesudėtingasis. 
Nauja statyba. 

Vietovės trumpa charakteristika 
 
Objektas yra Pagėgių savivaldybėje, Pagėgių sen. 
Klimatiniai duomenys 

 vidutinė metinė oro temperatūra + 6,8 º C                                       (2.1 lentelė); 
 absoliutus oro temperatūros maksimumas + 34,3º C                         (2.2 lentelė); 
 absoliutus oro temperatūros minimumas – 34,2º C                            (2.3 lentelė); 
 santykinis oro metinis drėgnumas – 82%                                           (3.2 lentelė); 
 maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 90 cm (9.1 lentelė); 

 

Planinis sprendimas 

 
Piktupėnų VE TP projektuojama remiantis Pagėgių bendrojo plano sprendiniais:  
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Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrasis planas numato, kad 330kV skirstyklos teritorija 
patenka į teritoriją, kurioje plėtra suplanuota ir reikalinga (esančios, suplanuotos infrastruktūros 
panaudojimui). Užstatymo statinių aukštis neribojamas. 
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Pagal LR Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planą ir Pagėgių savivaldybės teritorijos 
kraštovaizdžio vizualinės raiškos ypatumus, statomos 330kV skirstyklos sklypas patenka į V0H3-c 
zoną – tai neraiškios vertikaliosios sąskaidos įvairaus pražvelgiamumo erdvių kraštovaizdis. 330kV 
skirstykla papildo esamą kelio Tauragė – Pagėgiai ir Pagėgiai – Jurbarkas bei esamos 330kV OL 
Šyša – Bitėnai bei 110kV OL Taurai - Pagėgiai inžinerinį infrastruktūrinį vaizdą. Vizualinio 
poveikio kraštovaizdžiui efektas negali kiekybiškai būti išmatuotas ir apskaičiuotas, todėl jo 
poveikis kraštovaizdžiui sunkiai įvertinamas, o poveikio kraštovaizdžiui mažinimo periemonės yra 
ribotos. 

 

AZ reglamentavimas 
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Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio „Sanitarinės 
apsaugos zonos“ 3 dalis nurodo, kad ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos 
sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ), sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.  

330kV skirstyklai – sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos. 
330kV skirstyklai formuojamos apsaugos zonos. Apsaugos zona pagal Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 straipsnio nuostatas 6 punkto reikalavimus: 
 

Transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitimo stoties apsaugos zona atitinkamai sutampa 
su transformatorių pastotės, skirstyklos ir srovės keitimo stoties statiniais ir įrenginiais užstatyta 
teritorija ir oro erdve virš jos.  
 

Projektinių pasiūlymų paskirtis 
 

1. Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių 
sprendinių idėją; 
2. Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų planavimo 
įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies, numatomą projektavimą ar 
statinio ar statinio dalies paskirties keitimą;  
3. Specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros, saugomos teritorijos tvarkymo ir 
apsaugos ir paveldosaugos ) nustatyti; 
4. Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo 
įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba 
konkrečiame žemės sklype leidžiama. 

 
SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

 
Naujų statinių ir inžinerinių tinklų statybos vietą sąlygoja esamos 330 kV oro linijos padėtis, 

projektinio kelio privažiavimo padėtis, projektuojamų kabelių padėtis, technologiniai sprendiniai, 
aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos normatyvai. 

Projektuojamą 330 kV skirstyklos valdymo pulto pastatą numatoma statyti centrinėje teritorijos 
dalyje. 

Aplinkinės teritorijos neužstatytos, aplink yra dirbami laukai. Pietvakariniu teritorijos pakraščiu 
praeina 330 kV aukštos įtampos elektros perdavimo oro linija. Artimiausia kultūros paveldo vertybė – 
buv. Palivarko sodyba, esanti apie 1,3 km į šiaurės vakarus. 

Skirstyklos paviršius suplaniruojamas, siekiant suformuoti naują teritorijos reljefą ir užtikrinti 
tinkamą paviršinio vandens nuvedimą. Aukščiausia paviršiaus vieta projektuojama centrinėje dalyje 
ties projektuojamu pastatu.  Bendras teritorijos nuolydis projektuojamas nuo pastato į šiaurės rytų ir 
pietvakarių kryptis. 

Projektuojamas pastatas yra skirtas transformatorių pastotės (330 kV skirstyklos) valdymui, 
priežiūrai, aptarnavimui, esamos padėties vertinimui. Aplink pastatą įrengiama betoninių trinkelių 
nuogrinda, kurioje ties lietvamzdžiais įrengiami betoniniai latakai vandeniui nuvesti. 

Vidaus kelias projektuojamas asfalto dangos. Kelio plotis – 4,5 m. Numatomos transporto rūšys 
– lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai, gaisriniai automobiliai. 

Kelio dangos kraštų sutvirtinimui įrengiami kelio bordiūrai, montuojami ant betono pagrindo. 
Pėstiesiems ties pastatu, 330 kV jungtuvais, tualetu ir varteliais įrengiama betoninių trinkelių 

danga iš 6 cm storio betoninių trinkelių. Tarp trinkelių ir važiuojamosios dalies įrengiami kelio 
bordiūrai, tarp trinkelių dangos ir skaldos dangos – vejos bordiūrai.  

Likusioje skirstyklos teritorijoje projektuojama skaldos danga. 
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Už skirstyklos tvoros teritorija apželdinama daugiamete žemaūge žole. 
Teritorija aptveriama lengvos konstrukcijos segmentine tvora su surenkamu gelžbetoniniu 

cokoliu. Tvoros aukštis ne mažesnis kaip 1,80 m. 
 

KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI 
 

Projektuojamas 330 kV ASĮ valdymo pulto pastatas yra karkasinis modulinis pastatas, 
surenkamas iš pasikartojančių matmenų atskirų dalių (modulių). Pastato modulių karkasas iš 
standartizuotų plieninių profilių. Karkaso konstrukcijos karštai cinkuojamos pagal LST EN ISO 1461 
bei dažomos priešgaisrinių dažų sluoksniu, atitinkančiu pastato I atsparumo ugniai laipsnį. 

Pastato sienos ir stogas iš daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių, prie karkaso tvirtinamų 
įsisriegiančiais sraigtais. Plokščių termoizoliacinis sluoksnis iš abiejų pusių padengtas cinkuota ir 
dažyta profiliuota skarda. Sienų šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,30 W/(m2∙K), stogo – U ≤ 0,25 
W/(m2∙K). 

Pastato grindų (perdangos virš kabelių pogrindžio) konstrukciją sudaro apatinis palaikantysis 
1,5 mm storio cinkuotos skardos sluoksnis, šilumą izoliuojantis sluoksnis, įrengtas tarp laikančiųjų 
plieninių profilių, ir degimo nepalaikančios grindų plokštės, klojamos ant karkaso metalinio pagrindo 
viršaus. Grindų konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,25 W/(m2∙K). Grindų paviršiaus 
altitudė ±0.00 = 18,23 m. 

Pastato durys metalinės su termoizoliaciniu užpildu. Lauko durų šilumos perdavimo koeficientas 
U ≤ 1,90 W/(m2∙K). 

Pastato pamatai – gręžtiniai iš C30/37-XC4 klasės betono. 
Pastatas montuojamas ant plieninio sijyno, suvirinto iš dvitėjio profilio sijų. 
Pastato cokolinė dalis uždengiama apdailiniais trapecinio profilio skardos lakštais. 
330 kV linijinių portalų konstrukcijų elementams naudojami S275J2 klasės standartiniai 

kampuočiai pagal LST EN 10056-1, loviniai profiliai pagal LST EN 10279, lakštinis plienas pagal 
LST EN 10025-2. Atskiri portalų elementai tarpusavyje jungiami varžtinėmis jungtimis. 

330 kV ASĮ plieninių konstrukcijų elementams naudojami S275J2 klasės standartiniai uždarojo 
skerspjūvio profiliai pagal LST EN 10210-2, dvitėjiai profiliai pagal LST EN 10034, loviniai profiliai 
pagal LST EN 10279, kampuočiai pagal LST EN 10056-1, lakštinis plienas pagal LST EN 10025-2. 
Atskiri atramų elementai tarpusavyje jungiami varžtinėmis jungtimis. 

Projektuojamų 330 kV linijinių portalų pamatai – gelžbetoniniai surenkami, tipas – F4-2. 
Projektuojamų 330 kV AS įrenginių atramų pamatai – gelžbetoniniai surenkami, tipas – 

P18.18.18, P15.15.18. 
Projektuojamas tualetas – gelžbetoninis, vienvietis, kuris montuojamas ant išsiurbiamo 

rezervuaro. Rezervuaras surenkamas vietoje iš g/b šulinio žiedo su dugnu ir g/b šulinio perdangos. 
Kontrolinių kabelių pravedimui po važiuojamąja dalimi projektuojami surenkami g/b kabelių 

blokai. 
Kontroliniams kabeliams projektuojami tipiniai surenkami g/b 1000 mm pločio kabelių kanalai. 
 

ELEKTROTECHNINIAI SPRENDINIAI 
 

Projektuojamoje 330 kV skirstykloje parenkami lanksčios (plieno-aliuminio laidininkų) ir 
standžios (vamzdinės) šynuotės elementai. 330 kV įrenginiai montuojami ant plieninių karštai 
cinkuotų metalo konstrukcijų, pastatytų ant gelžbetoninių pamatų. 

30/330 kV TP teritorijoje projektuojamas valdymo pultas (toliau VP) su relinės apsaugos 
spintomis, nuolatinės ir kintamos srovės skydais, įkrovikliais, akumuliatorių baterijomis, dyzelinio 
generatoriaus galios ir valdymo bloku, ryšių įrangos spintomis. 

Kontroliniai ir maitinimo kabeliai nuo VP iki įrenginių statybinių konstrukcijų tiesiami 
kabeliniuose kanaluose, o atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metrų) žemėje – 
plastikiniuose vamzdžiuose. Nuo atskiro atviros skirstyklos įrenginio pavaros arba tarpinių gnybtų 
spintos iki artimiausio gelžbetoninio kanalo kabelių pravedimui naudojami specialūs apsauginiai 



22 

 
654P53-01-PP.AR 

Lapas Lapų Laida 

8 8 0 

 

plastikiniai vamzdžiai atsparūs saulės spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabelių apsauginių 
vamzdžių galai prie pavarų ir gnybtų spintų užsandarinami aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo 
medžiagomis. Elektros kabeliai montuojami ant žaibosaugos įrenginių turi būti apsaugoti cinkuotais 
metaliniais vamzdžiais. Kabelių trasose, kuriose bus pakloti ekranuoti valdymo kabeliai, turi būti 
lygiagrečiai klojamas ir potencialų išlyginimo laidininkas. 

Pagal LST EN 60099-4 reikalavimus pastotės apsaugai nuo viršįtampių galios transformatorių ir 
oro linijų prijunginiuose numatomi naudoti polimeriniai viršįtampių ribotuvai. 

Įžeminti priklauso visos metalinės įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti 
įtampa, pavojinga aptarnaujančiam personalui: 

- įrenginių, šviestuvų korpusai; 
- matavimo transformatorių antrinės grandinės, skydų ir spintų karkasai; 
- galios ir kontrolinių kabelių apvalkalai ir šarvai; 
- metaliniai kilnojamųjų elektros imtuvų korpusai; 
- apšvietimo ir galios tinklo nuliniai ir apsauginio įžeminimo laidai; 
- metaliniai laidų apvalkalai ir metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai; 
- metaliniai šynų gaubtai ir atramines konstrukcijas, metalines lentynas, loviai, juostas, lynai. 

Įžeminimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. Įžeminimo laidininkai turi būti 
apsaugoti nuo korozijos ir cheminio poveikio. Įžeminimo laidininkai sankirtose su kabeliais, 
vamzdynais ar kitais tiesiniais, taip pat įvadų į pastatą ir patalpas vietose, kur jie gali būti mechaniškai 
pažeisti, turi būti apsaugoti. 

Įžeminimo laidininkų perėjimo per sienas ir perdangas vietas reikia sandarinti nedegia medžiaga. 
Šiose vietose neturi būti atšakų ir jungčių. 

Pastotės įrenginiai nuo tiesioginių žaibo smūgių saugomi įrengiant žaibolaidžius ant portalų ir 
įrengiant vieną žaibolaidį atskirai.  Projektuojamas modulinis VP ir ASĮ įrenginiai patenką į 330 kV 
skirstyklos apsaugos zoną. 

Atviros skirstyklos teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos higienos normas HN 98:2014 
numatomas darbinis apšvietimas 20–50 lx, leidžiantis tamsiu paros metu atlikti būtinus darbus atvirų 
skirstomųjų įrenginių eksploatacijai. 

30/330 kV TP perdavimo tinklo žemos įtampos įrenginių el. maitinimui numatomi kintamos ir 
nuolatinės srovės skydai. Savų reikmių kintamos srovės skydas bus maitinamas nuo vartotojo dalyje 
projektuojamų savų reikmių transformatorių. 
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PDV R. Urbelytė

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
KVAL.

BRĖŽINIO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

19738

DOK. NR.

PATV.
KVAL.

DOK. NR.

Sklypo  planas. M1:500

2020-040
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

PV asist. N. Bartkienė

PV D. Balakauskas21188

LITGRID AB / UAB "LT Energija"

30/330 kV Piktupėnų VE TP. LITGRID AB dalis

654P51-01-TP-SP.B-02

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP
(330kV skirstyklos), Tilžės.pl. 8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen.,

Pagėgių sav. naujos statybos projektas

PAVADINIMASObjekto
Nr. plane

02

01 PROJEKTUOJAMA 330 KV SKIRSTYKLA ( PROJEKTUOJAMAS PLOTAS)

PROJEKTUOJAMAS 330 KV VP PASTATAS (ŽSTATYMO PLOTAS)

KiekisMato vnt.

m²

m²

11554

220

m² 2,3PROJEKTUOJAMAS GELŽBETONINIS SURENKAMAS LAUKO TUALETAS ( UŽSTATYMO PLOTAS)03

PROJEKTUOJAMI  KABELIŲ KANALAI

4  PROJEKTUOJAMI PAMATAI PO ĮRENGIMAIS

2

 PROJEKTUOJAMI PORTALAI

3

5
6

 TVARKOMOS SKLYPO DALIES RIBA

7
8
9

 PROJEKTUOJAMI PASTATAI

00 ESAMAS SKLYPAS , UNIKALUS NR.4400-5101-9922 m² 30 000

00-1 PROJEKTUOJAMOS  330V SKIRSTYKLOS SKLYPO DALIS ( PLANUOJAMA LITGIRD, AB SUBNUOMA) m² 17 874

PAVADINIMAS

PROJEKTUOJAMA  SKIRSTYKLOS TVORA

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

T6

T2

 TECHNINIAI RODIKLIAI
EIL. NR. PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS PASTABOS

SKLYPAS  UNUK. NR. 4400-5101-9922
 SKLYPO PLOTAS M2 30000
 SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS M2 220
 SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS % 0,73
 SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS % 0,65
 LITGRID, AB  SUBNUOMOS SKLYPO DALIS M2 17 874
 LITGRID, AB SKLYPO DALIES UŽSTATYMO PLOTAS M2 220

1  SKLYPO RIBA

1. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI TECHNINIO PROJEKTO STADIJOJE SUPROJEKTUOTI NAUDOJANT UAB ,,GEOPLANAI" ATLIKTUS IR SUDERINTUS TOPOGRAFINIUS TYRIMUS (TOPD, NR.
63:20:18 ).

2. KITO PROJEKTO 654P51-03-TP "PROJEKTUOJAMOS 330KV PIKTUPĖNŲ VE TP. GAMINTOJO DALIS", SISIETO SU ŠIO PROJEKTU SPRENDINIAI UŽBRŪKŠNUOTI PILKA SPALVA.
3. SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS PATEIKTAS -SP.B-03 BRĖŽINYJE.
4. APLINKOTVIRKOS PLANAS PATEIKTAS -SP.B-04 BRĖŽINYJE.
5. SUVESTINĮ INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS  PATEIKTAS -SP.B-05 BRĖŽINYJE.
6. GELŽBETONINIO LAUKO TUALETO BRĖŽINIUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO SK DALYJE.
7. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PERIODU PAŽEISTOS ESAMOS KELIŲ IR TERITORIJOS DANGOS TURI BŪTI ATSTATYTOS IKI ESAMOS BŪKLĖS, UŽFIKSUOTOS PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ.
8. VYKDANT STATYBOS DARBUS TURI BŪTI ATSTATYTI SUGRIAUTI DRENAŽO TINKLAI IR ĮRENGTOS NAUJOS DRENAŽO LINIJOS.
9. ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA SUTAMPA SU SKIRSTYKLOS TVORA.

KITU PROJEKTU 654P51-03-TP
PROJEKTUOJAMA 330KV SKIRSTYKLA GAMINTOJO DALIS

EIL.NR. ŽYMĖJIMAS PASTABOS

Statybą leidžiančiam dokumentui

KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMAS
KELIAS

T1
T3

T5

T7

Š

T4

T8

T10T9

T11

T12

T13

GENERATORIUS S-150KVA

VĖJŲ ROŽĖ

Š

11

PROJEKTUOJAMA  ASFALTBETONIO DANGA

TRANSPORTO JUDĖJIMO KRYPTIS

ĮVAŽIAVIMAS/IŠVAŽIAVIMAS

12

10 PROJEKTUOJAMI VEJŲ BORTAI
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LT

PDV R. Urbelytė

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

3$79�
.9$/�

BRĖŽINIO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

19738

'2.� 1R�

3$79�
.9$/�

'2.� 1R�

Sklypo aukščių planas. M1:500

2020-090
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

PV asist. N. Bartkienė

PV D. Balakauskas21188

LITGRID AB / UAB "LT Energija"

30/330 kV Piktupėnų VE TP. LITGRID AB dalis

654P51-01-TP-SP.B-03

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP
(330kV skirstyklos), Tilžės.pl. 8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen.,

Pagėgių sav. naujos statybos projektas

PAVADINIMASObjekto
Nr. plane

02
01 PROJEKTUOJAMA 330 KV SKIRSTYKLA

PROJEKTUOJAMAS 330 KV VP PASTATAS
PROJEKTUOJAMAS GELŽBETONINIS SURENKAMAS LAUKO TUALETAS03

00 ESAMAS SKLYPAS , UNIKALUS NR.4400-5101-9922

00-1 PROJEKTUOJAMOS  330V SKIRSTYKLOS SKLYPO DALIS ( PLANUOJAMA  LITGIRD, AB SUBNUOMA)

PROJEKTUOJAMI  KABELIŲ KANALAI

4

14

 PROJEKTUOJAMI PAMATAI PO ĮRENGIMAIS

2

 PROJEKTUOJAMI PORTALAI

3

5
6

12
13

 PROJEKTUOJAMI PASTATAI

PAVADINIMAS

PROJEKTUOJAMA  SKIRSTYKLOS TVORA

1  SKLYPO RIBA

EIL.NR. ŽYMĖJIMAS PASTABOS

PROJEKTUOJAMA/ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMA HORIZONTALĖ
PROJEKTUOJAMA PASTATO NULINĖ ALTITUDĖ

Statybą leidžiančiam dokumentui

GENERATORIUS S-150KVA

Š

15,60

15,70

15,70

15,60

15.50

15,40

15.3015.30

15,40

15.5
0

15,6
0

15,6
0

15,6
0

15,60

15,60

15,60

15,60

8
9 PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

11

PROJEKTUOJAMA  ASFALTBETONIO DANGA

ĮVAŽIAVIMAS/IŠVAŽIAVIMAS
10 PROJEKTUOJAMI VEJŲ BORTAI

KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMAS
KELIAS

15.5
0

KITU PROJEKTU 654P51-03-TP
PROJEKTUOJAMA 330KV SKIRSTYKLA GAMINTOJO DALIS
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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.9$/�

BRĖŽINIO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

19738
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3$79�
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Sklypo aplinkotvarkos planas. M1:500

2020-10-260
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

PV asist. N. Bartkienė

PV D. Balakauskas21188

LITGRID AB / UAB "LT Energija"

30/330 kV Piktupėnų VE TP. LITGRID AB dalis

654P51-01-TP-SP.B-04

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP
(330kV skirstyklos), Tilžės.pl. 8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen.,

Pagėgių sav. naujos statybos projektas
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00R8,00 R8,
00

38,75

PAVADINIMASObjekto
Nr. plane

02

01 PROJEKTUOJAMA 330 KV SKIRSTYKLA

PROJEKTUOJAMAS 330 KV VP PASTATAS
PROJEKTUOJAMAS GELŽBETONINIS SURENKAMAS LAUKO TUALETAS03

00 ESAMAS SKLYPAS , UNIKALUS NR.4400-5101-9922

00-1 PROJEKTUOJAMOS  330V SKIRSTYKLOS SKLYPO DALIS ( PLANUOJAMA  LITGIRD, AB SUBNUOMA)

PROJEKTUOJAMI  KABELIŲ KANALAI

4

10

 PROJEKTUOJAMI PAMATAI PO ĮRENGIMAIS

2

 PROJEKTUOJAMI PORTALAI

3

5
6
7
8
9

 PROJEKTUOJAMI PASTATAI

PAVADINIMAS

PROJEKTUOJAMA  SKIRSTYKLOS SEGMENTINĖ TVORA

PROJEKTUOJAMAS ĮVAŽIAVIMAS/IŠVAŽIAVIMAS

1  SKLYPO RIBA

EIL.NR. ŽYMĖJIMAS PLOTAI

PROJEKTUOJAMA  ASFALTBETONIO DANGA

PROJEKTUOJAMA SKALDOS DANGA
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMI KELIO BORTAI
PROJEKTUOJAMI VEJŲ BORTAI

11
12
13

1. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI TECHNINIO PROJEKTO STADIJOJE SUPROJEKTUOTI NAUDOJANT UAB ,,GEOPLANAI" ATLIKTUS IR SUDERINTUS TOPOGRAFINIUS TYRIMUS (TOPD, NR.
63:20:18 ).

2. KITO PROJEKTO 654P51-03-TP "PROJEKTUOJAMOS 330KV PIKTUPĖNŲ VE TP. GAMINTOJO DALIS", SISIETO SU ŠIO PROJEKTU SPRENDINIAI UŽBRŪKŠNUOTI PILKA SPALVA.
3. SKLYPO  PLANAS PATEIKTAS -SP.B-02 BRĖŽINYJE.
4. SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS PATEIKTAS -SP.B-03 BRĖŽINYJE.
5. SUVESTINĮ INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS  PATEIKTAS -SP.B-05 BRĖŽINYJE.
6. SEGMENTINĖS TVOROS FRAGMENTAS PATEIKTAS -SP.B-06 BRĖŽINYJE.
7. VARTŲ IR VARTELIŲ MONTAVIMO SCHEMA PATEIKTI -SP.B-07 BRĖŽINYJE.
8. SKERSINIS PROJEKTUOJAMŲ VIDAUS KELIŲ PJŪVIS IR DANGŲ SANDŪROS DETALĖS  PATEIKTOS -SP.B-08 BRĖŽINYJE.
9. 330KV SKIRSTYKLOS PVP NUOGRINDOJE IŠORINIŲ LIETVAMZDŽIŲ VIETOJE KLOJAMI BETONINIAI LATAKAI LIETAUS VANDENS NUVEDIMUI Į LIETAUS NUOTEKŲ TINKLUS.
10. BETONINIŲ TRINKELIŲ AIKŠTELĖS MATMENYS IR VIETA PRIE JUNGTUVŲ TIKSLINTI DARBO PROJEKTE PAGAL JUNGTUVŲ PAVARŲ SPINTŲ PADĖTĮ.
11. JEIGU PAGRINDO GRUNTO PO KELIO VAŽIUOJAMĄJA DALIMI DEFORMACIJOS MODULIO VERTĖ DARBŲ METU GAUNAMA EV2<45 MPA, PAGRINDO GRUNTAS YRA KEIČIAMAS

GERESNIŲ SAVYBIŲ GRUNTU, STABILIZUOJAMAS CHEMINIAIS PRIEDAIS ARBA STIPRINAMAS GEOSINTETINĖMIS MEDŽIAGOMIS  (TIKSLINAMA DARBŲ METU).
12. BAIGUS STATYBOS DARBUS, DVIEJŲ METRŲ ATSTUMU IŠORĖJE NUO SKIRSTYKLOS TVOROS SUTVARKOMA APLINKA.
13. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PERIODU PAŽEISTOS ESAMOS KELIŲ IR TERITORIJOS DANGOS TURI BŪTI ATSTATYTOS IKI ESAMOS BŪKLĖS, UŽFIKSUOTOS PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ.
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

3$79�
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BRĖŽINIO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

19738
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Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas. M1:500

2020-10-260
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

PV asist. N. Bartkienė

PV D. Balakauskas21188

LITGRID AB / UAB "LT Energija"

30/330 kV Piktupėnų VE TP. LITGRID AB dalis

654P51-01-TP-SP.B-05

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP
(330kV skirstyklos), Tilžės.pl. 8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen.,

Pagėgių sav. naujos statybos projektas

PAVADINIMASObjekto
Nr. plane

02

01 PROJEKTUOJAMA 330 KV SKIRSTYKLA

PROJEKTUOJAMAS 330 KV VP PASTATAS
PROJEKTUOJAMAS GELŽBETONINIS SURENKAMAS LAUKO TUALETAS03

00 ESAMAS SKLYPAS , UNIKALUS NR.4400-5101-9922

00-1 PROJEKTUOJAMOS  330V SKIRSTYKLOS SKLYPO DALIS ( PLANUOJAMA  LITGIRD, AB SUBNUOMA)

00-2 PROJEKTUOJAMŲ 330KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS  ATRAMŲ SKLYPO DALIS ( PLANUOJAMA LITGRID, AB SUBNUOMA)

PROJEKTUOJAMI  KABELIŲ KANALAI

4
 PROJEKTUOJAMI PAMATAI PO ĮRENGIMAIS

2

 PROJEKTUOJAMI PORTALAI

3

5
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11
12

 PROJEKTUOJAMI PASTATAI

PAVADINIMAS

PROJEKTUOJAMA  SKIRSTYKLOS TVORA

PROJEKTUOJAMAS ĮVAŽIAVIMAS/IŠVAŽIAVIMAS

1  SKLYPO RIBA

EIL. NR. ŽYMĖJIMAS PASTABOS

PROJEKTUOJAMI  LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

1. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI TECHNINIO PROJEKTO STADIJOJE SUPROJEKTUOTI NAUDOJANT UAB ,,GEOPLANAI" ATLIKTUS IR SUDERINTUS TOPOGRAFINIUS
TYRIMUS (TOPD, NR. 63:20:18 ).

2. KITO PROJEKTO 654P51-03-TP "PROJEKTUOJAMOS 330KV PIKTUPĖNŲ VE TP. GAMINTOJO DALIS", SISIETO SU ŠIO PROJEKTU SPRENDINIAI UŽBRŪKŠNUOTI
PILKA SPALVA.

3. SKLYPO  PLANAS PATEIKTAS -SP.B-02 BRĖŽINYJE.
4. SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS PATEIKTAS -SP.B-03 BRĖŽINYJE.
5. SKLYPO APLINKOTVARKOS PLANAS  PATEIKTAS -SP.B-04 BRĖŽINYJE.
6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PERIODU PAŽEISTOS ESAMOS KELIŲ IR TERITORIJOS DANGOS TURI BŪTI ATSTATYTOS IKI ESAMOS BŪKLĖS, UŽFIKSUOTOS PRIEŠ

DARBŲ PRADŽIĄ.
8. VYKDANT STATYBOS DARBUS TURI BŪTI ATSTATYTI SUGRIAUTI DRENAŽO TINKLAI IR ĮRENGTOS NAUJOS DRENAŽO LINIJOS.

Statybą leidžiančiam dokumentui

PROJEKTUOJAMA RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ SISTEMA

GENERATORIUS S-150KVA

8
9 PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

PROJEKTUOJAMA  ASFALTBETONIO DANGA

10 PROJEKTUOJAMI VEJŲ BORTAI

13 ARDOMI INŽ. TINKLAI

KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMAS
KELIAS

KITU PROJEKTU 654P51-03-TP
PROJEKTUOJAMA 330KV SKIRSTYKLA GAMINTOJO DALIS

14 ESAMŲ MELIORACIJOS SAUSINTUVŲ GALŲ UŽAKLINIMAS
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PV D. Balakauskas21188

LITGRID AB / UAB "LT Energija"

30/330 kV Piktupėnų VE TP. LITGRID AB dalis

654P51-01-TP-SA.B-01

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP
(330kV skirstyklos),` Tilžės pl. 8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen.,

Pagėgių sav. naujos statybos projektas

Inž. R. Bytautas

330 kV skirstyklos valdymo pulto planas

Pastabos:

1. Fasadus žiurėti brėžiniuose SA.B-03 ir SA.B-04.
2. Modulinis valdymo pultas tiekiamas su grindimis, stogu, sienomis bei šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija, pastato savųjų reikmių maitinimo instaliacija, vandens nuvedimo sistema
bei išorės laipteliais su turėklais.

3. Stogo danga - daugiasluoksnės statybinės plokštės:  U=0,25 W/m²K, B-s1, d0, RE 15, išorinės plokštės spalva RAL 9006,
vidinės plokštės spalva RAL 9002 arba 9010.

4. Sienų danga - daugiasluoksnės statybinės plokštės:  U=0,3 W/m²K, B-s1, d0, EI 15, išorinės plokštės spalva RAL 9006, vidinės
plokštės spalva RAL 9002 arba 9010.

5. Grindys - daugiasluoksnės iš atskirų plokščių, atkeliamos mobiliomis plokščių kėlimo priemonėmis, U=0,4 W/ m²k, ne žemesnės
kaip A2fl, ne mažesnis kaip RE 15.

6. Laukinės durys - U=1,9 W/m²k, ne žemesnės kaip EI 15.
7. Valdymo pulto karkasas - iš karštai cinkuoto konstrukcinio plieno profilių, kurių atsparumas ugniai II-as, R45.
8. Cokolis - profiliuota skarda, spalva RAL 9002/9010.
9. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D90mm.
10. Laiptai ir aikštelė iš karštai cinkuotų grotelių - (detalizuojami namuko gamintojo pastato gamybos stadijoje).
11. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
12. Durys dažytos aliuminio spalva (išorinė - RAL 9006, vidinė - RAL 9002 arba 9010).
13. Kitus reikalavimus žiūr. bylos SK.TS techninėse specifikacijose.
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Pagėgių sav. naujos statybos projektas

Inž. R. Bytautas

330 kV skirstyklos valdymo pulto pjūvis

Pastabos:
1. Kabelių užvedimo vamzdžiai numatyti projekto E dalyje.
2. Skylių grindyse vietos bus tikslinamos darbo projekto metu.
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su šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalimi 654P51-01-TP-ŠV .
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Pastabos:
1. Visus išvedimus (grotelių, vamzdžių ir t.t.) per fasadą tikslinti
su šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalimi 654P51-01-TP-ŠV .
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