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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2023-11 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -Bitėnai, 

Pagėgių sav., rekonstravimo projektas 

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav. 36158 PV Martynas Petravičius  

    

    

Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
A 

    

LT Litgrid AB 2021/22-01-PP-BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

2 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  PP A Projektiniai pasiūlymai  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.   
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2023-11 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -Bitėnai, 

Pagėgių sav., rekonstravimo projektas 

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav. 36158 PV Martynas Petravičius  

    

    
Statinio projekto dalies bylos dokumentų sudėties 

žiniaraščiai 

Laida 

    
A 

    

LT Litgrid AB 2021/22-01-PP-BD.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

 

3 STATINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES SEGTUVŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Segtuvo 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  PP A Projektiniai pasiūlymai  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

4 STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  2021/22-01-PP-BD.BD A Bendrieji duomenys  

2.  2021/22-01-PP-BD.BSŽ A Bendrosios dalies sudėties žiniaraštis  

3.  2021/22-01-PP-BD.AR A Bendrosios dalies aiškinamasis raštas  

4.      
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2021/22-01-PP-BD.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 A 

 

5 STATINIO PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Brėž. 

Nr. 

Lapų 

sk. 

Lai

da 
Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1. 2 20 A 

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai (tarp atramos Nr. 316 ir 

Nr. 389) ir 330 kV OL Šyša - Bitėnai (tarp atramos Nr. 12 ir 

portalo) rekonstruojamo ruožo trasos planas, M 1:1000 

 

2.  1 0 Atrama "2K330/0-30/48" M1:100  

3.  1 0 Atrama "2K330/31-60/48" M1:100  

4.  1 0 Atrama "2K330/31-60/48M" M1:100  

5.  1 0 Atrama "2K330/31-60/48T" M1:100  

6.  1 0 Atrama "2T330/0-1/48"  

7.  1 0 Atrama "2T330/0-1/52"  

8.  1 0 Atrama "2T330/0-1/56"  

9.  1 0 Atrama "T330/0-1/41"  

 

 

6 STATINIO PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil.

Nr.            

Dokumento numeris, 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

1.   
Nekilnojamo turto registro centro duomenų banko 

išrašas 
 

2. 2  Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų byla  

3.   
Projektavimo užduotis „330 kV oro linijos 

Darbėnai – Bitėnai statybos darbai“ 
 

4.   Įgaliojimai  

5.   
Įsakymas dėl projekto vadovo ir projekto dalies 

vadovų paskyrimo 
 

6.     
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2023-11 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -Bitėnai, 

Pagėgių sav., rekonstravimo projektas 

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav. 36158 PV Martynas Petravičius  

    

    

Bendrieji duomenys 

Laida 

    
A 

    

LT Litgrid AB 2021/22-01-PP-BD.BD 

Lapas Lapų 

1 5 

 

7 ĮRAŠAI APIE SUDERINIMUS 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Parašas Pastabos Data 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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2021/22-01-PP-BD.BD 

Lapas Lapų Laida 

2 5 A 

 

8 STATINIO PROJEKTO PARUOŠIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

ŽINIARAŠTIS 

 

Eil.

Nr.            

Dokumento numeris, 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

  Microsoft Office  

   Autodesk AutoCAD  

   Autodesk Advance Steel  

   Autodesk Robot Structural Analysis Professional  

   Southwire SAG10  

   ZWCAD  

   Sistela  

   Power Path  

     

 

 

9 PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1.  Nr. I-1240 
LR Statybos įstatymas. 2010 m. spalio 01 d. 

Suvestinė redakcija (2021-01-01 - 2022-12-31) 
 

2.  Nr. I-2223 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2010 m. birželio 17 

d. Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-04-30 
 

3.  Nr. I-446 
LR Žemės įstatymas. 2010 m. liepos 01 d. 

Suvestinė (2021-01-01 - 2021-12-31) 
 

4.  Nr. I-1120 
LR Teritorijų planavimo įstatymas. 2010 m. liepos 15 

d. Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 
 

5.  Nr. IX-1004 
LR Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas. 

2003 m. sausio 01 d. 
 

6.  Nr. IX-2135 
LR Elektroninių ryšių įstatymas. 2011 m. gruodžio 11 

d. Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 
 

 Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

7.  STR 1.01.03:2017  
Statinių klasifikavimas. Suvestinė redakcija nuo 2020-

06-16 
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2021/22-01-PP-BD.BD 

Lapas Lapų Laida 

3 5 A 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

8.  STR 1.02.01:2017  
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas. Suvestinė redakcija nuo 2017-05-06 
 

9.  STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. Suvestinė 

redakcija nuo 2018-07-01 
 

10.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. Suvestinė 

redakcija nuo 2019-12-04 

 

11.  STR 1.12.05:2002 
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 

Suvestinė redakcija nuo 2003-01-30 
 

12.  STR 1.01.08:2002 
Statinio statybos rūšys. Suvestinė redakcija nuo 2018-

06-21 
 

13.  STR 2.05.05:2005 
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 

Suvestinė redakcija nuo 2009-11-04 
 

14.  STR 2.05.08:2005 
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 

nuostatos. Suvestinė redakcija nuo 2007-12-19 
 

 Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 

15.  STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas. 
 

16.  STR 2.01.01(3):1999. 
ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Suvestinė 

redakcija nuo 2002-11-09 
 

17.  STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.  

18.  KTR 1.01:2008 
Automobilių keliai. Suvestinė redakcija nuo 2014-12-

19 
 

19.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

 Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

20.  LST 1569:2012 Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai.  

21.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija.  

22.   
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-31 
 

23.  DT 5-00 
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. Suvestinė 

redakcija nuo 2011-07-01 
 

24.   
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 
 

25.   
Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Suvestinė redakcija 

nuo 2020-01-01 
 

26.   
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-31 
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2021/22-01-PP-BD.BD 

Lapas Lapų Laida 

4 5 A 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

27.   
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 
 

28.   
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 

Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 
 

29.     

30.     
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2021/22-01-PP-BD.BD 

Lapas Lapų Laida 

5 5 A 

 

10 STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

(elektros tinklai)  

   

4. inžinerinių tinklų ilgis    

4.1 330 kV OL Šyša – Bitėnai ilgis (rekonstruojamas)* km 26,789 Bendras OL 

ilgis 30,211 km 

Po rekonstravimo:    

4.1.1.1 330 kV OL Šyša – Piktupėnai* km 17,622 Bendras OL 

ilgis 21,045 km 

4.1.1.2 330 kV OL Piktupėnai – Bitėnai* km 9,141  

4.1.2 330 kV OL Darbėnai – Bitėnai ilgis 

(projektuojamas)* 
km 26,789 

Bendras OL 

ilgis 137,93 km 

4.1.3 330 kV OL Šyša – Piktupėnai žaibosaugos trosas su 

šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)* 
km 19,009 

ŽTŠK kiekyje 

įvertintos atsargos 

esančios atramose 

4.1.4 330 kV OL Piktupėnai – Bitėnai žaibosaugos trosas 

su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)* 
km 9,825 

ŽTŠK kiekyje 

įvertintos atsargos 

esančios atramose 

4.1.5 330 kV OL Šyša – Piktupėnai žaibosaugos trosas* km 0,071  

4.1.6 330 kV OL Piktupėnai – Bitėnai žaibosaugos 

trosas* 
km 0,174 

 

4.1.3 330 kV OL Darbėnai – Bitėnai žaibosaugos trosas* km 0,255  

4.1.6. Vienamodis 48 stiklo skaidulų šviesolaidinis 

kabelis* 
km 0,626 

ŠK kiekyje 

įvertintos atsargos 

esančios atramose 

ir šuliniuose 

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 2; 431,2  

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir 

skerspjūvis 
vnt. 

48 

skaidulos 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 

nukrypimų. 

 

 

Statinio projekto vadovas Martynas Petravičius                   Ats. Nr. 36185, 2023-11 
______________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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0 2023-11 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -Bitėnai, 

Pagėgių sav., rekonstravimo projektas 

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav. 36158 PV Martynas Petravičius  

    

    

Bendrosios dalies aiškinamasis raštas 

Laida 

    
A 

    

LT Litgrid AB 2021/22-01-PP-BD.AR 

Lapas Lapų 

1 15 
 

 

11 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

11.1 PROJEKTO PARENGIMO PAGRINDAS 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo 

projektas parengti vadovaujantis: 

LITGRID AB projektavimo užduotimi „330 kV oro linijos Darbėnai – Bitėnai statybos darbai“ 

(toliau vadinama – PU) investicinio projekto Nr.PLSL18108; 

Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 

kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita; 

Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 

kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo 

planas. 

AB „LTG Infra“, viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“, viešosios įstaigos „Transporto 

kompetencijų agentūra“, AB „Amber Grid“ projektavimo sąlygos. 

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos 

įstatymo” 6 straipsnyje. 

Projektas koreguojamas ir išleidžiama projekto A laida pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-

SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“. Atskiru projektu ,,Inžinerinių tinklų (Elektros 

tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP (330 kV skirstyklos), Tilžės pl.8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen., 

Pagėgių sav. naujos statybos projektas“ numatoma Piktupėnų VE TP statyba, todėl rekonstruojant 330 

kV OL Šyša – Bitėnai (LN 532) suformuojamos dvi atskiros linijos 330 kV Šyša – Piktupėnai (LN 

532) ir 330 kV OL Piktupėnai – Bitėnai (LN 534). A laidoje keičiamos 330kV OL Darbėnai – Bitėnai 

atramų Nr. 364 ir 365 pastatymo vietos ir tipai bei keičiama atramų numeracija. 

Taip pat oro linijoje patenkančioje į Lietuvos Respublikos pasienio ruožą ir sankirtoje su 

geležinkeliu numatomas kliūčių ženklinimas. Detalesnį kliūčių ženklinimo aprašymą skaityti 

2021/22-01-TP-EL-1, 4.18 skyriuje. 
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2021/22-01-PP-BD.DTS 

Lapas Lapų Laida 

2 15 A 

 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo 

dokumentams, projektavimo techninių sąlygų reikalavimams bei projektavimo užduočiai. 

11.2 TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA 

Projektas parengtas vadovaujantis LITGRID AB projektavimo užduotimi „330 kV oro linijos 

Darbėnai – Bitėnai statybos darbai“. Projektas „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai 

statyba“ yra įtrauktas į elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos 

sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašą ir yra laikomas neatsiejama elektros energetikos sistemos 

sinchronizacijos projekto dalimi.  

Projekto „330 kV elektros perdavimo linijos (toliau - EPL) Darbėnai–Bitėnai statybos darbai“ 

apimtyje numatyta: 

• esamų 330 kV EPL Šyša–Bitėnai, Klaipėda–Šyša, Grobinė–Klaipėda rekonstravimas į 

dvigrandę 330 kV OL. Rekonstravimas bus vykdomas esamų EPL apsaugos zonos ribose ir apsaugos 

zona išplečiama nebus.  

• naujos viengrandės 330 kV EPL atkarpos projektavimas Gargždų miesto apėjimui. 

Teritorijų planavimo sprendiniai priimti ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos 

sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės 

infrastruktūros vystymo plane. Teritorijų planavimo dokumentai pateikiami Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros 

informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-438. 

Planuojamos EPL trasos pradžia: 

Esama Bitėnų TP Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Bitės g. 3A. 

Planuojamos trasos pabaiga: 

Esama 330 kV EPL Grobinė–Klaipėda atrama Nr. 307 Klaipėdos rajone.  

Projektas rengiamas išskaidant į keturis atskirus projektus: 

1. 

Statinio projekto pavadinimas 
„Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas“ (aktualus) 

Statinio projekto Nr. 2021/22-01-TP 

Adresas Pagėgių sav. teritorija 

Statinio Nr. 01 

Statinio pavadinimas 330 kV oro linija, Pagėgių sav. 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statybos rūšis Rekonstravimas 

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 
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2021/22-01-PP-BD.DTS 

Lapas Lapų Laida 

3 15 A 

 

2. 

Statinio projekto pavadinimas 

„Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Klaipėda 

– Šyša ir 330 kV OL Šyša -Bitėnai, Šilutės r. sav., 

rekonstravimo projektas“ 

Statinio projekto Nr. 2021/22-02-TP 

Adresas Šilutės r. sav. teritorija 

Statinio Nr. 02 

Statinio pavadinimas 330 kV oro linija, Šilutės r. sav. 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statybos rūšis Rekonstravimas 

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 

Statinio Nr. 02/1 

Statinio pavadinimas 30/330kV Šyšos VE TP portalai 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statybos rūšis Rekonstravimas 

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 

 

3. 

Statinio projekto pavadinimas 

„Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Klaipėda 

– Šyša, Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projektas bei 

naujos 330 kV OL Darbėnai - Bitėnai, Klaipėdos r. sav., 

statybos projektas“ 

Statinio projekto Nr. 2021/22-03-TP 

Adresas Klaipėdos r. sav. teritorija 

Statinio Nr. 03 

Statinio pavadinimas 330 kV oro linija, Klaipėdos r. sav. 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statybos rūšis Rekonstravimas, nauja statyba 

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 

 

4. 

Statinio projekto pavadinimas 
„Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Grobinė – 

Klaipėda, Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projektas“  

Statinio projekto Nr. 2021/22-04-TP 

Adresas Klaipėdos r. sav. teritorija 

Statinio Nr. 04 

Statinio pavadinimas 330 kV oro linija, Klaipėdos r. sav. 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statybos rūšis Rekonstravimas 

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 
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Kiekvienam projektui numatoma išimti atskirus statybos leidimus. 330 kV oro linijos Darbėnai 

– Bitėnai situacijos schemą žiūrėti 11.2.1. pav. 

Projekto Nr. 2021/22-01-TP, „Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -Bitėnai, 

Pagėgių sav., rekonstravimo projektas“ apimtyje numatyta: 

• esamos viengrandės 330 kV OL Šyša - Bitėnai (nuo Bitėnų TP iki Šyšos VE TP) 

rekonstravimas į dvigrandę oro liniją suformuojamos dvi atskiros linijos 330 kV Šyša – Piktupėnai 

(LN 532) ir 330 kV OL Piktupėnai – Bitėnai (LN 534) 

. 
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11.3 ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Esamos 330 kV OL pagrindinės charakteristikos pagal Litgrid AB pateiktą OL pasą: 

Žymėjimas, charakteristikos 330 kV OL Grobinė - Klaipėda 

Įtampa, kV 330 

Linijos statybos metai 1971/ 2010/ 2013/ 2016 

Grandžių skaičius Viena 

Izoliatoriai laikančiose griliandose  PS6-A, PS70, PS-70E 

Izoliatoriai tempiamosiose griliandose  PS12A, PS120-B, PS70-E, PS120V 

Atramos met., g/b 

Faziniai laidai 2×ASO-300/39  

Žaibosaugos trosas  TK-70  

Linijos ilgis, km  30,211 

 

Projekte numatoma esamą viengrandę 330 kV OL Šyša - Bitėnai (nuo Bitėnų TP iki Šyšos VE 

TP) rekonstruoti į dvigrandę oro liniją bei sumontuoti ŽTŠK trosą. Tam tikslui turi būti keičiamos 

atramos, laidai, linijinė armatūra. Esami laidai neatitinka planuojamo elektrinės galios pralaidumo, 

neatitinka norminių dokumentų parametrų, žaibosaugos trosas keičiamas į žaibosaugos trosą su 

šviesolaidiniu kabeliu, atramos nusidėvėjusios,  todėl esamų elektros įrenginių panaudojimas 

tolimesnei eksploatacijai negalimas ir projekte nenumatomas.  
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11.2.1. pav. Situacijos schema 
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11.5 TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

11.5.1 VIETOVĖS TRUMPA CHARAKTERISTIKA 

Statybos vieta 

Rekonstruojamos 330 kV įtampos oro linijos 330 kV oro linijos Grobinė – Klaipėda linija randasi 

Klaipėdos savivaldybių teritorijose, linija pastatyta 1976 metais. Linija driekiasi per mažai 

apgyvendintas arba visai neapgyvendintas teritorijas. 

 

Klimatinės sąlygos 

Rekonstruojamai 330 kV OL klimatinės sąlygos priimtos pagal galiojančius klimatinius 

normatyvus. Vėjo rajonas I (pagal STR 2.05.04.:2003), vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė (pagal 

Reglamento 3 priedo 1 lentelę) yra v-24 m/s.  

 

 

 

11.4.1.1 pav. Vėjo apkrovos rajonai 
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11.4.1.2 pav. Stebėjimo punktų žemėlapis (RSN 156-94) 
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11.4.1.3 pav. Lietuvos Respublikos teritorijos rajonavimo pagal elektros tinklo apkrovas nuo apšalo žemėlapis 

 

Arti rekonstruojamos 330 kV OL Grobinė - Klaipėda nėra atliktų ilgalaikių klimato stebėjimų, 

todėl skaičiavimams priimamos klimatinės sąlygos iš kelių artimiausių stebėjimo punktų (pagal RSN 

156-94) (stotis Šilutė Nr. 31, Klaipėda Nr.18, 2 priedas): 

vidutinė metinė oro temperatūra + 6,8º C (2.1 lentelė ); 

absoliutus oro temperatūros maksimumas + 34,4º C (2.2 lentelė); 

absoliutus oro temperatūros minimumas – 34,2º C (2.3 lentelė); 

santykinis oro metinis drėgnumas – 82% (3.2 lentelė); 

Apledėjimo sienutės storis, mm, viršijamas 1 kartą per 25 metus – 10 mm skersmens apvalaus 

skerspjūvio elementų, esančių 10 m aukštyje virš žemės paviršiaus – 8,5 mm (II rajonas – RSN 156-94, 

8.6 lentelė, OL pasas). Įvertinus apšalo sienelės storio pataisos koeficientus, esant kitokiam kaip 10 m 

aukščiui nuo žemės paviršiaus ir esant kitokiam kaip 10 mm skersmens laidui, gauname kad apšalo 

sienelės storis laidui –  9,2 mm, trosui – 12,4 mm.  

11.5.2 GEOLOGINIAI TYRIMAI 

UAB “Geoinžinerija“, pagal užsakovo sudarytą techninę užduotį ir projektinių inžinerinių 

geologinių tyrimų darbų programą atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus skirtus 330 kV 

OL Šyša – Bitėnai Pagėgių sav. rekonstrukcijos projektui rengti. Statybos rūšis – rekonstrukcija. Tyrimų 

tikslas – nustatyti tyrimų ploto inžinerines geologines sąlygas, gauti gruntų inžinerinius geologinius ir 

geotechninius duomenis reikalingus elektros linijos projektui rengti. Pagal Techninę užduotį šie 

projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai buvo priskirti trečiai geotechninei kategorijai (STR 

1.04.02:2011, LST EN 1997-1:2005, LST EN 1997-2:2007). Pilną geologinių tyrimų ataskaitą žiūrėti 

BD dalies prieduose. 

11.5.3 HIDROGEOLOGINĖ SANDARA 

Hidrogeologinės tirtos aikštelės sąlygos yra charakterizuojamos analizuojant nusistovėjusio 

vandens lygių stebėjimus gręžinyje tyrimų metu bei archyvinius duomenis. 

Gręžinių (Gr.SZ-1, Gr.SZ-3, Gr.SZ-6P.1, - Gr.SZ- Gr.SZ-9, Gr.SZ-12, Gr.SZ-17, Gr.SZ-19P.1, 

Gr.SZ-20P.2, Gr.SZ-23, Gr.SZ-28, Gr.SZ-29, Gr.SZ-31b, Gr.SZ-32.1, Gr.SZ-35P.1, Gr.SZ-35P.2, 

Gr.SZ-39.1, Gr.SZ-43.1 - Gr.SZ-44.2, Gr.SZ-46.1 - Gr.SZ-46.2, Gr.SZ-49.1, Gr.SZ-49.2, Gr.SZ-58.2 - 

Gr.SZ-64.2, Gr.SZ-68.1 - Gr.SZ-70.1, Gr.SZ-73.1 - Gr.SZ-76.2, Gr.SZ-78.1, Gr.SZ-78.2, Gr.SZ-84P.1- 

Gr.SZ-89.1, Gr.SZ-90.1, Gr.SZ-90.2, Gr.SZ-93.1 - Gr.SZ-94.1 ir Gr.SZ-95.1- Gr.SZ-96.2 0,2 0,3 m 
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gylyje aptiktas podirvio vanduo, kuris laikos daugiausiai silpname limnoglacialiniame molyje, kai kur 

sutinkamas ir plonuose arti paviršiaus esančiuose smėlio sluoksniuose. 

Pilną geologinių tyrimų ataskaitą žiūrėti BD dalies prieduose. 

11.5.4 ŽEMĖNAUDA 

Vykdant 330 kV OL Šyša -Bitėnai rekonstravimo projektą esamos elektros linijų apsaugos zonos 

neišsiplečia.  

Esamu teisiniu reglamentavimu nustatyta:  

I. LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS 

Servitutas yra daiktinė teisė, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 

(toliau – CK) 4.111 straipsnio 1 dalyje apibrėžiama kaip teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama 

naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu 

apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), 

tinkamą naudojimą. Pagal CK 4.124 straipsnio 1 dalies nuostatas servituto nustatymo pagrindai yra: 1) 

įstatymai, 2) sandoriai, 3) teismo sprendimas ir 4) įstatymo numatytais atvejais – administracinis aktas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 23 

straipsnio 1 dalimi, minėti servitutų nustatymo pagrindai taikomi ir žemės servitutams. 

II. ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 75 STRAIPSNIS. 

3. Elektros energetikos objektų ir įrenginių, esančių elektros energetikos objektus ir įrenginius 

valdančiai elektros energetikos įmonei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje 

žemėje ar kituose nekilnojamuosiuose daiktuose, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, 

rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti šiuo įstatymu nustatomi žemės ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų servitutai šių objektų ir įrenginių teisės aktuose nustatytų apsaugos zonų ribose.  

4. Perdavimo sistemos operatoriai ir skirstomųjų tinklų operatoriai turi teisę nekliudomi prieiti, 

privažiuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausančio ar jų eksploatuojamo elektros energetikos objekto, 

esančio kito žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo teritorijoje, teisės aktų nustatyta 

tvarka atlikti jo remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. 

III. LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS (Suvestinė redakcija nuo 2017-01-

01) 

5. Statybą leidžiančiam dokumentui, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą 

dokumentą, gauti pateikiami šie dokumentai: 

6) žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo 

statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje 

atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje 
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nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas; kai statomi inžineriniai tinklai, 

kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų 

koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo 

ribos, taip pat, jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis, 

sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą 

patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius); 

 IV STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.01.08:2002 STATINIO 

STATYBOS RŪŠYS 

• STATINIO REKONSTRAVIMAS 

   9.6. pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis 

konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų 

konstrukcijų. 

• STR 1.01.08:2002 2 priedas: Kiti normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys statinio 

statybos rūšis 

 4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. 

kovo 17 d. įsakymas Nr. 4-74/D1-117 „Dėl elektros tinklų statybos rūšių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 

2004, Nr. 44-1470). 

V. ELEKTROS TINKLŲ STATYBOS RŪŠIŲ IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO 

DARBŲ RŪŠIŲ APRAŠAS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro  2016 m. 

rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 

5. Elektros tinklų rekonstravimu laikoma:  

5.9. Apsaugos nuo perkūnijos troso keitimas į trosą su šviesolaidžiu ir su jo keitimu susieti 110–

400 kV elektros oro linijos pertvarkymo darbai, kai keičiamos atramos. 

VI. ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLES 

Pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro  2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos 

įrengimo taisyklių patvirtinimo“, elektros linija yra elektros inžinerinio tinklo arba elektros inžinerinės 

sistemos dalis, kurią gali sudaryti kabelių, laidų, izoliatorių ir laikančiųjų konstrukcijų įranga elektrai 

persiųsti, o atrama yra oro linijos laidus ir trosus laikanti gelžbetoninė, metalinė, medinė konstrukcija 

arba jų derinys. 

Atsižvelgiant į tai, kad: 

• PSO įstatymu yra nustatytas servitutas, leidžiantis rekonstruoti EPL, 

• Atramos nėra atskiri savarankiški statiniai, o tik sudėtinės statinio (oro linijos) dalys 

(konstrukcijos). 
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Galime padaryti išvada, kad PSO gauti žemės sklypų savininkų sutikimus EPL rekonstravimui 

esamų apsaugos zonų ribose (įskaitant ir atramų statybos žemės sklypuose vietą) nereikalingas, jeigu 

naujos atramos statomos į tas pačias vietas, t. y. vietoje esamų senųjų. Atramų statybai, kurios statomos 

naujuose vietose, yra gauti žemės sklypų savininkų sutikimai, pateikiami BD dalies prieduose. 

Įgyvendinant projektą, kad nesukelti žemės sklypų savininkų neigiamos reakcijos, siūloma 

informuoti savininkus apie numatomus konkrečius statybos darbus ir gauti jų sutikimus, jei naujos 

atramos bus statomos ne tuose pačiuose žemės sklypuose.  

Kai Statybvietė patenka į tretiesiems asmenims priklausančius žemės sklypus ir teritorijas, 

Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka turi jų savininkus ar valdytojus informuoti apie Darbų atlikimą. 

Rangovas taip pat turi žemės sklypų ir teritorijų savininkams ar valdytojams sumokėti kompensaciją, už 

dėl Darbų vykdymo patirtus nuostolius, jei toks apmokėjimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka 

ir to nėra padaręs Užsakovas iki Pirkimo pradžios. 

Atsiradus naujų servitutų poreikiui, kompensacijos dydis būtų apskaičiuojamas vadovaujantis 

„Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu teisės aktu 

nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui 

apskaičiavimo metodika“, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. gruodžio 02 d. nutarimu Nr. 1541. Šių 

skaičiavimu pagrindu bus rengiami finansiniai pasiūlymai žemės sklypų savininkams siūlant sudaryti 

notarines sutartis dėl servituto nustatymo.  

Servitutų nustatymą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, LR Žemės įstatymas ir Žemės 

servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. 

nutarimu Nr. 1289. 

11.6 SAUGOMOS IR KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS 

Rekonstruojama 330 kV OL Šyša–Bitėnai nepatenka ir nepriartėja prie kultūros paveldo teritorijų. 

Rekonstruojamos 330 kV OL Šyša–Bitėnai kerta keletą saugomų teritorijų ir jų apsaugos zonų 

(11.6.1 lentelė, 11.6.1–11.6.3 paveikslai).  

11.6.1 lentelė. Registruotų kultūros vertybių teritorijos, kurias kerta esamos 330 kV EPL  

 

Saugoma teritorija* 
EPL ruožo ilgis 

saugomoje 
teritorijoje, km 

 

Saugomos vertybės ir steigimo tikslas 

Pagėgių rajonas 

Rambyno regioninis 

parkas 

(11.6.1, 11.6.2 pav.) 

2581 m 

(esamos EPL 

koridorius) 

 

Išsaugoti unikalų Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo 

gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes 

Bitėnų geomorfologinis 
draustinis (patenka į 

Rambyno regioninį parką; 

(11.6.1, 11.6.2 pav.) 

996 m 

(esamos EPL 

koridorius) 

Išsaugoti ir eksponuoti geomorfologiškai raiškų ir vertingą 

keturių kalvų kompleksą su Velnio kalnu ir jo aplinka; 

gervių perėjimo vietas 
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Rambyno 

kraštovaizdžio 

draustinis 

(patenka į Rambyno 

regioninį parką; (11.6.1, 

11.6.2 pav.) 

 
 

1485 m 

(esamos EPL 

koridorius) 

Išsaugoti ir eksponuoti vieno unikaliausių ir raiškiausių 

Lietuvoje kalvagūbrio erozinio palikuonio – Rambyno 

kalno kraštovaizdį su garsia Lietuvoje mitologine vieta; 

etnografiškai vertingus Bitėnų ir Bardėnų kaimus, 

žyminčius Mažosios Lietuvos kultūros paveldo objektus – 

statinių kompleksus (Bardėnų kaimo buvusios mokyklos 

sodybą ir Bitėnų kaimo sodybas), laidojimo vietas: 

Rambyno ir Bitėnų kapines su Vydūno ir Martyno Jankaus 

kapais, Bardėnų ir Lumpėnų kaimų evangelikų kapines; 

Martyno Jankaus sodybos vietą Bitėnų kaime; būdingas 

Rambyno miško biocenozes su retomis miško bendrijomis 

– pušynus su šluotsmilgėmis, pušynus su šertvėmis; 

šikšnosparnių – Branto pelėausių, rudųjų nakvišų – 

gyvenamąsias   ir   veisimosi   vietas;   europinės svarbos 

augalų – smiltyninių gvazdikų – augavietes; didžiausią 

Lietuvoje unikalią baltųjų gandrų koloniją. 

 

11.6.1 pav. LR saugomos ir „Natura 2000“ teritorijos, EB svarbos natūralios gamtinės buveinės, kurias kerta EPL trasa. 

Pagėgių savivaldybės teritorija. 
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11.6.2 pav. Saugomos teritorijos Pagėgių savivaldybės teritorijoje. 

 



25 

 
2021/22-01-PP-BD.DTS 

Lapas Lapų Laida 

15 15 A 

 

 

11.6.3 pav. Saugomos teritorijos Pagėgių savivaldybės teritorijoje. 
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11.7 PLANINIAI SPRENDINIAI 

Sprendiniai projektuojami vadovaujantis Pagėgių savivaldybės teritorijos bendruoju planu 

(patvirtintas Pagėgių savivaldybės Tarybos 2008 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-520: 
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