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Pagėgių r. sav.

(žr. 2021/22-01-TP-EL-1)

Šilutės r. sav.
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X=6127866.3
Y=363563.1

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

ŠŠ-PK 12 [96]
DR-BT 316

2T330/0-1/48
[PVS-330A]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;
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330 kV OL Darbėnai - Bitėnai (tarp atramos Nr. 316 ir
Nr. 389) ir 330 kV OL Šyša - Bitėnai (tarp atramos Nr. 12 ir

portalo) rekonstruojamo ruožo trasos planas, M 1:1000

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -Bitėnai,
Pagėgių sav., rekonstravimo projektas
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 PDV
 L. Platakytė

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.36158  M. Petravičius

 Inž. Inž.
 R. Pusvaškienė39803

Situacijos planas

2023 04A Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

 Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.2.

1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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X=6127731.2
Y=363842.2

X=6127589.6
Y=364134.9

ŠŠ-PK 13 [95]
DR-BT 317

2T330/0-1/48
[PVS-330A]

ŠŠ-PK 14 [94]
DR-BT 318

2T330/0-1/48
[PVS-330A]

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;
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330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532
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1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532
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 Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.2.

1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532
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Išmontuojamos atramos tipas;
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330 kV OL esama apsaugos zona;
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 Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.2.

1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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Kelią Usėnai - Natkiškiai - Griežpelkiai (Nr. 4226)
kerta 11,686 km

10 kV OL L-305 iš Pagėgių TP
kabeliuojama atskiru projektu
201/22-14-TP-E

0,4 kV OL L-200 iš Pg-314

Kelią Usėnai - Natkiškiai - Griežpelkiai (Nr. 4226)
kerta 11,697 km
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Y=366747.2

X=6124557.1
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X=6124594.2
Y=366716.8

52

ŠŠ-PK 26
DR-BT 330

2T330/0-1/52

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

(Išmontuojama)
ŠŠ-PK 79
[PVS-330A]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]
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ŠŠ-PK 27 [78]
DR-BT 331

2T330/0-1/48
[PVS-330A]

ŠŠ-PK 28 [77]
DR-BT 332

2T330/0-1/48
[PVS-330A]

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532
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330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
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Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;
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 Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.2.

1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT
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 Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.2.

1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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ŠŠ-PK 35 [68]
DR-BT 339

2T330/0-1/52
[PB330-7N]

ŠŠ-PK 36
DR-BT 340

2T330/0-1/56

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 67
[PB330-7N]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]
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 Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.2.

1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;
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330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 59
[PVS-330A]
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[PVS-330A]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]

PASTABOS

2. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.
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1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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PASTABOS

2. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.
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1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
NW

AutoCAD SHX Text
SW

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
PE d40

AutoCAD SHX Text
PE d40

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
NW

AutoCAD SHX Text
SW

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H



10
22

5

ke
lia

s

15
.25

10
22

6

ke
lia

s

15
.23

10
22

8

sla
it_

v

15
.53

10
22

9

sla
it_

v

15
.24

10
23

2

sla
it_

v

15
.54

10
23

3

ke
lia

s

15
.27

10
23

4

ke
lia

s

15
.02

10
23

5

ke
lia

s

14
.95

10
23

7

sla
it_

v15
.29

10
23

8

ke
lia

s

14
.71

10
23

9

ke
lia

s

14
.66

10
24

1

sla
it_

v

15
.04

10
24

2

ke
lia

s

14
.66

10
24

3

ke
lia

s

14
.64

10
24

5

sla
it_

v

14
.92

10
24

6

alt

14
.65

10
24

7

alt

15
.45

10
24

8

alt

15
.81

10
24

9

alt

15
.93

10
25

1

alt

15
.97

10
25

2

alt

15
.99

10
25

3

na
ud

m

15
.66

10
25

5

na
ud

m

15
.78

10
25

6

alt

15
.86

10
25

7

alt

16
.02

10
25

8

alt

15
.85

10
25

9

alt

15
.68

10
26

0

alt

15
.37

10
26

1

alt

15
.44

10
26

2

alt

15
.60

10
26

4

sla
it_

a

15
.76

10
26

6

sla
it_

a

15
.86

10
26

8

sla
it_

a

15
.97

10
27

0

sla
it_

a

15
.68

10
27

3

sla
it_

a

15
.59

10
27

4

na
ud

m

15
.71

10
27

7

sla
it_

a

15
.63

10
27

9

sla
it_

a

15
.86

10
28

1

sla
it_

a

15
.47

10
28

2

sla
it_

v

16
.80

10
28

4

sla
it_

v

17
.03 10

28
5

nk

16
.92

10
29

0

nk

16
.81 10

29
4

sla
it_

v

16
.53

10
29

6

sla
it_

v16
.71

10
29

8

sla
it_

v

16
.83 10

29
9

sla
it_

v

16
.58

10
30

1

nk

16
.82

10
30

3

nk

16
.79

10
30

6

sla
it_

v

16
.91

10
30

8

na
ud

m

15
.47

10
31

0

na
ud

m

15
.77

10
31

1

na
ud

m

15
.47

10
31

2

alt

15
.62

10
31

3

alt

15
.82

10
31

4

alt

15
.76

10
31

5

alt

15
.56

10
31

7

na
ud

m

16
.26

10
31

8

alt

16
.27

10
31

9

alt

16
.44

10
32

0

alt

16
.47

10
32

1

na
ud

m

16
.13

10
32

2

na
ud

m

16
.32

10
32

3

na
ud

m

16
.53

10
32

4

na
ud

m

16
.54

10
32

5

na
ud

m

16
.78

10
32

6

alt

16
.86

10
32

7

alt

16
.80

10
32

8

alt

16
.44

10
32

9

na
ud

m

16
.41

10
33

0

na
ud

m

16
.73

10
33

3

na
ud

m

16
.46

10
33

4

alt

16
.35

10
33

5

alt

16
.44

10
33

6

alt

16
.48

10
33

7

na
ud

m

16
.59

10
33

8

na
ud

m

16
.92

10
33

9

na
ud

m

16
.95

10
34

1

sla
it_

v

16
.86

10
34

2

sla
it_

a

16
.30

10
34

3

sla
it_

v

16
.79

10
34

5

27
.6

16
.96

10
34

6

28
sk

d

17
.04

10
34

7

sla
it_

v

17
.44

10
35

0

sla
it_

v

17
.40

10
35

1

28
sk

d

17
.10

10
35

2

sla
it_

v

17
.09

10
35

3

sla
it_

a

16
.82

10
35

4

sla
it_

v

17
.02

10
35

5

27
.6

17
.06

10
35

6

sla
it_

a

16
.88

10
35

7

6.
27

16
.79

10
35

8

sla
it_

a

16
.49

10
35

9

sla
it_

v16
.91

10
36

0

sla
it_

a16
.81

10
36

1

sla
it_

v

16
.93

10
36

2

28
sk

d

16
.93

10
36

3

sla
it_

v

17
.40

10
36

6

sla
it_

v

17
.45

10
36

7

28
sk

d

17
.06

10
36

8

27
.6

16
.99

10
37

0

sla
it_

v

16
.68

10
37

1

sla
it_

a

16
.30

10
37

2

sla
it_

v

16
.73

10
37

3

sla
it_

v16
.69

10
37

4

sla
it_

a

16
.39

10
37

5

sla
it_

v

16
.67

10
37

7

27
.6

16
.93

10
37

8

28
sk

d17
.01

10
37

9

sla
it_

v17
.41

10
38

2

sla
it_

v17
.33

10
38

3

28
sk

d16
.95

10
38

4

27
.6

16
.87

10
38

5

sla
it_

a

16
.52

10
38

6

sla
it_

v

16
.86

10
38

7

28
.6

16
.49

10
38

8

na
ud

m

16
.38

10
38

9

28
sk

d

16
.87

10
39

0

sla
it_

v

17
.32

10
39

3

sla
it_

v17
.36

10
39

4

28
sk

d

16
.93

10
39

5

27
.6

16
.9110

39
7

27
pb

16
.70

10
39

8

sla
it_

a

16
.53

10
39

9

27
pb

16
.54

10
40

0

9.
9k

16
.45

10
40

1

9k

16
.36

10
40

2

9k

16
.35

10
40

3

9.
9k

16
.61

10
40

4

na
ud

m

16
.81

10
40

5

na
ud

m

16
.30

10
40

8

alt

16
.17

10
40

9

9.
9k

16
.51

10
41

0

na
ud

m

16
.71

10
41

1

9k

16
.43

10
41

2

9k

15
.97

10
41

3

9k

15
.89

10
41

4

9k

16
.05

10
41

5

9k
.9

15
.86

10
41

7

na
ud

m

15
.96

10
41

8

alt

15
.88

10
42

0

sla
it_

a

15
.64

10
42

3

sla
it_

a

15
.98

10
42

5

sla
it_

v

16
.61

10
43

1

nk

16
.70

10
43

4

sla
it_

v

16
.90

10
43

6

nk

16
.90sla

it_
v

10
45

7

sla
it_

a

16
.25

10
45

8

alt

16
.34

10
45

9

alt

16
.60

alt
alt

žv52 51

1 met 330000V

1 met 330000V

1 met 330000V

žv
gr

žv

16

16

12
.22

12
.65

12
.83

12
.95

13
.08

12
.86

12
.50

12
.21

12
.19

11
.9912
.55

12
.67

12
.64

12
.19

12
.40

12
.80

12
.79

12
.94

13
.00

12
.92

12
.56

12
.04

13
.37

12
.93

13
.00

12
.97

13
.05

13
.00

12
.77 12

.87

13
.05

13
.00

13
.18 13

.15
13

.57

13
.5713
.41

13
.34

13
.35

13
.35

13
.19

13
.56

13
.87

13
.88

13
.81

13
.7815
.09

14
.92

14
.67

14
.65

14
.09

14
.57

14
.95

15
.15

15
.46

15
.59

lau
ko

 ke
lia

s

50

1 met 330000V

1 met 330000V

1 met 330000V

12

14

Ke
r d

75

Ke
r d

75

Ker d100

Ke
r d

10
0

Ke
r d

75 Ke
r d

75 Ke
r d

75 Ke
r d

75 Ke
r d

75 Ke
r d

75 Ke
r d

75

Ke
r d

10
0

Ker d75

Ke
r d

75 Ke
r d

50

Ke
r d

75 Ke
r d

50

Ker d75

Ke
r d

10
0

Ke
r d

17
5

Ke
r d

75

Ke
r d

75

Ke
r d

75

Ker d
50

88
01

00
03

00
69

88
01

00
03

00
66

88
01

00
03

00
71

88
01

00
03

00
70

88
01

80
01

00
01

88
01

00
03

01
05

88
01

00
03

02
2561

17
50

0

369400

61
17

30
0

369400

79
°

X=6117348.4
Y=369332.1X=6117434.1

Y=369338.1
X=6117184.8
Y=369320.9

293
444

78
69
67

62
63

72

X=6117573.9
Y=369347.5
X=6117572.4
Y=369347.4
X=6117563.5
Y=369346.8

2K330
/0-30/

48
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330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 51
[U-35mA]

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 50
[PVS-330A]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]
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 Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.2.

1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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467

ŠŠ-PK 46 [49]
DR-BT 353

2T330/0-1/56
[PVS-330A]

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 47
[PVS-330A]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]

PASTABOS

2. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.
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[PVS-330A]

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532
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1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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DR-BT 357

2T330/0-1/52
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330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]
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1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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ŠŠ-PK 55 [39]

DR-BT 359

2K330/31-60/48

[U-35mA-1] ŠŠ-PK 56
DR-BT 360

2K330/0-1/48

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 38
[PVS-330A]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]

PASTABOS

2. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.
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ŠŠ-PK 57 [36]
DR-BT 361

2T330/0-1/52
[PVS-330A]

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Šyša - Piktupėnai LN 532

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 37
[PVS-330A]

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 35
[PVS-330A]
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1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 34
[PVS-330A]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]

PASTABOS

2. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

38
1

0

15.
96

38
2

0

16.
30

38
3

sla
it_

a

15.
78

38
4

sla
it_

v

16.
59

38
5

sla
it_

v

17.
05

38
6

asf

17.
14

38
7

asf

17.
15

38
8

sla
it_

v

17.
09

38
9

sla
it_

a

15.
92

39
0

asf

17.
05

39
2

sla
it_

v

17.
04

39
3

sla
it_

a

15.
8639

4

asf

17.
07

39
5

sla
it_

v

17.
02

39
6

sla
it_

a15.
73

39
7

sla
it_

v15.
89

40
0

sla
it_

a

15.
41

40
1

sla
it_

v

16.
94 402

asf

17.
03 40

3

asf

17.
0540

5

sla
it_

v

17.
04

40
6

sla
it_

a

15.
75

40
7

sla
it_

a

15.
46

40
8

sla
it_

v

16.
99

40
9

asf17.
00

41
0

asf16.
98

411

sla
it_

v

16.
90sla

it_
a

41
3

0

14.
94

41
4

0

15.
17

41
5

0

15.
18

41
6

0

15.
42

41
7

0

15.
56

41
8

0

15.
24

41
9

0

15.
25

42
0

0

15.
33

42
1

0

14.
99

422

13
k14.
97

42
3

el_
st_

auk
st_

gb

15.
15

42
4

13
k

15.
27

42
5

13
k

15.
08

42
6

el_
st_

auk
st_

gb

15.
05

42
7

13
k

15.
16

42
8

litg
rid

15.
01

43
4

14k

15.
13

43
7

tro
sas

15.
08

43
8

14
.32

15.
18

442

tro
s99

15.
21

44
6

litg
r

14.
92

44
9

0

15.
36

45
0

0

15.
31

45
1

0

15.
33

45
2

0

15.
40

45
3

0

15.
26

45
4

0

15.
04

45
5

0

15.
93

45
6

0

15.
85

45
7

0

15.
64

45
8

0

15.
26

47
0

0

15.
30

47
1

0

15.
43

47
2

13
k

15.
45

47
4

13
k

15.
56

47
5

0

15.
11

47
7

0

15.
25

47
8

0

15.
91

47
9

0

15.
61

50
5

0

15.
47

50
6

0

15.
60

50
7

0

16.
06

50
8

0

16.
33

50
9

0

16.
01

51
0

13
k

15.
67

51
2

13
k

15.
52

51
3

0

15.
67

51
4

0

15.
34

51
6

sla
it_

v

15.
52

51
7

28
.814.
01

51
9

sla
it_

v

15.
36 52

0

28
.8

13.
74

52
1

sla
it_

v

15.
29

52
2

28
.8

13.
95

52
4

sla
it_

v

14.
97

52
5

28
.8

14.
23

52
6

28
.8

14.
03

52
7

sla
it_

v

14.
89

52
8

28
.8

14.
09529

sla
it_

v

14.
93

53
0

sla
it_

v

14.
73

531

28
.8

14.
09

53
2

sla
it_

v14.
94

53
3

sla
it_

a

14.
22

53
4

0

14.
85

53
5

0

14.
76

53
6

0

14.
75

53
8

13
.31

14.
96

54
2

13
.32

32

14.
78

54
3

13
k

14.
93

54
4

Ejim
o_

t

14.
92

54
6

Ejim
o_

t

14.
91

547

0

15.
44

54
8

0

15.
27

54
9

0

15.
25

55
0

0

15.
14

55
1

0

15.
37

55
2

0

15.
38

55
3

0

15.
61

55
4

0

15.
80

55
5

0

15.
63

55
6

0

15.
14

55
7

0

15.
17

55
8

0

15.
49

55
9

13
k

15.
55

56
1

13
k

15.
66

56
2

0

15.
74

56
3

0

15.
64

56
4

015.
31

56
5

0

15.
29

56
6

0

15.
47

56
7

0

15.
43

56
8

0

15.
45

57
4

57
5

15.
95

1 met 330000V1 met 330000V1 met 330000V

98
77 15.
48

987
8

alt15.
14

98
79

alt

14.
86

98
80

alt

15.
06

98
81

alt

15.
09

988
2

alt

14.
85

98
83

alt

14.
67

98
84

alt

14.
68 98

85

alt14.
96

98
86

alt14.
9398

87

alt

14.
53

98
88

alt

14.
61

3132

1 m
et 

11
00

00
V

1 m
et 

11
00

00
V

60
0/8

6

60
0/8

7

1 m
et 

10
00

0V

1 m
et 

10
00

0V

G-
2

Ti
lžė

s p
l.

asf

16

16

1 met 330000V1 met 330000V1 met 330000V

1 met 330000V1 met 330000V1 met 330000V

16

61
12

90
0

370400

61
13

00
0

370300

88
32

00
01

01
02

88
47

00
04

01
61

88
47

70
01

00
04

88
47

00
04

01
62

41
9

33
0.1

7.6
m

15
.22

42
0

33
0.1

7.7
m

15
.19

42
2

33
0k

v.2
1.1

8m

15
.10

42
3

33
0k

v.2
1.0

6m

14
.84

42
6

35
kv

.10
.74

m

15
.10

42
9

35
kv

11
.07

m

14
.89

H-37
.80

H-37
.98

H-37
.60

-7°
C

H-25
.13

H-27
.66

H-31
.02

H-24
.84

H-25
.00

H-30
.86

H-27
.54

H-24
.84

H-34
.59

H-20
.19

H-34
.52

H-33
.67 H-23

.84

6R
P.1

7.1
7

61
13

04
6.5

5/3
70

14
2.8

2

PE
 d3

2

PE d40

d5
0

d5
0

d5
0 d5

0

d5
0 d5

0 d5
0

d5
0

d5
0

d5
0 d5

0

d5
0

d50

d50

d50

d50

d100

d50

d5
0

d5
0

d5
0

d5
0

d175 d5
0

d5
0

d5
0

d5
0

d50

d50

d50

d75

d5
0

d5
0

d5
0

d5
0

d5
0

d5
0

d5
0

d7
5

d7
5

d5
0

d5
0

d5
0

d5
0

d75

Kelią Ryga – Šiauliai – Tauragė - Kaliningradas (Nr. A12)
kerta 179,469 km

10 kV OL L-600-Pagėgių TP

Kelią Ryga – Šiauliai – Tauragė - Kaliningradas (Nr. A12)
kerta 179,478 km

254257

68

X=6113064.1
Y=370166.1

29 139

X=6113086.6
Y=370147

X=6113087.6
Y=370146.2

39

1
2

AB
B A

2
1

R3
8

R3
7

R3
6

R3
5

R3
4

R3
3

R3
2

R3
1

R2
1

R2
2

R2
3

R2
4

R2
5

R2
6

R2
7

R2
8

R2
9

R3
0

R2
0

R1
9

R1
8

R1
7

R1
6

R1
5

R1
4

R1
3

R1
2

R1
1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R1
0

AC
-5

1

2

2

5

6 7

8

S2
.1

S2
.2

St
al
as

Stalas

S1
.1

S1
.2

AC
-4

AC
-3

AC
-2

AC
-1

DC
-1

DC
-2

DC
-3

DC
-4

DC
-5

DC
-6

DC
-7

KA
S

TA
S1

TA
S2

R4
0

R3
9

4

wind
control

SCADA

Kabelių
skyrius

Telekomunikacijų
spinta S0.2

+R2
+R3

PS
Baterijų
skydas

Baterijų
skydas

DC
DC

Kabelių
skyrius

AC
AC

2
2

1
1

°C
% rF/RH

101
103

104
105

201
202

203
204

205
302

303
304

306
301

401
402

403
405

102
404

TAS2
TAS1

TAS3
ASC

°C

3

101

TSPĮ
spinta S0.1

305
406

106

T-31.1

SRT-31

TS-30.12
T-32.2

206

T-31.3
TS-30.34

T-32.4

SRT-34

Rezervinė
vieta

Rezervinė
vieta

+R1
Rezervas

1
9

X=6112764.4
Y=370419.6

X=6112958.3
Y=370255.6

29

57

61

96

ŠŠ-PK 60 [32]
DR-BT 364

2K330/0-30/56
[P-22m]

PK-BT 1 [31]
DR-BT 365

2K330/0-30/56
[PVS-330A]

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Piktupėnai - Bitėnai LN 534

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

11-1
11-2

12-1
12-2

13-1

13-2

14-1

14-2

15-1

15-2
16-1

16-2
17-1

17-2
18-1

18-2 25-
2

26

1

2-1

17 26 A

LaidaLapas Lapų

2021/22-01-TP-EL-1.B-01

 L
ap

as
 N

r.1
6

 L
ap

as
 N

r.1
7-

1

 L
ap

as
 N

r.1
7-

1
 L

ap
as

 N
r.1

7-
2

 L
ap

as
 N

r.1
7-

1
 L

ap
as

 N
r.1

7-
2

 L
ap

as
 N

r.1
7-

2
 L

ap
as

 N
r.1

8-
1

1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;
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2. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.
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1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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PK-BT 5 [26]
DR-BT 369

2T330/0-1/56
[PVS-330]

PK-BT 6
DR-BT 370

2T330/0-1/56

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Piktupėnai - Bitėnai LN 534

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 25
[PVS-330A]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]
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PK-BT 7 [23]
DR-BT 371

2T330/0-1/52
[PB330-7N]

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Piktupėnai - Bitėnai LN 534

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 24
[PVS-330A]
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 Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.2.

1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.

PASTABOS

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
NW

AutoCAD SHX Text
SW

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
NW

AutoCAD SHX Text
SW

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H



23
34

110
kv7

.45
m

22.0
4

233
5

11
0k

v6
.68

m

22.7
6

233
7

330
kv1

5.6
1m

24.5
8

23
39

330
kv1

6.7
0m

25.6
6 23

41

11
0k

v6
.07

m

26.1
6

980
5

alt

28.8
0

980
6

alt

29.2
7

980
7

alt

28.4
7

980
8

alt

26.9
4

98
09

sla
it_

v

25.7
0

981
0

sla
it_

v

26.1
0

981
2

sla
it_

v

25.7
5

981
3

sla
it_

a

22.9
0

98
14

sla
it_

a

22.8
6

98
15

alt

26.7
0

98
16

alt

26.8
3

98
19

nau
dm

27.8
6

98
20

nau
dm

27.9
8

98
21

nau
dm

27.8
5

982
2

9k

28.4
7

982
3

9k

28.5
2

98
24

9k

27.9
3

98
25

9k

27.8
4

982
6

9k

28.4
6

98
27

9k

30.2
0

982
8

9k

30.1
8

216
6

nez
ino

mas

16.6
5

21
67

nez
ino

mas

16.1
1

217
4

20
jau

nb
erz

16.9
3

21
75

20
jau

nb
erz

17.0
8

21
76

20
jau

nb
erz

18.1
2

217
7

20j
aun

ber
z

18.1
9

21
85

kru
mas

19.1
7

21
86

kru
mas

18.6
3

219
1

nez
ino

mas

16.5
0

21
93

13_
litg

r_5
0_?

19.0
0

21
98

nez
ino

mas

20.3
3

22
05

nez
ino

mas

19.1
4

22
06

nez
ino

mas

17.9
2

22
12

laid

20.1
5

22
14

laid

19.8
0 22

17

nez
ino

mas

21.6
2

22
18

nez
ino

mas

23.1
3

22
20

kru
mas

22.8
7

22
21

nez
ino

mas

23.5
1

22
23

nez
ino

mas

24.3
7

22
25

nez
ino

mas

27.8
9

22
26

nez
ino

mas

29.0
8

22
29

sla
it_

a

28.5
5

224
2

13
litg

r_l
n5

32
_2

2

28.8
7

22
48

sla
it_

a

27.8
2

22
59

laid

28.9
4

226
1

nez
ino

mas

29.0
8

22
64

kru
mas

30.0
4

22
79

nez
ino

mas

29.2
9

229
7

misk
as

25.8
1

229
9

sla
it_

v

27.4
0 23

09

sla
it_

a

28.0
3

23
11

nez
ino

mas

27.5
2

231
3

sla
it_

a

27.8
3

23
15

nez
ino

mas

28.1
4

23
16

50_
2m

28.3
7

232
0

misk
as

27.5
8

232
3

sla
it_

a

27.8
4

23
28

sla
it_

v

28.2
2

23
33

misk
as

29.1
6

23
37

13_
litg

rln
532

-21

28.7
9

234
0

lai
d

28.8
3

23
41

laid

28.5
1

23
44

lai
d

29.1
3

23
45

nez
ino

mas

28.1
7

234
6

misk
as

27.9
1

23
47

50
_2

.4m

27.4
7

235
3

misk
as

27.4
5

23
54

nez
ino

mas

27.2
1

26.8
0

437

nez
ino

mas

17.3
6

438

nez
ino

mas

17.6
0

43
9

nez
ino

mas

18.0
0

440

nez
ino

mas

18.3
6

44
1

nez
ino

mas

17.9
5

442

nez
ino

mas

17.5
9

443

nez
ino

mas

17.6
0

44
4

nez
ino

mas

17.7
8

44
5

9k

18.1
4

44
7

9k

18.9
6

448

9k19.5
4

451

9k

19.7
8

452

9k

19.1
2

453

9k

18.6
3

45
4

nez
ino

mas

20.1
3

45
5

nez
ino

mas

20.2
9

45
6

9m

21.0
5

458

9m

21.6
3

45
9

nez
ino

mas

21.5
0

46
0

nez
ino

mas

23.8
0

46
1

nez
ino

mas

22.8
1

46
2

nau
dm

eny
s

23.1
3

464

nau
dm

eny
s

24.4
0

46
5

nau
dm

eny
s

24.3
5

466

nez
ino

mas

25.0
3

467

nez
ino

mas

25.7
5

46
8

nez
ino

mas

26.0
4

46
9

nau
dm

eny
s

26.9
4

471

nau
dm

eny
s

27.7
4

473

nez
ino

mas

27.4
5

474

nez
ino

mas

27.2
7

47
5

nez
ino

mas

26.9
8

47
6

nau
dm

eny
s

26.4
9

477

nau
dm

eny
s

26.8
0

47
9

9k

28.0
0

48
0

nez
ino

mas

28.3
9

48
1

nez
ino

mas

29.5
8

48
3

nau
dm

eny
s

28.2
4

485

9.4
m

29.0
2

48
7

nez
ino

mas

29.6
8

488

nez
ino

mas

29.0
4

489

9k

28.7
8

493

NK

29.1
2

49
7

laid28.8
4

49
9

nez
ino

mas

28.9
3

500

9k

29.4
1

501

9k29.4
7

502

nez
ino

mas

29.9
6

503

nez
ino

mas

30.0
3

506

nau
dm

eny
s

29.7
1

508

nez
ino

mas

30.0
1

509

nez
ino

mas

29.8
9

51
0

9.9
k

29.6
3

51
2

9.9
k

29.5
7

51
9

9.4
m

30.2
8

520

9.4
m

30.2
1

521

nez
ino

mas

29.9
5

522

nez
ino

mas

29.0
1

52
5

nau
dm

eny
s

27.7
1

52
7

nez
ino

mas

28.6
5

528

nez
ino

mas

29.4
9

52
9

9.4
m

29.9
2

530

9.4
m

29.9
7

53
1

9.4
ma

29.1
9

53
2

9.4
ma

29.2
3

53
3

nez
ino

mas

28.5
0

53
4

nez
ino

mas

27.1
3

53
5

9.z
s

26.7
5

53
7

nau
dm

eny
s

26.5
7

53
8

nau
dm

eny
s

26.5
7

53
9

nez
ino

mas

27.3
1

54
0

nez
ino

mas

28.3
1

541

nez
ino

mas

28.7
6

543

nau
dm

eny
s

29.3
8

544

nau
dm

eny
s

29.1
7

54
5

nau
dm

eny
s

29.1
6

546

nez
ino

mas

27.9
4

547

nez
ino

mas

27.4
9

54
8

nau
dm

eny
s

27.4
3

550

nau
dm

eny
s

26.5
1

55
2

nez
ino

mas

27.9
4

553

nez
ino

mas

28.0
7

55
4

nez
ino

mas

28.0
5

556

nau
dm

eny
s

27.8
4

557

nau
dm

eny
s

27.3
3

55
8

nau
dm

eny
s

27.4
3

55
9

nez
ino

mas

28.0
9

56
0

nez
ino

mas

28.0
9

56
1

nez
ino

mas

28.0
9 566

nez
ino

mas

28.6
5

568

9.4
m

28.4
5

56
9

9.4
m

28.3
5

57
0

9.4
m

28.3
8

57
2

nau
dm

eny
s

28.4
8

573

nez
ino

mas

28.2
4

57
4

nez
ino

mas

27.8
9

57
7

nau
dm

eny
s

27.1
7

57
9

nez
ino

mas

27.8
2

580

nez
ino

mas

27.6
3

58
1

nez
ino

mas

28.0
4

58
3

nau
dm

eny
s

28.4
9 585

nau
dm

eny
s

27.3
6

586

nau
dm

eny
s

26.9
1

58
8

nau
dm

eny
s

26.9
6

58
9

nez
ino

mas

27.4
3

59
0

nez
ino

mas

28.0
7

59
1

nau
dm

eny
s

28.9
9

593

9a

27.9
6

59
5

nez
ino

mas

28.3
4

596

nez
ino

mas

27.9
6

59
7

nez
ino

mas

27.4
3

598

nau
dm

eny
s

27.0
4

600

nau
dm

eny
s

26.6
4

601

nau
dm

eny
s

26.6
8

60
2

nez
ino

mas

27.2
8

60
3

nez
ino

mas

27.0
4

60
4

nez
ino

mas

27.1
3

605

nau
dm

eny
s

27.6
3 607

nau
dm

eny
s

27.6
4

609

nez
ino

mas

26.8
5

610

nez
ino

mas

26.5
4

61
1

nau
dm

eny
s

26.1
8

612

nau
dm

eny
s

26.1
7

1 met 330000V

2122

50

51

1 met 35000V

3°C

H-41
.89

H-42
.53

H-44
.06

H-34
.55

H-33
.93H-33

.81

H-31
.19

H-31
.14

H-31
.47

18

20

22 24

26

26

26

28

28

28

28

28

28

30

30

1 met 35000V1 met 35000V

1 met 330000V

1 met 330000V

611
080

0
372

300

88
32

00
02

00
58

88
32

00
02

03
32

88
32

00
02

03
28

88
32

00
02

02
57

88
32

00
02

00
57

PEd40PEd40PEd40PEd40PEd40

d5
0d5

0

d5
0

d5
0d5

0

d50

d75

d5
0

35 kV OL Pagėgiai-Vilkaviškiai

453

X=6110902
Y=372107 X=6110671.9

Y=372318.6

21

46

19

X=6110935.7
Y=372076.1

PK-BT 8 [22]
DR-BT 372

2T330/0-1/56
[PB330-7N]

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Piktupėnai - Bitėnai LN 534

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Piktupėnai - Bitėnai LN 534

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 21

[PVS-330A]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]
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1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Piktupėnai - Bitėnai LN 534

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 18
[PB330-7N]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]
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 Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.2.

1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Piktupėnai - Bitėnai LN 534

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 14
[PVS-330A]

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 13

[PVS-330A]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]
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PK-BT 15 [12]
DR-BT 379

2T330/0-1/52
[PVS-330A]

PK-BT 16
DR-BT 380

2T330/0-1/48

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Piktupėnai - Bitėnai LN 534

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Piktupėnai - Bitėnai LN 534

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 11

[PVS-330A]

19-1 19-2 20-1 20-2 21-1 21-2 22-1 22-2 23-1 23-2 24-1 24-2 25-1 25-2
26

1
2-1

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

22 26 A

LaidaLapas Lapų

2021/22-01-TP-EL-1.B-01

 L
ap

as
 N

r.2
1

 L
ap

as
 N

r.2
2-

1

 L
ap

as
 N

r.2
2-

1
 L

ap
as

 N
r.2

2-
2

 L
ap

as
 N

r.2
2-

1
 L

ap
as

 N
r.2

2-
2

 L
ap

as
 N

r.2
2-

2
 L

ap
as

 N
r.2

3-
1
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1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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PK-BT 17 [10]
DR-BT 381

2T330/0-1/48
[PVS-330A]

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Piktupėnai - Bitėnai LN 534

330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Piktupėnai - Bitėnai LN 534

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]
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1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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330 kV OL Darbėnai - Bitėnai LN 535

330 kV OL Piktupėnai - Bitėnai LN 534

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 7

[PVS-330A]

(Išmontuojama)
ŠŠ-BT 6

[PVS-330A]

Atramos numeris [išmontuojamos atramos numeris];
Linijos pavadinimas;
Naujos atramos tipas;
Išmontuojamos atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė inkarinė atrama;

330 kV OL esama apsaugos zona;
330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Projektuojama 330 kV OL dvigrandė tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);
Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 330 kV OL;

52 [52]
ŠŠ-BT

2K330/31-60/48
[U330-3]
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1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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 Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.2.

1. Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.
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brėžinyje 2021/22-1-TP-EL-1.B-23.
projektuojamo portalo. Linijų prijungimo planas po Bitėnų TP rekonstravimo pateiktas
prijungiama į esamą linijinį portalą LN 532 Šyša, o 330 kV OL Šyša - Piktupėnai - prie naujai 
2021/22-1-TP-EL-1.B-18. Atlikus Bitėnų TP rekonstravimą 330 kV OL Darbėnai - Bitėnai linija 
(šuntuojamos), sujungimo schema atramoje ŠŠ-PK 25 [1]/ DR-BT 389 pateikta brėžinyje 
330 kV OL Darbėnai - Bitėnai ir 330 kV OL Šyša - Piktupėnai grandys sujungiamos
Pagėgių sav. rekonstravimo ir statybos projektas". Iki Bitėnų TP pastotės rekonstravimo
(Elektros tinklų) 330/110/10 kV Bitėnų TP statinių, Bitės g. 3A, Bitėnų k., Lumpėnų sen.,

  Bitėnų TP rekonstravimas atliekama atskiru investiciniu projektu: ,,Inžinerinių tinklų3.
 Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.2.

 Po rekonstravimo 330 kV OL apsaugos zona trasoje lieka esamos apsaugos zonos ribose.1.
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SUTARTINIAI  ŽENKLAI

Linijos posūkio kampas ( į kairę 55°);55°

Projektuojamos dvigrandės atramos tipas;2T330/0-1/48

Tarpinė  dvigrandė atrama (projektuojama);
Kampinė inkarinė atrama (projektuojama);

Projektuojama  ŽTŠK sujungimo mova
su 2 įvadiniais portais;

DB-376

Projektuojamas ŽTŠK (80 kA2s) ant 330 kV OL atramų;

Projektuojami 330 kV OL laidai;

Esamas žaibosaugos trosas;

Esama  ŽTŠK sujungimo mova;SB-01

Projektuojama  ŽTŠK sujungimo mova
su 4 įvadiniais portais;

ŠP-P

Projektuojamas ŽTŠK (105 kA2s) ant 330 kV OL atramų;

Esami 110 kV OL laidai;
Projektuojamas ŠK;

330 kV OL Šyša - Piktupėnai projektuojamas atramos Nr. [esamas atramos Nr.];
330 kV OL Darbėnai - Bitėnai atramos Nr.;
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Esama  ŽTŠK sujungimo mova;SB-01

Projektuojama  ŽTŠK sujungimo mova
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Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 316/ŠŠ-PK 12 [96]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-02

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 316/ŠŠ-PK 12 [96]
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Pastabos:

1. Atramų išdėstymą plane žiūrėti elektrotechninėje projekto dalyje.

2. Gręžtiniai poliai įrengiami nepertraukiamo betonavimo technologija (CFA).

3. Demontavus esamus pamatus, prieš įrengiant polinius pamatus, iškasa užpilama atgaliniu gruntu, sutankinant:

· Molinius gruntus - iki Ev2≥45 MPa, Evd≥25 MPa, Dpr ≥ 0,97;

· Smėlinius gruntus - iki Ev2≥60 MPa, Evd≥32 MPa, Dpr ≥ 0,97;

5. Projektuojant nurodytus pamatus vertinta, jog iškasa gali būti iki 3,0 m gylio. Jeigu demontuojant esamus pamatus

paaiškėtų, jog iškasos gylis yra didesnis nei 3,0 m, pamatų sprendinys turi būti suderintas su projektuotoju.

6. Polių vientisumo bandymai privalo būti atlikti visiems įrengiamiems poliams.

7. Pamatų įrengimo metu gruntinio vandens lygis turi būti pažemintas 1,0 m žemiau įrengiamo pamato pado lygio. Gruntinio

vandens lygis turi būti pažemintas atramoms - 14, 16, 18, 19, 24, 39, 51, 52, 59, 60, 75, 76.

8. Sampylų formavimui naudojant:

· smėlinį gruntą, gruntų tankinimą atlikti pilant 10-15 cm storio sluoksniais, sutankinant kiekvieną sluoksnį iki Dpr=0,97,

EV2=60 MPa. Rygelių montavimo lygyje atlikti papildomą grunto sutankinimą (Dpr=0,98, EV2=70 MPa);

· * molinį gruntą, gruntų tankinimą atlikti pilant 10-15 cm storio sluoksniais, sutankinant kiekvieną sluoksnį iki Dpr=0,97,

EV2=45 MPa. Rygelių montavimo lygyje atlikti papildomą grunto sutankinimą (Dpr=0,97, EV2=50 MPa).

· Atgal užpilamo ir sutankinamo molinio grunto drėgnis turi būti mažesnis už plastiškumo drėgnį, W<Wp. Užpilto ir

sutankinto grunto tankis turi būti nemažesnis kaip 1,8 t/m³.
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Gr.SZ-96.2          M 1:100          2022-02-28          Abs. a. 27,42 m          x:6127873 m, y:363558 m
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lg
 II

I b
l

Silpnas mažo plastiškumo dulkis, minkštas, gelsvai rudas, su
vandeningo smėlio lęšiais SiL 1,50 1,20 25,92

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, gelsvai rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio
lęšiais, nuo 3,5 m pilkas saClL 5,00 3,50 22,42

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 10,80 5,80 16,62

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 4,20 12,42

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

0,1 5

0,9 17

1,3 26

3,3 130

35,9 842

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 317/ŠŠ-PK 13 [95]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-03

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 317/ŠŠ-PK 13 [95]
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02
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Gr.SZ-95.2          M 1:100          2022-03-22          Abs. a. 28,10 m          x:6127735 m, y:363840 m
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lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas,
gelsvai rudas, su dulkio priemaiša su dregno smėlio lęšiais, nuo 1.5
su vandeningo smėlio lęšiais saClL 1,80 1,50 26,30

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su dregno smėlio
lęšiais saClL 5,00 3,20 23,10

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
standus, pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio
lęšiais saClL 7,20 2,20 20,90

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, rudas, su dulkio priemaiša saClL 8,80 1,60 19,30

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo
smėlio lęšiais saClL 15,00 6,20 13,10

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

0,6 26

1,1 40

1,4 36

5,2 217

2,1 94

11,4 510

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 318/ŠŠ-PK 14 [94]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-04

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 318/ŠŠ-PK 14 [94]
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Gr.SZ-94.1          M 1:100          2022-03-22          Abs. a. 28,61 m          x:6127589 m, y:364141 m
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d IV Dirvožemis Hu 0,35 0,35 28,26

v 
IV

Purus tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, drėgnas, gelsvai rudas SaU 1,20 0,85 27,41

lg
 II

I b
l

Vidutinio tankumo dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas siSa 2,20 1,00 26,41
Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas, pilkas, su molio,
smėlio priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais, su vidutinio plastiškumo
molio lęšiais, su maža (3,0%) organinės medžiagos priemaša ClL-SiL 3,10 0,90 25,51

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis, vandeningo smėlio lęšiais saClL 5,10 2,00 23,51

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,
pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais saClL 6,10 1,00 22,51

g 
III

 b
l

Labai tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas,
pilkas Sa-F 7,60 1,50 21,01

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis, standus,
rudas, su vandeningo smėlio lęšiais saClL-SiL8,50 0,90 20,11

g 
III

 b
l

Tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas Sa-F 9,30 0,80 19,31

g 
III bl Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, pilkas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais saClL 9,90 0,60 18,71

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio
lęšiais saClL 15,00 5,10 13,61

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

0,7 16

3,9 29

7,8 102

1,8 37

1,4 50

7,7 297

24,4 654

6,6 360

16,0 250

4,4 187

7,1 378

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 319/ŠŠ-PK 15 [93]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-05

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 319/ŠŠ-PK 15 [93]
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Gr.SZ-93.1          M 1:100          2022-02-28          Abs. a. 31,72 m          x:6127445 m, y:364420 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 31,42

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, gelsvai rudas,
su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 2,40 2,10 29,32

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 8,40 6,00 23,32

g 
III

 b
l

Labai tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, pilkas Sa-F 9,40 1,00 22,32

g 
III

 b
l

Labai stiprus, mėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 5,60 16,72

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

0,7 28

1,0 29

1,6 41

58,8 540

6,4 287

0,00

Pastabos:

1. Atramų išdėstymą plane žiūrėti elektrotechninėje projekto dalyje.

2. Kasant pamatų duobę turi būti nepažeistas esamas gruntas, ant kurio bus remiamas pamatas. Prieš atkasimą

pažeminti gruntinio vandens lygį ne mažiau kaip 0,5m po pamato padu atramoms - 15, 20, 21, 27, 31, 34 ,35 ,36,

37, 38, 40, 41, 45, 46, 50, 55, 62, 65, 74, 82, 83, 84, 85

3. Pamatų užpylimui naudoti esamą gruntą. Draudžiama pamatų atgaliniam užpylimui naudoti silpnuosius gruntus:

įvairios kilmės dumblą, durpes, velėną, gruntus su didele organinės medžiagos priemaiša, gruntus su buitinėmis

ir pramoninėmis atliekomis, gruntus, kuriuose yra daugiau kaip 6% organinių medžiagų.

4. Pamatų užpylimui naudojant:

· smėlinį gruntą, gruntų tankinimą atlikti pilant 10-15 cm storio sluoksniais, sutankinant kiekvieną sluoksnį iki

Dpr=0,97, EV2=60 MPa. Rygelių montavimo lygyje atlikti papildomą grunto sutankinimą (Dpr=0,98, EV2=70 MPa);

· * molinį gruntą, gruntų tankinimą atlikti pilant 10-15 cm storio sluoksniais, sutankinant kiekvieną sluoksnį iki

Dpr=0,97, EV2=45 MPa. Rygelių montavimo lygyje atlikti papildomą grunto sutankinimą (Dpr=0,97, EV2=50 MPa).

Atgal užpilamo ir sutankinamo molinio grunto drėgnis turi būti mažesnis už plastiškumo drėgnį, W<Wp.

5. Užpilto ir sutankinto grunto tankis turi būti nemažesnis kaip 1,8 t/m³.

6. Po kiekvienu pamatu įrengti 300 mm storio skaldos paruošiamąjį sluoksnį, kuris sutankinamas iki Dpr=98,

EV2=80 MPa.

7. Keliant atramą ant pamatų pastatyti papildomas atramas perimančias montavimo apkrovas. Atramų būtinumas

ir tipas nurodomas SDTP projekto dalyje. Atramos sumontavimas ir įrengimas vykdomas pagal SDTP projektą.

8. Iškasos kampas su vertikale ne mažesnis kaip 30°.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 320/ŠŠ-PK 16 [92]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-06

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 320/ŠŠ-PK 16 [92]
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Gr.SZ-92.2          M 1:100          2022-02-28          Abs. a. 28,15 m          x:6127311 m, y:364721 m
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, m

d 
IV

Dirvožemis Hu 0,60 0,60 27,55

v 
IV

Vidutinio tankumo tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,
pilkas SaU 1,20 0,60 26,95

Purus tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, pilkas SaU 1,80 0,60 26,35

Vidutinio tankumo tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, pilkas SaU 2,60 0,80 25,55

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, pilkas, su
žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,80 1,20 24,35

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 5,00 1,20 23,15

g 
III bl Tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, pilkas Sa-F 5,40 0,40 22,75

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 9,00 3,60 19,15

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 6,00 13,15

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

4,6 43

5,2 59

1,3 16

8,3 99

1,0 24

2,3 67
13,7 238

3,2 128

9,6 450

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 321/ŠŠ-PK 17 [91]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-07

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 321/ŠŠ-PK 17 [91]
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Gr.SZ-91.1          M 1:100          2022-03-21          Abs. a. 28,00 m          x:6127165 m, y:365012 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 27,70

t I
V Grunto sąvarta: dulkingas smulkus smėlis, su maža organinės mežiagos

priemaiša, drėgnas, juodas, su dirvožemio priemaiša siSaMg 0,80 0,50 27,20

v 
IV

Purus tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, drėgnas, gelsvai rudas,
nuo 1.3 vandeningas SaU 1,90 1,10 26,10

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, pilkas, su dulkio
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 2,70 0,80 25,30

g 
III bl Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,

pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis, vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,20 0,50 24,80

g 
III bl Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,

pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,90 0,70 24,10

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo
smėlio lęšiais saClL 9,50 5,60 18,50

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo
smėlio lęšiais saClL 11,80 2,30 16,20

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,
pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio
lęšiais saClL 15,00 3,20 13,00

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

2,8 44

2,8 50

3,7 54

1,0 23

1,4 36

6,3 261

3,2 125

8,8 382

4,2 165

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“



0,000

10
0
0
0

4
0
0

Polis P-1

Pjūvis 1-1

-0,400

-10,400

10
4
0
0

5898

4
16
7Traversų

ašis

L
in
ijo

s
 a

š
is

Polis P-1

Polis P-1

Polis P-1

Polis P-1

∅100
0 ∅1000

∅1000 ∅100
0

1 1

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 322/ŠŠ-PK 18 [90]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-08

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 322/ŠŠ-PK 18 [90]
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Gr.SZ-90.2          M 1:100          2022-03-02          Abs. a. 28,82 m          x:6127043 m, y:365265 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 28,52

v 
IV

Purus tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, geltonas, drėgnas SaU 1,80 1,50 27,02

lg
 II

I
bl Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, rudas saClL 2,50 0,70 26,32

g III bl Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, rudas saClL 2,90 0,40 25,92

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus,
moreninis, pilkas su žvirgždu saClL 6,20 3,30 22,62

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas,
moreninis, rudas su žvirgždu saClL 8,00 1,80 20,82

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, rudas su žvirgždu saClL 9,80 1,80 19,02

g 
III

 b
l

Labai tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,
pilkas, vandeningas Sa-F 12,00 2,20 16,82

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlngas mažo plastiškumo molis, labai standus,
moreninis, pilkas, su žvirgždo priemaiša saClL 15,00 3,00 13,82

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,5 25

4,7 31

0,8 14
2,1 40

4,9 165

1,7 70

6,6 134

33,6 487

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 323/ŠŠ-PK 19 [89]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-09

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 323/ŠŠ-PK 19 [89]
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Gr.SZ-89.2          M 1:100          2022-02-17          Abs. a. 29,69 m          x:6126948 m, y:365452 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,50 0,50 29,19

v 
IV

Vidutinio tankumo tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis,
geltonas, vandeningas SaU 1,80 1,30 27,89

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
minkštas, gelsvai rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio
lęšiais saClL 3,00 1,20 26,69

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,
pilkai rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 10,00 7,00 19,69

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 5,00 14,69

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,8 33

5,5 25

1,6 42

3,2 87

4,5 99

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Atramos "2K330/31-60/48T" pamatai

DR-BT 324/ŠŠ-PK 20 [88]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-10

A

1 1

Atramos "2K330/31-60/48T" pamatai

DR-BT 324/ŠŠ-PK 20 [88]
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Gr.SZ-88.2          M 1:100          2022-03-02          Abs. a. 29,88 m          x:6126833 m, y:365702 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 29,48

v 
IV Purus mažai tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, geltonas,

drėgnas SaU 1,50 1,10 28,38

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, pilkas su
žvirgždu, iki 4,9 m labai standus, toliau tvirta, nuo 2,8 m
vandeningas saClL 11,00 9,50 18,88

lg
 II m
d Tankus mažai dulkingas molingas vidutinio tankumo smėlis, pilkai

geltonas, vandeningas Sa-F 11,80 0,80 18,08

lg
 II

 m
d

Stiprus vidutinio plastiškumo molis, standus, rudas ClM 14,40 2,60 15,48

lg
 II

 m
d

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis, tvirtas, pilkas ClL 20,00 5,60 9,88

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

1,0 21

3,1 47

3,0 72

11,0 179

3,8 93

1,9 27

0,00

Pastabos:

1. Atramų išdėstymą plane žiūrėti elektrotechninėje projekto dalyje.

2. Gręžtiniai poliai įrengiami nepertraukiamo betonavimo technologija (CFA).

3. Iki galvenos dugno projektinio gylio likus 100mm, tolimesnis kasimas atliekamas rankiniu būdu.

4. Po polių galvenomis betonuojamas 100mm storio betono pasluoksnis iš C8/10 betono.

5. Įrengus polius, prieš jungiant juos su galvena, apdirbti iki reikiamos altitudės: nekokybiškai suformuoto betono

pašalinimas; armatūros karkaso nuvalymas nuo betono likučių; betono paviršiaus, ant kurio bus liejamas galvenos

betonas, šiurkštinimas; paviršiaus nuvalymas nuo nešvarumų.

6. Demontavus esamus pamatus, prieš įrengiant polinius pamatus, iškasa užpilama atgaliniu gruntu, sutankinant:

· Molinius gruntus - iki Ev2≥45 MPa, Evd≥25 MPa, Dpr ≥ 0,97;

· Smėlinius gruntus - iki Ev2≥60 MPa, Evd≥32 MPa, Dpr ≥ 0,97;

9. Projektuojant nurodytus pamatus vertinta, jog iškasa gali būti iki 3,0 m gylio. Jeigu demontuojant esamus

pamatus paaiškėtų, jog iškasos gylis yra didesnis nei 3,0 m, pamatų sprendinys turi būti suderintas su projektuotoju.

10. Pamatų inkarinių varžtų apsauga nuo korozijos - termiškai purškiama cinko danga pagal LST EN ISO 2063.

11. Cinko dangos storis ≥100 μm.

12. Pamatų įrengimo metu gruntinio vandens lygis turi būti pažemintas 1,0 m žemiau įrengiamo pamato pado lygio.

Gruntinio vandens lygis turi būti pažemintas atramoms - 15, 20, 21, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 50, 55,

62, 65, 74, 82, 83, 84, 85.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02.

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 325/ŠŠ-PK 21 [86]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-11

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 325/ŠŠ-PK 21 [86]
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Gr.SZ-86.2          M 1:100          2022-02-17          Abs. a. 29,94 m          x:6126474 m, y:365864 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 29,54

v 
IV Labai purus, tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis,

vandeningas, gelsvai rudas SaU 1,00 0,60 28,94

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo dulkis, tvirtas/ labai standus,
gelsvai rudas, su vandeningo smėlio lęšiais SiL 2,50 1,50 27,44

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais saClL 9,20 6,70 20,74

g 
III

 b
l

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 5,80 14,94

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

0,4 12

1,3 17

1,8 51

2,2 68

11,7 535

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 326/ŠŠ-PK 22 [85]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-12

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 326/ŠŠ-PK 22 [85]
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Gr.SZ-85.1          M 1:100          2022-02-16          Abs. a. 27,74 m          x:6126111 m, y:366029 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 27,44

v IV Labai purus tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,
gelsvai rudas

SaU 0,50 0,20 27,24

lg
 II

I b
l

Silpnas, smėlingas mažo plastiškumo molis, labai minkštas, gelsvai
rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 2,00 1,50 25,74

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,80 1,80 23,94

g 
III

 b
l

Stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 7,00 3,20 20,74

g 
III

 b
l

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 8,00 12,74

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,1 221,7 29

0,7 15

1,8 37

2,6 67

10,2 447

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 327/ŠŠ-PK 23 [84]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-13

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 327/ŠŠ-PK 23 [84]
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Gr.SZ-84P.2          M 1:100          2022-02-28          Abs. a. 29,35 m          x:6125756 m, y:366192 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 28,95

v 
IV Labai purus tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, rudas,

drėgnas SaU 1,10 0,70 28,25

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas,
moreninis, pilkas, 2,2 - 2,4 m intervale su žvirgždo priemaiša, 3,2 m
gylyje 0,4 m storio žvyro tarpsluoksnis, vandeningas saClL 6,60 5,50 22,75

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus,
moreninis, pilkas, birus, nuo 9 m iki 13,5 m su stambaus žvyro
tarpsluoksniais, vandeningais saClL 15,00 8,40 14,35

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,2 28

2,2 78

1,8 48

23,8 765

1,10

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 328/ŠŠ-PK 24 [82]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-14

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 328/ŠŠ-PK 24 [82]
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Gr.SZ-82.2          M 1:100          2022-02-16          Abs. a. 29,22 m          x:6125364 m, y:366370 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,50 0,50 28,72

v 
IV Purus, tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,

gelsvai rudas SaU 1,20 0,70 28,02

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo, mažo plastiškumo dulkis, tvirtas, pilkas, su
vandeningo smėlio lęšiais SiL 2,20 1,00 27,02

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 4,00 1,80 25,22

g 
III

 b
l

Stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 6,40 2,40 22,82

g 
III bl Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,

tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 7,20 0,80 22,02

g 
III

 b
l

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 7,80 14,22

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,1 29

4,6 43

2,1 61

1,8 32

3,4 122

2,5 140

6,7 277

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Skaldos fr. 0/32 (0/45, 0/56) pasluoksnis

Dpr=0,98, EV2=80 MPa, t=300 mm
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*

Pjūvis 1-1

3
0
0

5
0
0

60°60
°

AA

3
2
0
0

18
0
0

3
5
0

600600

P.v.alt.=0,000

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02.

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 329/ŠŠ-PK 25 [80]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-15

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 329/ŠŠ-PK 25 [80]
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Gr.SZ-80.2          M 1:100          2022-02-15          Abs. a. 30,89 m          x:6124947 m, y:366563 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 30,49

v 
IV

Vidutinio tankumo vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, gelsvai
rudas Sa 1,60 1,20 29,29

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, pilkas, su
žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,00 1,40 27,89

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 7,60 4,60 23,29

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 7,40 15,89

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

4,1 29

4,8 61

1,0 15

1,3 24

7,3 355

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Skaldos fr. 0/32 (0/45, 0/56) pasluoksnis
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Sutankintas smėlinis gruntas
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Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 330/ŠŠ-PK 26 [79]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-16

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 330/ŠŠ-PK 26 [79]
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Gr.SZ-79P.2          M 1:100          2022-02-15          Abs. a. 30,73 m          x:6124531 m, y:366739 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 30,43

b IV

Vidutiniškai susiskaidžiusios durpės, drėgnos,
juodas Pt 0,50 0,20 30,23

v 
IV

Purus vidutinio rupumo smėlis, su maža
organiės medžiagos priemaiša, vandeningas,
gelsvai rudas Sa 2,50 2,00 28,23

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo
molis,  minkštas / tvirtas pilkas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 4,00 1,50 26,73

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 9,00 5,00 21,73

g 
III

 b
l

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša,
vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 6,00 15,73

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,3 211,7 20

2,9 23

1,7 30

2,0 31

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Skaldos fr. 0/32 (0/45, 0/56) pasluoksnis

Dpr=0,98, EV2=80 MPa, t=300 mm
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba esamas atgal pilamas gruntas*
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 331/ŠŠ-PK 27 [78]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-17

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 331/ŠŠ-PK 27 [78]
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Gr.SZ-78.2          M 1:100          2022-02-15          Abs. a. 30,47 m          x:6124253 m, y:366875 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 30,07

v IV Vidutinio tankumo vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, gelsvai rudas Sa 0,80 0,40 29,67

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, gelsvai rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio
lęšiais, nuo 2,8 m pilkas saClL 9,80 9,00 20,67

Labai sriprus amėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 11,60 1,80 18,87

lg
 II

 m
d

Labai tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, pilkas, su
žvirgždo priemaiša, vandeningas Sa-F 15,00 3,40 15,47

qc
MPa

fs
kPa qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

2,3 43
5,5 50

2,5 74

5,5 255

56,9 635

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“



D-110

R1-А D-13 R1-АD-13

D-110

T-1 T-1

4
0
0

Skaldos fr. 0/32 (0/45, 0/56) pasluoksnis

Dpr=0,98, EV2=80 MPa, t=300 mm
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba esamas atgal pilamas gruntas*
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 332/ŠŠ-PK 28 [77]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-18

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 332/ŠŠ-PK 28 [77]
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Gr.SZ-77.2          M 1:100          2022-02-15          Abs. a. 32,94 m          x:6123974 m, y:367000 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,50 0,50 32,44

v 
IV Purus tolygiai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis,

vandeningas, gelsvai rudas saU 1,40 0,90 31,54

lg
 II

I b
l

Labai silpnas smėlingas mažo plastiškumo
molis, labai minkštas, pilkas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 2,90 1,50 30,04

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis,
minkštas, pilkas, su žvirgždo priemaiša,
vandeningo smėlio lęšiais saClL 5,50 2,60 27,44

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 11,00 5,50 21,94

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis,
moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša,
vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 4,00 17,94

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

2,9 27

3,3 22

0,5 8

0,9 16

1,6 28

14,7 576

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Skaldos fr. 0/32 (0/45, 0/56) pasluoksnis

Dpr=0,98, EV2=80 MPa, t=300 mm
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba esamas atgal pilamas gruntas*

Pjūvis 1-1

3
0
0

P.v.alt.=0,000

5
0
0

60
° 60°

AA

3
2
0
0

18
0
0

5898

4
16
7Traversų

ašis

L
in
ijo

s
 a

š
is

1 1

2
5
0
0

16
6
7

2
5
0
0

4900 998 4900

T-1

R1-A R1-A

R1-A R1-A

T-1
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M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 333/ŠŠ-PK 29 [76]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-19

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 333/ŠŠ-PK 29 [76]
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Gr.SZ-76.2          M 1:100          2022-02-15          Abs. a. 35,78 m          x:6123688 m, y:367127 m
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d IV Dirvožemis Hu 0,50 0,50 35,28

lg
 II

I b
l

Labai silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis,
minkštas, gelsvai rudas, su žvirgždo priemaiša,
vandeningo smėlio lęšiais saClL 1,80 1,30 33,98

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas,
gelsvai rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo
smėlio lęšiais saClL 3,10 1,30 32,68

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 11,00 7,90 24,78

g 
III

 b
l Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis,

moreninis, standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša,
vandeningo smėlio lęšiais saClL 12,00 1,00 23,78

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas vidutinio plastiškumo
molis, moreninis, standus, pilkas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClM 15,00 3,00 20,78

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,8 30

0,4 20

0,9 14

1,9 44

3,8 162

11,3 552

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 334/ŠŠ-PK 30 [75]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-20

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 334/ŠŠ-PK 30 [75]
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Gr.SZ-75.1          M 1:100          2022-02-15          Abs. a. 32,70 m          x:6123441 m, y:367240 m
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d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 32,40

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, , minkštas, gelsvai
rudas, su vandeningo smėlio lęšiais saClL 1,40 1,10 31,30

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais,
intervale 7,0 - 7,5 m smėlis saClL 8,40 7,00 24,30

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 6,60 17,70

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

1,1 21

1,0 33

1,4 34

9,1 457

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 335/ŠŠ-PK 31 [73]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-21

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 335/ŠŠ-PK 31 [73]
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Gr.SZ-73.2          M 1:100          2022-02-09          Abs. a. 30,48 m          x:6123040 m, y:367418 m
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, m

d 
IV

Dirvožemis Hu 0,70 0,70 29,78

lg
 II

I b
l

Silpnas, smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, gelsvai
rudas, su vandeningo smėlio lęšiais saClL 2,20 1,50 28,28

g 
III

 b
l

Vidutinoo stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 4,20 2,00 26,28

Tankus mažai dulkingas molingas smėlingas žvyras, vandeningas,
pilkas saGr-F 5,20 1,00 25,28

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 7,20 2,00 23,28

Labai tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis,
vandeningas, pilkas Sa-F 8,20 1,00 22,28

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais,
vir6utin4je dalyje sm4lingu dulkiu saClL 11,00 2,80 19,48

lg
 II

 m
d

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, sluoksniuotas,
standus, rudas, su vandeningo smėlio lęšiais saSiL 15,00 4,00 15,48

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

1,0 24

0,9 21

1,0 24

9,7 129

1,2 55

32,2 597

6,1 276

7,7 270

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-10.

2. Bandomojo polio BP-2 ilgis 9000 mm, skersmuo - 600 mm, 1 vnt.

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 336/ŠŠ-PK 32 [72]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-22

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 336/ŠŠ-PK 32 [72]
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Gr.SZ-72.1          M 1:100          2022-02-09          Abs. a. 29,64 m          x:6122620 m, y:367608 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 29,24

v 
IV

Labai purus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis,
vandeningas, gelsvai rudas Sa-F 6,80 6,40 22,84

g 
III

 b
l

Labai tankus vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, pilkas Sa 8,50 1,70 21,14

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 6,50 14,64

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,9 31

0,9 13
12,6 72

0,00

Bandomasis polis

BP-3

X=6122624.4

Y=367607.2

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 337/ŠŠ-PK 33 [71]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-23

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 337/ŠŠ-PK 33 [71]
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Gr.SZ-71.1          M 1:100          2022-02-08          Abs. a. 26,53 m          x:6122390 m, y:367712 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,20 0,20 26,33

lg III bl Labai purus dulkingas smulkus smėlis, su maža organikos priemaiša, drėgnas,
juosvas siSa 0,60 0,40 25,93

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais, nuo
2.9 pilkas saClL 5,00 4,40 21,53

g 
III

 b
l

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 10,00 11,53

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

0,6 20
0,5 16

1,5 43

6,6 276

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Skaldos fr. 0/32 (0/45, 0/56) pasluoksnis

Dpr=0,98, EV2=80 MPa, t=300 mm
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 338/ŠŠ-PK 34 [70]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-24

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 338/ŠŠ-PK 34 [70]
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Gr.SZ-70.2          M 1:100          2022-02-08          Abs. a. 27,00 m          x:6122038 m, y:367874 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 26,70

lg
 II

I b
l

Labai purus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas, su
gausiais molio lęšiais siSa 3,00 2,70 24,00

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 5,60 2,60 21,40

g 
III

 b
l

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 7,60 2,00 19,40

g 
III

 b
l

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smulkus smėlis,
vandeningas, pilkas Sa-F 9,80 2,20 17,20

g 
III

 b
l

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, kietas,
tamsiai rudas, su žvirgždo priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 5,20 12,00

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

0,8 44

1,9 53

1,4 34

8,2 391

7,1 119

8,1 398

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*
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M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 339/ŠŠ-PK 35 [68]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-25

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 339/ŠŠ-PK 35 [68]
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Gr.SZ-68.2          M 1:100          2022-03-28          Abs. a. 28,91 m          x:6121676 m, y:368035 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,20 0,20 28,71

lg
 II

I b
l

Purus molingas smulkus smėlis, mažai drėgnas, rudas, su
augalinės kilmės priemaiša clSa 1,50 1,30 27,41

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, minkštas, rudas saClL-SiL2,90 1,40 26,01

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo dulkis, tvirtas, gelsvai rudas SiL 3,90 1,00 25,01

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša saClL 7,90 4,00 21,01

lg
 II

 m
d

Labai tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis,
vandeningas, pilkas Sa-F 13,00 5,10 15,91

lg
 II

 m
d

Mažo plastiškumo molis, standus, pilkas, su dulkio priemaiša ir
vandeningo smėlio lęšiais ClL 15,00 2,00 13,91

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

1,0 31

2,3 41

0,6 15

1,5 79

1,5 37

43,3 774

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Skaldos fr. 0/32 (0/45, 0/56) pasluoksnis

Dpr=0,98, EV2=80 MPa, t=300 mm
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 340/ŠŠ-PK 36 [67]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-26

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 340/ŠŠ-PK 36 [67]
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Gr.SZ-67Pv2.2          M 1:100          2022-03-28          Abs. a. 29,47 m          x:6121253 m, y:368233 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 29,17

v 
IV

Purus mažai dulkingas molingas smulkus
smėlis, vandeningas, geltonas Sa-F 1,30 1,00 28,17

Labai purus mažai dulkingas molingas
smulkus smėlis, vandeningas, geltonas Sa-F 3,70 2,40 25,77

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo
dulkis, tvirtas, gelsvai rudas, su smėlingu
dulkiu SiL 6,90 3,20 22,57

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo
plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
pilkas, su žvirgždo priemaiša saClL 9,30 2,40 20,17

lg
 II

 m
d

Labai tankus mažai dulkingas molingas
smulkus smėlis, vandeningas, pilkas, su
dulkio lęšiais Sa-F 15,00 5,70 14,47

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,4 25

2,9 30

0,8 7

1,6 67

1,6 31
19,0 215

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 341/ŠŠ-PK 37 [64]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-27

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 341/ŠŠ-PK 37 [64]
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Gr.SZ-64.2          M 1:100          2022-03-23          Abs. a. 24,00 m          x:6120847 m, y:368409 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 23,70

lg
 II

I b
l Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir

dulkis, tvirtas, gelsvai rudas, su dulkio
priemaiša su dregno smėlio lęšiais saClL-SiL1,40 1,10 22,60Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo
molis, tvirtas, gelsvai rudas, su vandeningo smėlio
lęšiais saClL 1,90 0,50 22,10

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo
plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, rudas,
su dulkio, žvirgždo priemaišomis,
vandeningo smėlio lęšiais, nuo 3.0 plikas saClL 5,30 3,40 18,70

lg
 II

 m
d

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis,
juostuotas, tvirtas, rudas, su vandeningo
smėlio lęšiais, dulkio tarpsluoksniais ClL 8,10 2,80 15,90

lg
 II

 m
d

Labai tankus molingas smulkus smėlis,
vandeningas, pilkas, nuo 12,9 m su gausiais
sulkio lęšiais clSa 10,20 2,10 13,80

lg
 II

 m
d

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
standus, pilkas, su vandeningo smėlio lęšiais
iki 0.2-0.4 m

saClL-
SiL 15,00 4,80 9,00

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

0,8 18

0,7 35
1,4 43

1,7 56

1,2 27

36,8 644

32,0 578

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Dpr=0,98, EV2=80 MPa, t=300 mm
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 342/ŠŠ-PK 38 [63]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-28

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 342/ŠŠ-PK 38 [63]
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Gr.SZ-63.1          M 1:100          2022-02-08          Abs. a. 20,43 m          x:6120463 m, y:368582 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 20,03

v IV Labai purus mažai dulkingas molingas smulkus
smėlis, vandeningas, gelsvai rudas Sa-F 0,80 0,40 19,63

lg
 II

I b
l

Silpnas didelio plastiškumo molis,
sluoksniuotas, minkštas, melsvas, su
vandeningo smėlio lęšiais ClH 2,60 1,80 17,83

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis,
minkštas, pilkas, su žvirgždo priemaiša,
vandeningo smėlio lęšiais saClL 4,50 1,90 15,93
Vidutinio tankumo dulkingas smulkus smėlis,
vandeningas, pilkas siSa 5,00 0,50 15,43
Silpnas didelio plastiškumo molis,
juostuotas, tvirtas, rudas, su vandeningo
smėlio lęšiais ClH 5,80 0,80 14,63

g 
III

 b
l Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo

plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, rudas,
su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio
lęšiais saClL 6,90 1,10 13,53

g 
III

 b
l

Labai tankus mažai dulkingas molingas
vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,
gelsvai rudas Sa-F 8,20 1,30 12,23

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo
plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, pilkas,
su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio
lęšiais saClL 15,00 6,80 5,43

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,1 44
2,1 27

0,6 20

0,7 9
5,7 135

0,9 56

0,7 14

2,6 89

2,0 62

4,50
15,93

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 343/ŠŠ-PK 39 [61]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-29

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 343/ŠŠ-PK 39 [61]
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Gr.SZ-61.1          M 1:100          2022-02-07          Abs. a. 19,85 m          x:6120107 m, y:368740 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 19,55

lg
 II

I b
l

Labai silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, labai minkštas,
rudas saClL 1,10 0,80 18,75

Stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, gelsvai rudas,
su vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,20 2,10 16,65

Vidutinio stiprumo, vidutinio plastiškumo molis, juostuotas, tvirtas,
rudas, su vandeningo smėlio lęšiais ClM 5,30 2,10 14,55

g 
III bl Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,

pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 6,00 0,70 13,85

g 
III

 b
l

Tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas,
pilkas Sa-F 7,00 1,00 12,85

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 8,00 1,00 11,85

g 
III

 b
l

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 10,20 2,20 9,65

g 
III

 b
l

Stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 11,40 1,20 8,45

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 3,60 4,85

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

0,9 29

0,3 12

5,8 88

2,0 54

3,9 163

14,4 189

1,4 39

7,2 364

2,8 120

1,9 45

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-10.

Atramos "2K330/31-60/48T" pamatai

DR-BT 344/ŠŠ-PK 40 [60]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-30

A

1 1

Atramos "2K330/31-30/48T" pamatai

DR-BT 344/ŠŠ-PK 40 [60]
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Gr.SZ-60.2          M 1:100          2022-03-15          Abs. a. 19,14 m          x:6119763 m, y:368900 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 18,84

t I
V Grunto sąvarta: smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, labai minkštas,

juodas, su dirvožemio priemaiša saSiLMg1,00 0,70 18,14

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis ir molingas dulkis,
tvirtas, gelsvai rudas, su dulkio, molio priemaišomis su vandeningo smėlio
lęšiais saClL 1,80 0,80 17,34
Purus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, gelsvai rudas, su dulkio
priemaiša su dulkio lęšiais siSa 2,40 0,60 16,74

Tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, gelsvai rudas, su dulkio priemaiša Sa-F 3,20 0,80 15,94

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio
lęšiais saClL 7,90 4,70 11,24

g 
III

 b
l

Labai tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, gelsvai rudas, su dulkio, molio priemaišomis Sa-F 9,60 1,70 9,54

g 
III

 b
l

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,
pilkas, su dulkio, gargždo, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio
lęšiais saClL 12,80 3,20 6,34

g 
III

 b
l

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, pilkas, su
dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais iki 0.4 m saClL 20,00 7,20 -0,86

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

0,7 24

1,0 27

1,4 44

2,9 43

11,8 166

1,9 44

52,6 338

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“



Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1
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Jungiamieji varžtai
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(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*
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Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 345/ŠŠ-PK 41 [58]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-31

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 345/ŠŠ-PK 41 [58]
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Gr.SZ-58.1          M 1:100          2022-02-07          Abs. a. 18,25 m          x:6119376 m, y:368982 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 17,85

v 
IV Labai purus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis,

vandeningas, gelsvai rudas, 5 pvz vanduo Sa-F 1,00 0,60 17,25

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo, vidutinio plastiškumo molis, juostuotas, tvirtas,
rudas, su vandeningo smėlio lęšiais ClM 3,60 2,60 14,65

Purus, dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas, su dulkio
lęšiais siSa 4,80 1,20 13,45

Vidutinio stiprumo, mažo plastiškumo dulkis, standus, pilkas, su
vandeningo smėlio lęšiais SiL 7,00 2,20 11,25

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 8,40 1,40 9,85

g 
III bl Tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas,

pilkas Sa-F 9,00 0,60 9,25

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 6,00 3,25

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

1,5 28

2,2 30

1,7 75

4,2 73

1,2 40

1,5 39

10,7 125

6,4 265

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 346/ŠŠ-PK 42 [57]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-32

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 346/ŠŠ-PK 42 [57]
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Gr.SZ-57.1          M 1:100          2022-02-07          Abs. a. 15,26 m          x:6118954 m, y:369072 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,50 0,50 14,76

v 
IV

Purus, mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas,
gelsvai rudas Sa-F 2,00 1,50 13,26

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo, mažo plastiškumo dulkis,  sluoksniuotas, tvirtas
- labai standus, pilkas, su vandeningo smėlio lęšiais SiL 4,40 2,40 10,86

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 8,00 3,60 7,26

g 
III

 b
l

Stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 9,20 1,20 6,06

g 
III bl Stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,

pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 10,00 0,80 5,26

g 
III

 b
l

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 15,00 5,00 0,26

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

1,1 22

3,5 48

1,7 51

1,6 36

8,2 361

4,0 240

21,7 825

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 347/ŠŠ-PK 43 [55]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-33

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 347/ŠŠ-PK 43 [55]

P
ro

j. 
d
a
li
s

P
a
v
a
rd

ė
D
a
ta

P
a
ra

š
a
s

-
-

-

0,20
13,924 551

7

8

552

9

553

10

012345678 0 10 20 30 400 200 400 600 800 1000
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Gr.SZ-55.1          M 1:100          2022-02-04          Abs. a. 14,12 m          x:6118490 m, y:369171 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,20 0,20 13,92

v IV Labai purus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo
smėlis, vandeningas, rudas, su augalinės kilmės priemaiša Sa-F 0,60 0,40 13,52

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir
dulkis, minkštas, gelsvai rudas saClL-SiL2,50 1,90 11,62

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo
priemaiša saClL 8,20 5,70 5,92

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir
dulkis, moreninis, standus, rudas, su žvirgždo
priemaiša

saClL-
SiL 11,40 3,20 2,72

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis,
moreninis, standus, rudas, su žvirgždo
priemaiša saClL 15,00 3,60 -0,88

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,0 23
2,2 30

0,9 25

1,3 25

2,6 89
13,7 93

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 348/ŠŠ-PK 44 [53]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-34

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 348/ŠŠ-PK 44 [53]
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Gr.SZ-53.2          M 1:100          2022-02-04          Abs. a. 15,97 m          x:6118031 m, y:369269 m

G
EO

LO
G

IN
IS

IN
D

EK
SA

S
IN

Ž.
 G

EO
LO

G
IN

IO
SL

U
O

KS
N

IO
 N

r.

GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688
(LST1331)

SI
M

BO
LI

S 
IS

O
14

68
8

SL
U

O
KS

N
IO

G
YL

IS
, m

SL
U

O
KS

N
IO

ST
O

R
IS

, m

SL
U

O
KS

N
IO

PA
D

O
 A

LT
., 

m

Pa
vy

zd
ys

LI
TO

LO
G

IN
IS

ST
U

LP
EL

IS

AP
VA

N
D

EN
.

VA
N

D
EN

S 
LY

G
IS

G
R

ĘŽ
SK

YL
ĖJ

E

PR
O

G
N

O
ZI

N
IS

VA
N

D
EN

S
LY

G
IS

, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 15,57

v 
IV

Purus, mažai dulkingas molingas
smulkus smėlis, vandeningas, gelsvai
rudas Sa-F 5,00 4,60 10,97

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo, mažo plastiškumo
dulkis, tvirtas, rudas, su vandeningo
smėlio lęšiais, smėlingu moliu SiL 8,60 3,60 7,37

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo
plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
pilkas, su žvirgždo priemaiša saClL 13,40 4,80 2,57

g 
III

 b
l

Labai stiprus, smėlingas mažo
plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša saClL 15,00 1,60 0,97

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

1,0 26

3,9 52

1,4 31

1,6 35

10,7 304

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-10

Atramos "2K330/0-30/48" pamatai

DR-BT 349/ŠŠ-PK 45 [52]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-35

A

1 1

Atramos "2K330/0-30/48" pamatai

DR-BT 349/ŠŠ-PK 45 [52]
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Gr.SZ-52.2          M 1:100          2022-03-16          Abs. a. 16,80 m          x:6117650 m, y:369351 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 16,50

v 
IV

Purus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, drėgnas, gelsvai rudas Sa-F 0,80 0,50 16,00

Labai purus mažai dulkingas molingas smulkus  smėlis,
vandeningas, pilkas Sa-F 3,20 2,40 13,60

lg
 II

I b
l Tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas siSa 6,30 3,10 10,50

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis, tvirtas, pilkas, su dulkio
priemaišomis, vandeningo smėlio lęšiais ClL 10,20 3,90 6,60

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis, vandeningo smėlio
lęšiais saClL 13,60 3,40 3,20

lg
 II

 m
d

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smulkus smėlis,
vandeningas, pilkas, su dulkio priemaiša Sa-F 15,30 1,70 1,50

lg
 II

 m
d

Labai tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis,
vandeningas, pilkas, su dulkio priemaiša Sa-F 20,00 4,70 -3,20

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

1,7 16

4,1 53

1,3 18

11,8 186

1,4 54

2,1 69

7,3 149

34,7 501

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-10

Atramos "2K330/0-30/48" pamatai

DR-BT 350/ŠŠ-PK 46 [51]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-36

A

1 1

Atramos "2K330/0-30/48" pamatai

DR-BT 350/ŠŠ-PK 46 [51]
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Gr.SZ-51P.2          M 1:100          2022-03-17          Abs. a. 15,57 m          x:6117355 m, y:369332 m

G
EO

LO
G

IN
IS

IN
D

EK
SA

S
IN

Ž.
 G

EO
LO

G
IN

IO
SL

U
O

KS
N

IO
 N

r.

GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)

SI
M

BO
LI

S 
IS

O
14

68
8

SL
U

O
KS

N
IO

G
YL

IS
, m

SL
U

O
KS

N
IO

ST
O

R
IS

, m

SL
U

O
KS

N
IO

PA
D

O
 A

LT
., 

m

Pa
vy

zd
ys

LI
TO

LO
G

IN
IS

ST
U

LP
EL

IS

AP
VA

N
D

EN
.

VA
N

D
EN

S 
LY

G
IS

G
R

ĘŽ
SK

YL
ĖJ

E

PR
O

G
N

O
ZI

N
IS

VA
N

D
EN

S
LY

G
IS

, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 15,17

v 
IV

Purus mažai dulkingas molingas smulkus, drėgnas, gelsvai rudas Sa-F 0,80 0,40 14,77

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smulkus smėlis,
drėgnas, pilkas, nuo 1.2 vandeningas Sa-F 1,60 0,80 13,97

Labai purusmažai dulkingas molingas smulkus  smėlis,
vandeningas, pilkas Sa-F 5,90 4,30 9,67

lg
 II

I b
l

Vidutinio tankumo dulkingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,
pilkas, su smėlingo mažo plastiškumo molio ir dulkio, labai
standaus, tarpsluoksniais siSa 7,30 1,40 8,27

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo  molis ir dulkis,
tvirtas, pilkai rudas, su vandeningo smėlio lęšiais saClL-SiL11,10 3,80 4,47

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis, vandeningo smėlio
lęšiais saClL 14,20 3,10 1,37

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai
standus, pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio
lęšiais saClL 15,30 1,10 0,27

lg
 II

 m
d

Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,
pilkas Sa-F 20,00 4,70 -4,43

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

0,4 8
3,3 53

8,8 141

1,9 24

9,1 140

1,8 61

2,2 47
21,3 766

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 351/ŠŠ-PK 47 [49]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-37

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 351/ŠŠ-PK 47 [49]
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Gr.SZ-49.1          M 1:100          2022-02-03          Abs. a. 11,13 m          x:6116899 m, y:369302 m
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, m

d 
IV

Dirvožemis Hu 0,60 0,60 10,53

v 
IV Labai purus, mažai dulkingas molingas

smulkus smėlis, vandeningas, geltonas Sa-F 1,40 0,80 9,73

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo
plastiškumo molis, tvirtas, rausvai rudas, su
žvirgždo priemaiša saClL 2,60 1,20 8,53

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo
plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, pilkas,
su žvirgždo priemaiša saClL 10,90 8,30 0,23

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, standus, pilkas, su
žvirgždo priemaiša saClL 15,00 4,10 -3,87

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

0,8 32

2,7 38

1,2 46

1,3 30

6,6 276

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Dpr=0,98, EV2=80 MPa, t=300 mm

2800 500 4900 1857 4900 500 2800

Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 352/ŠŠ-PK 48 [48]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-38

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 352/ŠŠ-PK 48 [48]
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Gr.SZ-48.1          M 1:100          2022-01-20          Abs. a. 10,46 m          x:6116568 m, y:369279 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 10,06

lg
 II

I b
l

Labai purus, dulkingas smulkus smėlis smėlis,
su maža organikos priemaiša, vandeningas,
gelsvai rudas, nuo 1.5m su organikos priemaiša siSa 1,40 1,00 9,06

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis,
minkštas, gelsvai rudas, su žvirgždo priemaiša,
vandeningo smėlio lęšiais saClL 2,80 1,40 7,66

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis,
standus, juostuotas, tvirtas, pilkas, su
vandeningo smėlio lęšiais ClL 5,50 2,70 4,96

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 12,40 6,90 -1,94

g 
III

 b
l

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, standus, su minkšto
tarpsluoksniais, rudas, su žvirgždo priemaiša saClL 15,00 2,60 -4,54

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,0 31

1,8 20

0,9 27

1,7 40

2,0 53

14,5 394

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Dpr=0,98, EV2=80 MPa, t=300 mm
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 353/ŠŠ-PK 49 [46]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-39

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 353/ŠŠ-PK 49 [46]
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Gr.SZ-46.2          M 1:100          2022-02-03          Abs. a. 11,79 m          x:6116112 m, y:369249 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 11,49

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo
plastiškumo molis, tvirtas, gelsvai rudas saClL 3,00 2,70 8,79

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo
plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo
smėlio lęšiais saClL 14,30 11,30 -2,51

g 
III bl

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, standus, rudas, su dulkio,
žvirgždo priemaišomis saClL 15,00 0,70 -3,21

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

0,4 15

1,1 40

1,8 45

13,7 615

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba esamas atgal pilamas gruntas*
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 354/ŠŠ-PK 50 [45]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-40

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 354/ŠŠ-PK 50 [45]
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Gr.SZ-45.2          M 1:100          2022-02-03          Abs. a. 14,34 m          x:6115787 m, y:369229 m
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d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 13,94

v 
IV

Sa-F 1,80 1,40 12,54

lg
 II

I b
l

ClM 4,50 2,70 9,84

g 
III

 b
l

saClL 7,40 2,90 6,94

g 
III

 b
l

saClL 10,00 2,60 4,34

g 
III bl Sa-F 10,70 0,70 3,64

g 
III

 b
l

saClL 15,00 4,30 -0,66

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

2,6 40

4,6 71

1,4 34

2,0 54

2,7 100

9,2 334

3,5 155

0,00

Purus mažai dulkingas molingas
smulkus smėlis, vandeningas, geltonas

Vidutinio stiprumo vidutinio plastiškumo
molis, tvirtas, rudas, su dulkio priemaiša

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo
plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
pilkas, su žvirgždo priemaiša

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, standus, rudas, su
žvirgždo priemaiša
Tankus mažai dulkingas molingas vidutinio
rupumo smėlis, vandeningas, pilkas

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, standus, rudas, su
dulkio, žvirgždo priemaišomis

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 355/ŠŠ-PK 51 [44]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-41

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 355/ŠŠ-PK 51 [44]
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Gr.SZ-44.2          M 1:100          2022-01-19          Abs. a. 22,07 m          x:6115517 m, y:369207 m
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d IV Dirvožemis Hu 0,50 0,50 21,57

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, gelsvai
rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 1,60 1,10 20,47

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,50 1,90 18,57

lg
 II m
d Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, standus, pilkai

rudas, su vandeningo smėlio lęšiais saSiL 4,20 0,70 17,87

lg
 II

 m
d

Tankus / labai tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas,
gelsvai rudas, su molio ir dulkio lęšiais siSa 9,60 5,40 12,47

lg
 II

 m
d

Stiprus mažai plastiškas dulkingas molis, sluoksniuotas, standus,
rudas, su dulkio priemaiša ir vandeningo smėlio lęšiais ClL 12,90 3,30 9,17

lg
 II

 m
d

Labai tankus dulkignas smulkus smėlis. gelsvai rudas, su molio ir
dulkio lęšiais ir tarpsluoksniais, vandeningas siSa 15,00 2,10 7,07

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,7 47

0,7 31

1,6 57

14,0 261

26,0 569

8,1 362
33,9 499

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 356/ŠŠ-PK 52 [43]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-42

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 356/ŠŠ-PK 52 [43]
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Gr.DZ-43.2          M 1:100          2022-01-13          Abs. a. 25,60 m          x:6115283 m, y:369192 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 25,20

lg
 II

I b
l

Labai silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, rudas,
su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 2,40 2,00 23,20

lg
 II m
d

Tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, gelsvai rudas siSa 3,30 0,90 22,30

lg
 II

 m
d

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo dulkis, standus - labai
standus, pilkai rudas, su vandeningo smėlio lęšiais saSiL 9,50 6,20 16,10

lg
 II

 m
d

Labai tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis,
vandeningas, gelsvai rudas Sa-F 15,00 5,50 10,60

N20 qd
MPa Id, % N20 - Smūgių skaičius DPSH qd (MPa) - dinaminis stipris DPL Id (%) - tankumo rodiklis

- - -

- - -

- - -

- - -

45 50,7 72,4

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“



11 1

Traversų

ašis

L
in
ijo

s
 a

š
is

6321

4
4
17

Polis P-1

∅100
0

Polis P-1

∅1000

Polis P-1

∅1000

Polis P-1

∅100
0

3161

2
2
0
9

2
2
0
9

3161

0,000

10
0
0
0

4
0
0

-0,400

-10,400

Polis P-1

10
4
0
0

Pjūvis 1-1

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 357/ŠŠ-PK 53 [42]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-43

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 357/ŠŠ-PK 53 [42]
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Gr.SZ-42.1          M 1:100          2022-01-13          Abs. a. 33,94 m          x:6114949 m, y:369169 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 33,54

lg
 II

I
bl

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo dulkis, tvirtas, rudas SiL 1,30 0,90 32,64

lg
 II

 m
d

Tankus / labai tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis,
drėgnas, gelsvai rudas, nuo 6,5 m vandeningas Sa-F 15,00 13,70 18,94

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,1 24

1,5 26

21,0 433

0,40

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 358/ŠŠ-PK 54 [41]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-44

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 358/ŠŠ-PK 54 [41]
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Gr.SZ-41.1          M 1:100          2022-01-13          Abs. a. 32,01 m          x:6114745 m, y:369155 m

G
EO

LO
G

IN
IS

IN
D

EK
SA

S
IN

Ž.
 G

EO
LO

G
IN

IO
SL

U
O

KS
N

IO
 N

r.

GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)

SI
M

BO
LI

S 
IS

O
14

68
8

SL
U

O
KS

N
IO

G
YL

IS
, m

SL
U

O
KS

N
IO

ST
O

R
IS

, m

SL
U

O
KS

N
IO

PA
D

O
 A

LT
., 

m

Pa
vy

zd
ys

LI
TO

LO
G

IN
IS

ST
U

LP
EL

IS

AP
VA

N
D

EN
.

VA
N

D
EN

S 
LY

G
IS

G
R

ĘŽ
SK

YL
ĖJ

E

PR
O

G
N

O
ZI

N
IS

VA
N

D
EN

S
LY

G
IS

, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 31,61

lg
 II

I b
l Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo dulkis, minkštas, gelsvai rudas SiL 0,90 0,50 31,11

Labai purus dulkingas smulkus smėlis, drėgnas, gelsvai rudas siSa 1,80 0,90 30,21

lg
 II

 m
d

Tankus / labai tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo
smėlis, drėgnas, gelsvai rudas, su dulkiungu smėliu, nuo 7,0 m
vandeningas Sa-F 15,00 13,20 17,01

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

0,8 12
1,2 31

2,3 32

20,8 439

0,40

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-10.

Atramos "2K330/31-60/48" pamatai

DR-BT 359/ŠŠ-PK 55 [39]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-45

A

1 1

Atramos "2K330/31-60/48" pamatai

DR-BT 359/ŠŠ-PK 55 [39]
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Gr.SZ-39.2          M 1:100          2022-03-18          Abs. a. 22,79 m          x:6114303 m, y:369122 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 22,49

t I
V

Grunto sąvarta: smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, minkštas, su
maža (4,7 %) organinės mežiagos priemaiša, juodas,  nuo 0,7 m su
vandeningo smėlio lęšiais

saClL-
SiLMg 1,90 1,60 20,89

lg
 II

I b
l Purus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, gelsvai rudas siSa 2,70 0,80 20,09

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, gelsvai rudas,
su dulkio priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais

saClL 3,00 0,30 19,79

Tankus dulkingas smulkus smėlis, pilkas, vandeningas siSa 3,70 0,70 19,09
Vidutinio tankumo dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas, su dulkio lęšiais siSa 4,10 0,40 18,69

g 
III

 b
l Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis,

tvirtas, pilkai rudas, su žvirgždo priemaišomis, su vandeningo smėlio
lęšiais, nuo 4.9 m pilkas saClL-SiL7,10 3,00 15,69

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais saClL 9,30 2,20 13,49

lg
 II m
d Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis, standus, pilkai rudas, su dulkio

priemaiša su dulkio ir vandeningo smėlio lęšiais ClL 10,00 0,70 12,79

lg
 II m
d Stiprus vidutinio plastiškumo molis, standus, pilkai rudas, su dulkio

priemaiša su dulkio ir vandeningo smėlio lęšiais ClM 10,70 0,70 12,09

lg
 II

 m
d

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis, tvirtas, pilkai rudas, su dulkio
priemaiša su dulkio ir vandeningo smėlio lęšiais ClL 12,10 1,40 10,69

lg
 II m
d

Tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas, su dulkio lęšiais siSa 12,80 0,70 9,99

lg
 II

 m
d

Stiprus vidutinio plastiškumo molis, standus, pilkai rudas, su dulkio
priemaiša ir vandeningo smėlio lęšiais ClM 17,10 4,30 5,69

lg
 II

 m
d

Tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas, su
dulkio ir vidutinio plastiškumo molio lęšiais Sa-F 18,20 1,10 4,59

lg
 II m
d Stiprus vidutinio plastiškumo molis, standus, pilkai rudas, su dulkio

priemaiša ir vandeningo smėlio lęšiais ClM 18,80 0,60 3,99

lg
 II

 m
d

Tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas, su
dulkio ir vidutinio plastiškumo molio lęšiais Sa-F 20,00 1,20 2,79

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

1,0 31

0,8 16

6,4 89
2,2 75

21,1 351
5,6 66

1,7 58

2,5 71

2,0 70

6,4 143

2,1 149

19,2 314

5,7 226

15,8 315

3,1 178

13,4 332

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 360/ŠŠ-PK 56 [38]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-46

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 360/ŠŠ-PK 56 [38]
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Gr.SZ-38P.1          M 1:100          2022-03-29          Abs. a. 42,96 m          x:6114088 m, y:369298 m
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d IV Dirvožemis Hu 0,10 0,10 42,86

lg
 II

I b
l

Purus dulkingas smulkus smėlis, mažai drėgnas,
geltonas siSa 2,60 2,50 40,36

Vidutinio tankumo dulkingas smulkus smėlis,
mažai drėgnas, geltonas siSa 5,80 3,20 37,16

Tankus mažai dulkingas molingas smulkus
smėlis, mažai drėgnas, geltonas Sa-F 6,90 1,10 36,06

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas
vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas,
geltonas Sa-F 10,20 3,30 32,76

Tankus mažai dulkingas molingas smulkus
smėlis, mažai drėgnas, geltonas Sa-F 14,50 4,30 28,46

g 
III bl Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis,

moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša saClL 15,00 0,50 27,96

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,1 6

2,3 50

6,7 126

11,1 191

8,6 161

16,2 297
8,4 369

14,50

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
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Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 361/ŠŠ-PK 57 [36]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-47

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 361/ŠŠ-PK 57 [36]
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Gr.SZ-36.1          M 1:100          2022-03-29          Abs. a. 34,72 m          x:6113792 m, y:369549 m
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d IV Dirvožemis Hu 0,20 0,20 34,52

lg
 II

I b
l

Purus dulkingas smulkus smėlis, drėgnas,
geltonas, nuo 4,5 m vandeningas siSa 6,50 6,30 28,22

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo
plastiškumo molis, tvirtas, gelsvai rudas, su
dausiais, vandeningo smėlio lęšiais saClL 8,00 1,50 26,72

lg
 II

 m
d

Tankus dulkingas smulkus smėlis, mažai
drėgnas, geltonas siSa 10,40 2,40 24,32

lg
 II

 m
d

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo
molis, standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša saClL 15,00 4,60 19,72

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

2,6 11

3,3 51

2,3 45

14,0 253

6,7 294

3,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-10.

Bandomasis polis

BP-4

X=6113795.9

Y=369546.9

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
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Jungiamieji varžtai

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 362/ŠŠ-PK 58 [35]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-48

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 362/ŠŠ-PK 58 [35]

P
ro

j. 
d
a
li
s

P
a
v
a
rd

ė
D
a
ta

P
a
ra

š
a
s

-
-

-

0,90
21,36

3,30
18,96

5

7

7a
3521

12

13

3522

3523

012345678 0 10 20 30 400 200 400 600

Gr.SZ-35P.2          M 1:100          2022-03-29          Abs. a. 22,26 m          x:6113478 m, y:369816 m
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lg
 II

I b
l

Purus dulkingas smulkus smėlis, mažai drėgnas, rudas siSa 0,90 0,90 21,36

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, minkštas, rudas saClL-SiL2,20 1,30 20,06

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, rudas saClL 3,30 1,10 18,96

lg
 II

 m
d

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas,
geltonas Sa-F 4,40 1,10 17,86

lg
 II

 m
d

Tankus / labai tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, geltonas siSa 15,00 10,60 7,26

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,8 29

0,9 39

1,2 25

6,7 111

24,1 531

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 363/ŠŠ-PK 59 [33]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-49

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 363/ŠŠ-PK 59 [33]
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Gr.SZ-33.1          M 1:100          2022-01-18          Abs. a. 15,98 m          x:6113150 m, y:370093 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 15,68

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo dulkis, tvirtas, pilkas SiL 0,80 0,50 15,18

Labai purus dulkingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, gelsvai rudas siSa 1,60 0,80 14,38

Vidutinio tankumo dulkingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, gelsvai
rudas siSa 3,80 2,20 12,18

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, kietas, pilkas, su
žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 4,80 1,00 11,18

lg
 II

 m
d

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus, pilkai
rudas saSiL 7,00 2,20 8,98

lg
 II

 m
d

Labai tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas,
gelsvai rudas Sa-F 15,00 8,00 0,98

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,2 48

1,6 57

1,4 16

6,4 107

3,0 123

24,4 488

26,5 529

0,00

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-50

A

1 1

Atramos "2K330/0-30/56" pamatai

DR-BT 364/ŠŠ-PK 60 [32]
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Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-10.

Atramos "2K330/0-30/56" pamatai

DR-BT 364/ŠŠ-PK 60 [32]
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Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-51

A

1 1

Atramos "2K330/0-30/56" pamatai

DR-BT 365/PK-BT 1 [31]
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Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
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Atramos "2K330/0-30/56" pamatai

DR-BT 365/PK-BT 1 [31]

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-10.
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-10

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
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Atramos "2K330/0-30/48" pamatai

DR-BT 366/PK-BT 2 [29]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-52

A

1 1

Atramos "2K330/0-30/48" pamatai

DR-BT 366/PK-BT 2 [29]
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Gr.DZ-29          M 1:100          2022-03-25          Abs. a. 17,23 m          x:6112466 m, y:370673 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 16,93

t IV Grunto sąvarta: smėlingas mažo plastiškumo dulkis, standus, tamsiai pilkas saSiLMg0,70 0,40 16,53

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, minkštas, rudas, su
dulkio, žvirgždo priemaišomis, vandeningo smėlio lęšiais

saClL-
SiL 2,20 1,50 15,03

lg
 II

 m
d

Tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkai rudas, su dulkio
priemaiša siSa 8,60 6,40 8,63

lg
 II m
d Labai stiprus mažo plastiškumo dulkis, standus, pilkas, su vandeningo

smėlio lęšiais SiL 9,10 0,50 8,13

lg
 II

 m
d

Tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas Sa-F 15,40 6,30 1,83

lg
 II

 m
d

Vidutinio plastiškumo molis, standus, rudas, su dulkio priemaiša, nuo 16,5
m su smėlingu mažo plastiškumo moliu ClM 18,40 3,00 -1,17

lg
 II

 m
d

Labai tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, pilkas, su dulkio priemaiša, molio lęšiais Sa-F 20,00 1,60 -2,77

N20 qd
MPa Id, % N20 - Smūgių skaičius DPSH qd (MPa) - dinaminis stipris DPL

- - -
- - -

- - -

12 10,9 15,6

15 7,6 10,8

13 8,7 12,5

19 3,2 4,6

28 14,9 21,2

0,00

Bandomasis polis BP-2

X=6112457

Y=370679.7
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 367/PK-BT 3 [28]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-53

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 367/PK-BT 3 [28]
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Gr.SZ-28          M 1:100          2022-03-30          Abs. a. 13,25 m          x:6112289 m, y:370834 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,20 0,20 13,05

t I
V Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis, standus, juodas, su

statybinių atliekų nuolaužų priemaiša saSiLMg0,70 0,50 12,55

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, minkštas, gelsvai rudas
saClL-
SiL 2,10 1,40 11,15

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,
pilkas, su žvirgždo priemaiša saClL 2,90 0,80 10,35

lg
 II

 m
d

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis, standus, rudas ClL 5,00 2,10 8,25

lg
 II

 m
d

Tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas siSa 12,50 7,50 0,75

lg
 II

 m
d

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus, rudas, su
molio lęšiais saSiL 15,00 2,50 -1,75

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

0,7 25

1,3 41

0,6 24

2,5 74

2,4 138

15,3 258

11,5 288

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.
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Dpr=0,98, EV2=80 MPa, t=300 mm
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Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba esamas atgal pilamas gruntas*
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 368/PK-BT 4 [27]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-54

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 368/PK-BT 4 [27]
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Gr.SZ-27          M 1:100          2022-03-30          Abs. a. 9,56 m          x:6112038 m, y:371064 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 9,26

b 
IV

Vidutiniškai susiskaidžiusios durpės, drėgnos,
juodos Pt 1,60 1,30 7,96

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir
dulkis, minkštas, pilkas

saClL-
SiL 3,00 1,40 6,56

lg
 II

 m
d

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas
smulkus smėlis, vandeningas, pilkas Sa-F 7,60 4,60 1,96

lg
 II

 m
d

Tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas,
pilkas siSa 10,70 3,10 -1,14

lg
 II

 m
d

Stiprus vidutinio plastiškumo molis, labai
standus, juosvas, su smėlio tarpsluoksniais ClM 15,00 4,30 -5,44

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,1 56

0,5 28

0,4 4

8,6 124

11,8 209

6,1 187

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.
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jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 369/PK-BT 5 [26]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-55

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 369/PK-BT 5 [26]
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Gr.SZ-26          M 1:100          2022-03-30          Abs. a. 10,21 m          x:6111833 m, y:371252 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 9,81

v IV

Labai purus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis,
drėgnas, geltonas Sa-F 0,60 0,20 9,61

lg
 II

I b
l

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas
vidutinio rupumo smėlis, drėgnas, geltonas, nuo
1,5 m vandeningas Sa-F 2,00 1,40 8,21

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su dulkio, žvirgždo
priemaišomis saClL 2,80 0,80 7,41

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis,
moreninis, standus, pilkas, su dulkio, žvirgždo
priemaišomis saClL 4,20 1,40 6,01

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su dulkio, žvirgždo
priemaišomis saClL 5,70 1,50 4,51

lg
 II m
d Tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas,

pilkas siSa 6,20 0,50 4,01

lg
 II

 m
d

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis, tvirtas,
rudas ClL 9,00 2,80 1,21

lg
 II

 m
d

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas
smulkus smėlis, vandeningas, pilkas Sa-F 11,20 2,20 -0,99

lg
 II

 m
d

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis,
standus, rudas ClL 15,00 3,80 -4,79

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

2,2 663,7 63

5,5 74

1,2 39

3,3 63

2,0 97

9,4 144

1,9 106

9,7 182

1,3 52

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.
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jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 370/PK-BT 6 [24]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-56

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 370/PK-BT 6 [24]
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Gr.SZ-24P.1          M 1:100          2022-03-30          Abs. a. 13,20 m          x:6111504 m, y:371554 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,20 0,20 13,00

v 
IV Labai purus mažai dulkingas molingas

smulkus, drėgnas, geltonas Sa-F 0,80 0,60 12,40

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir
dulkis, minkštas, gelsvai rudas saClL-SiL2,10 1,30 11,10

g 
III bl

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis,
standus, moreninis, gelsvai rudas, su žvirgždo
priemaiša saClL 2,80 0,70 10,40

lg II m
d Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis,

standus, rudas ClL 3,20 0,40 10,00

lg
 II

 m
d

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas
smulkus smėlis, vandeningas Sa-F 6,60 3,40 6,60

lg
 II

 m
d

Tankus dulkingas smulkus smėlis,
vandeningas siSa 9,00 2,40 4,20

lg
 II

 m
d

Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis,
standus, rudas ClL 15,00 6,00 -1,80

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

1,5 18

1,8 20

0,6 37

2,5 155
2,3 151

7,9 70

14,8 125

2,5 66

0,80
12,40

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.
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Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 371/PK-BT 7 [23]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-57

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 371/PK-BT 7 [23]
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Gr.SZ-23          M 1:100          2022-03-03          Abs. a. 15,57 m          x:6111168 m, y:371856 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,20 0,20 15,37

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo
plastiškumo molis, tvirtas, rudas, nuo
1,0 m su vandeningo smėlio lęšiais saClL 2,60 2,40 12,97

lg
 II

 m
d

Vidutinio tankumo mažai dulkingas
molingas smulkus smėlis,
vandeningas, gelsvai rudas Sa-F 4,60 2,00 10,97

lg
 II

 m
d

Tankus molingas smulkus smėlis,
vandeningas, gelsvai rudas clSa 14,60 10,00 0,97

lg II m
d Stiprus vidutinio plastiškumo molis,

standus, rudas ClM 15,00 0,40 0,57

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,5 22

1,6 55

8,4 73

12,3 140

3,4 88

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.
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(rygelių montavimo lygyje
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 372/PK-BT 8 [22]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-58

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 372/PK-BT 8 [22]
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Gr.SZ-22          M 1:100          2022-03-03          Abs. a. 28,52 m          x:6110902 m, y:372098 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,10 0,10 28,42

lg
 II

I b
l

Purus mažai mažai dulkingas molingas
smulkus smėlis, vandeningas, gelsvai
rudas siSa 1,80 1,70 26,72

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis
ir dulkis, minkštai plastingas, rudas, su
žvirgždo priemaiša su vandeningo smėlio
lęšiais saClL-SiL3,60 1,80 24,92

lg
 II

 m
d

Tankus / labai tankus molingas smulkus
smėlis, drėgnas, gelsvai rudas clSa 15,00 11,40 13,52

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

0,9 16

3,8 27

0,9 33

17,7 172

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 373/PK-BT 9 [20]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-59

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 373/PK-BT 9 [20]
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Gr.SZ-20P.2          M 1:100          2022-03-03          Abs. a. 27,67 m          x:6110576 m, y:372417 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,10 0,10 27,57

v 
IV Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,

drėgnas, gelsvai rudas Sa-F 0,70 0,60 26,97

lg
 II

I b
l Vidutinio tankumo dulkingas smėlis, vandeningas, gelsvai rudas siSa 1,50 0,80 26,17

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, rudas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,00 1,50 24,67

g 
III

 b
l

Stiprus vidutinio plastiškumo molis, moreninis, labai standus, rudas, su
žvirgždo priemaiša ClM 3,80 0,80 23,87

lg
 II

 m
d

Tankus / labai tankus dulkingas smulkus smėlis, mažai drėgnas, gelsvai
rudas siSa 15,00 11,20 12,67

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,4 26

5,7 42

7,2 43

0,9 17

5,0 224

29,7 286

0,00
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 374/PK-BT 10 [19]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-60

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 374/PK-BT 10 [19]
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Gr.SZ-19P.1          M 1:100          2022-03-02          Abs. a. 16,86 m          x:6110229 m, y:372722 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 16,46

g 
III

 b
l

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,
rudas, su žvirgždo priemaiša saClL 2,30 1,90 14,56

lg
 II

 m
d

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, standus su minkšto
lęšiais, gelsvai rudas, su vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,40 1,10 13,46

lg
 II

 m
d

Tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, gelsvai rudas, 5,6 - 6,5 m
ir 13,5 - 14,2 m intervaluose smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas siSa 15,00 11,60 1,86

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

2,8 45

5,4 212

7,8 140

13,8 246

1,10
15,76

0,00
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 375/PK-BT 11 [17]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-61

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 375/PK-BT 11 [17]
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Gr.SZ-17          M 1:100          2022-03-02          Abs. a. 31,58 m          x:6109877 m, y:373051 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 31,28

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, rudas, su
vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,20 2,90 28,38

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, standus, moreninis,
rudas, su žvirgždo priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais saClL-SiL4,80 1,60 26,78

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus, moreninis,
rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saSiL 5,80 1,00 25,78

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, pilkas,
su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 7,20 1,40 24,38

lg
 II

 m
d

Labai tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, mažai drėgnas,
gelsvai rudas Sa-F 15,00 7,80 16,58

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

2,2 72

1,2 54

2,7 149

6,9 208

2,9 147

25,6 602

0,00
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 376/PK-BT 12 [16]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-62

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 376/PK-BT 12 [16]
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Gr.SZ-16          M 1:100          2022-03-02          Abs. a. 32,88 m          x:6109683 m, y:373234 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 32,48

lg
 II

I b
l

Labai purus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas siSa 2,00 1,60 30,88

g 
III

 b
l Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, minkštas

/ tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 4,00 2,00 28,88

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,
rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 6,20 2,20 26,68

lg
 II

 m
d

Labai tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, mažai drėgnas,
gelsvai rudas Sa-F 15,00 8,80 17,88

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

2,4 48

1,9 28

1,4 38

5,3 273

40,1 671

0,00
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Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 377/PK-BT 13 [15]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-63

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 377/PK-BT 13 [15]
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Gr.SZ-15          M 1:100          2022-03-02          Abs. a. 30,71 m          x:6109465 m, y:373430 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,20 0,20 30,51

lg
 II

I b
l

Vidutinio tankumo mažai dulkingas
molingas vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, gelsvai rudas Sa-F 2,20 2,00 28,51

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo
molis ir dulkis, minkštai plastingas, rudas,
su vandeningo smėlio lęšiais

saClL-
SiL 4,80 2,60 25,91

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, standus, pilkas, su
žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio
lęšiais saClL 6,60 1,80 24,11

lg
 II

 m
d

Tankus mažai dulkingas molingas
smulkus smėlis, mažai drėgnas, su
smėlingo mažo plastiškumo dulkio, labai
standaus, tarpsluoksniais, gelsvai rudas Sa-F 15,00 8,40 15,71

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

3,0 22

5,3 79

0,6 23

4,0 212

16,6 374

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.



Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai
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Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 378/PK-BT 14 [13]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-64

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 378/PK-BT 14 [13]
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 24,96

v 
IV

Purus mažai dulkingas molingas smulkus, vandeningas, gelsvai rudas Sa-F 2,20 1,90 23,06

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, pilkas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 4,00 1,80 21,26

g 
III

 b
l

Vidutino stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 6,60 2,60 18,66

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, pilkas, su
žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 8,00 1,40 17,26

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 9,60 1,60 15,66

lg
 II

 m
d

Labai tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas siSa 15,00 5,40 10,26

qc
MPa

fs
kPa

(fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

2,3 35

3,1 46

0,9 19

1,8 43

2,6 73

5,4 230
20,2 231

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 379/PK-BT 15 [12]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-65

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 379/PK-BT 15 [12]
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Gr.SZ-12          M 1:100          2022-03-02          Abs. a. 22,93 m          x:6108808 m, y:374032 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 22,53

lg
 II

I b
l Labai purus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, drėgnas, gelsvai rudas siSa 0,80 0,40 22,13

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, pilkas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 2,20 1,40 20,73

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 4,50 2,30 18,43

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, pilkas, su
žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 6,50 2,00 16,43

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 8,30 1,80 14,63

lg
 II

 m
d

Labai stiprus dulkingas smulkus smėlis, pilkai rudas, vandeningas siSa 15,00 6,70 7,93

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,4 27
2,3 47

0,7 13

1,3 34

2,7 78

4,7 196

27,1 708

0,00
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 380/PK-BT 16 [11]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-66

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 380/PK-BT 16 [11]
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Gr.SZ-11          M 1:100          2022-03-02          Abs. a. 22,86 m          x:6108599 m, y:374225 m
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, m

d 
IV

Dirvožemis, padurpejes Hu 0,70 0,70 22,16

v 
IV

Labai purus mažai dulkingas molingas smulkus, vandeningas, gelsvai
rudas Sa-F 2,00 1,30 20,86

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštai plastingas, pilkas, su
žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,60 1,60 19,26

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 5,80 2,20 17,06

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 7,20 1,40 15,66

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,
rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 8,60 1,40 14,26

lg
 II

 m
d

Labai tankus dulkingas smulkus smėlis, su smėlingo mažo plastiškumo
molio ir dulkio, standus lęšiais, vandeningas, pilkas siSa 15,00 6,40 7,86

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,5 43

1,8 24

0,7 13

2,0 47

2,9 87

5,2 250

23,2 534

0,00
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 381/PK-BT 17 [10]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-67

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 381/PK-BT 17 [10]
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Gr.SZ-10          M 1:100          2022-03-01          Abs. a. 32,83 m          x:6108314 m, y:374480 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 32,43

v 
IV

Purus mažai dulkingas molingas smulkus, vandeningas, gelsvai rudas Sa-F 1,20 0,80 31,63

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, rudas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,00 1,80 29,83

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 4,00 1,00 28,83

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 5,50 1,50 27,33

lg
 II

 m
d

Labai tankus molingas smulkus smėlis, drėgnas, gelsvai rudas clSa 15,00 9,50 17,83

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,7 45

2,4 36

0,6 29

1,7 44

3,3 155

24,2 606

0,00
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 382/PK-BT 18 [9]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-68

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/48" pamatai

DR-BT 382/PK-BT 18 [9]
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Gr.SZ-9          M 1:100          2022-03-01          Abs. a. 35,56 m          x:6108115 m, y:374668 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,20 0,20 35,36

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, rudas, su
žvirgždo priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais saClL 1,80 1,60 33,76

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, moreninis,
rudas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 5,50 3,70 30,06

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, pilkas,
su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 6,90 1,40 28,66

lg
 II

 m
d

Labai tankus molingas smulkus smėlis, drėgnas, gelsvai rudas, viršutinėje
dalyje su smėlingu moliu clSa 15,00 8,10 20,56

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,7 19

1,1 60

1,6 49

4,8 189

33,0 964

0,00
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jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 383/PK-BT 19 [8]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-69

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 383/PK-BT 19 [8]
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Gr.SZ-8P.1          M 1:100          2022-03-01          Abs. a. 22,39 m          x:6107831 m, y:374924 m
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, m

d 
IV

Dirvožemis Hu 0,70 0,70 21,69

lg
 II

I b
l

Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis ir dulkis, minkštas su
tvirto lęšiais, su vandeningu dulkingu smėliu, gelsvai rudas

saClL-
SiL 1,70 1,00 20,69

g 
III

 b
l Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,

rudas nuo 3,0 m pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 3,60 1,90 18,79

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,
pilkas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 5,50 1,90 16,89

lg
 II

 m
d

Labai tankus molingas smulkus smėlis, drėgnas, gelsvai rudas clSa 15,00 9,50 7,39

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,5 42

1,0 30

1,9 37

2,9 89

32,8 296

5,50
16,89

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-02

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 384/PK-BT 20 [6]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-70

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 384/PK-BT 20 [6]
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Gr.SZ-6P.1          M 1:100          2022-03-01          Abs. a. 18,27 m          x:6107516 m, y:375216 m

G
EO

LO
G

IN
IS

IN
D

EK
SA

S
IN

Ž.
 G

EO
LO

G
IN

IO
SL

U
O

KS
N

IO
 N

r.

GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)

SI
M

BO
LI

S 
IS

O
14

68
8

SL
U

O
KS

N
IO

G
YL

IS
, m

SL
U

O
KS

N
IO

ST
O

R
IS

, m

SL
U

O
KS

N
IO

PA
D

O
 A

LT
., 

m

Pa
vy

zd
ys

LI
TO

LO
G

IN
IS

ST
U

LP
EL

IS

AP
VA

N
D

EN
.

VA
N

D
EN

S 
LY

G
IS

G
R

ĘŽ
SK

YL
ĖJ

E

PR
O

G
N

O
ZI

N
IS

VA
N

D
EN

S
LY

G
IS

, m

d IV Dirvožemis Hu 0,40 0,40 17,87

lg
 II

I b
l

Labai purus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas,
gelsvai rudas siSa 1,00 0,60 17,27

Tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas, gelsvai
rudas Sa-F 2,00 1,00 16,27

Purus mažai mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas,
gelsvai rudas siSa 3,00 1,00 15,27

Stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, pilkai rudas, su
vandeningo smėlio lęšiais saClL 4,00 1,00 14,27

lg
 II

 m
d

Tankus / labai tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, gelsvai
rudas siSa 15,00 11,00 3,27

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

1,8 24

1,6 17

12,2 78

4,4 33

3,4 34

19,6 154

0,00
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jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 385/PK-BT 21 [5]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-71

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/52" pamatai

DR-BT 385/PK-BT 21 [5]
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Gr.SZ-5          M 1:100          2022-03-01          Abs. a. 15,15 m          x:6107205 m, y:375502 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 14,85

v 
IV

Purus vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, gelsvai rudas Sa 5,10 4,80 10,05

lg
 II

I b
l

Vidutinio tankumo mažai dulkingas
molingas vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, gelsvai rudas Sa-F 8,80 3,70 6,35

g 
III

 b
l

Tankus vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, gelsvai rudas, 9,5 - 9,9
m ir 10,4 - 10,7 m gylio intervaluose -
stipraus molio tarsluoksniai Sa 11,80 3,00 3,35

g 
III

 b
l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo
molis, standus, moreninis, gelsvai
rudas saClL 15,00 3,20 0,15

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

2,2 15

3,3 21

8,8 58

12,7 107

6,2 106

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-10

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2K330/31-60/48" pamatai

DR-BT 386/PK-BT 22 [4]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-72

A

1 1

Atramos "2K330/31-60/48" pamatai

DR-BT 386/PK-BT 22 [4]
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Gr.SZ-4          M 1:100          2022-03-24          Abs. a. 19,16 m          x:6106968 m, y:375713 m
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GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)

SI
M

BO
LI

S 
IS

O
14

68
8

SL
U

O
KS

N
IO

G
YL

IS
, m

SL
U

O
KS

N
IO

ST
O

R
IS

, m

SL
U

O
KS

N
IO

PA
D

O
 A

LT
., 

m

Pa
vy

zd
ys

LI
TO

LO
G

IN
IS

ST
U

LP
EL

IS

AP
VA

N
D

EN
.

VA
N

D
EN

S 
LY

G
IS

G
R

ĘŽ
SK

YL
ĖJ

E

PR
O

G
N

O
ZI

N
IS

VA
N

D
EN

S
LY

G
IS

, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 18,86

t I
V Grunto sąvarta: smėlingas mažo plastiškumo dulkis, standus, tamsiai pilkas,

nuo 0.6 m su vandeningo smėlio lęšiais saSiLMg0,80 0,50 18,36

lg
 II

I b
l Purus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas siSa 1,00 0,20 18,16

Labai silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, minkštas, gelsvai
rudas, su dulkio priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais saClL-SiL2,00 1,00 17,16

g 
III

 b
l Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais, nuo 3.2 su
vandeningo smėlio lęšiais saClL 4,70 2,70 14,46

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, pilkai rudas,
su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais saClL 5,90 1,20 13,26

Vidutinio stiprumo stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
tvirtas, rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis, vandeningo smėlio lęšiais saClL 6,80 0,90 12,36

lg
 II

 m
d

Labai tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkai rudas, su dulkio
priemaiša, nuo 12,8 m smulkiu smėliu siSa 20,00 13,20 -0,84

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

1,7 38

1,8 284,8 105

0,5 13

1,8 58

3,8 174

2,4 86

27,2 626

0,00
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-10

2. Bandomojo polio BP-1 ilgis 11000 mm, skersmuo - 800 mm, 1 vnt.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2K330/61-90/48" pamatai

DR-BT 387/PK-BT 23 [3]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-73

A

1 1

Atramos "2K330/61-90/48" pamatai

DR-BT 387/PK-BT 23 [3]
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Gr.SZ-3          M 1:100          2022-03-24          Abs. a. 17,42 m          x:6106733 m, y:375643 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 17,12

t I
V

Grunto sąvarta: dulkingas smulkus smėlis, vandeningas, tamsiai pilkas siSaMg 1,20 0,90 16,22

lg
 II

I
bl Silpnas mėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, gelsvai rudas, su

dulkio priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais saClL-SiL1,80 0,60 15,62

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
pilkai rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais, nuo
4.1 su vandeningo smėlio lęšiais saClL 5,80 4,00 11,62

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, pilkai
rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais saClL 7,20 1,40 10,22

lg
 II

 m
d

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas,
pilkai rudas, su dulkio lęšiais Sa-F 8,40 1,20 9,02

lg
 II

 m
d

Tankus / labai tankus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis,
vandeningas, pilkai rudas Sa-F 17,20 8,80 0,22

lg
 II

 m
d

Vidutinio plastiškumo molis, standus, rudas, su dulkio priemaiša su
vandeningo smėlio lęšiais iki 0.2-0.4 m ClM 20,00 2,80 -2,58

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

2,5 48

2,2 41

0,9 21

1,9 50

4,4 226

8,3 115

17,4 316

0,00

Bandomasis polis BP-1

X=6106723.8

Y=375644.8



D-110

R1-А D-13 R1-АD-13

D-110

T-1 T-1

4
0
0

Skaldos fr. 0/32 (0/45, 0/56) pasluoksnis

Dpr=0,98, EV2=80 MPa, t=300 mm

2800 500 4900 1857 4900 500 2800

Sutankintas smėlinis gruntas

Dpr=0,97, EV2=60 MPa

(rygelių montavimo lygyje

Dpr=0,98, EV2=70 MPa) arba atgalinis gruntas*

Pjūvis 1-1

3
0
0

5
0
0

P.v.alt.=0,000

60°60
°

AA

3
2
0
0

18
0
0

6757

4
6
8
0Traversų

ašis

L
in
ijo

s
 a

š
is

11

2
5
0
0

2
18
0

2
5
0
0

4900 1857 4900

R1-A R1-A

R1-A R1-A

T-1 T-1

Principinis jungimo mazgas A

M 1:10

Pamato T-1 apatinė dalis

Pamato T-1 viršutinė dalis

Pamato T-1

jungiamoji detalė

Jungiamieji varžtai

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 388/PK-BT 24 [2]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-74

A

1 1

Atramos "2T330/0-1/56" pamatai

DR-BT 388/PK-BT 24 [2]
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Gr.SZ-2          M 1:100          2022-03-01          Abs. a. 28,25 m          x:6106504 m, y:375921 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,50 0,50 27,75

v 
IV

Purus vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,
gelsvai rudas, Sa 3,50 3,00 24,75

g 
III

 b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo
molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 11,40 7,90 16,85

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis,
moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo
priemaiša, vandeningo smėlio lęšiais saClL 13,10 1,70 15,15

lg
 II

 m
d

Tankus dulkingas smulkus smėlis, vandeningas,
pilkai rudas, su dulkio lęšiais siSa 15,00 1,90 13,25

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris fs (kPa) - trinties stipris

3,0 23

2,5 33

1,8 52

5,2 248

17,9 427

0,00

Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.

* Pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-05.
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Pastabos:

1. Bendras pastabas žiūrėti 2021/22-01-TP-SK-1.B-10

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022-10 Statybai

A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

Atramos "2K330/0-30/52" pamatai

DR-BT 389/ŠŠ-PK 25 [1]

Atestato

Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -

Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222

Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Edvinas BenašasInž.

2021/22-01-TP-SK-1.B-75

A

1 1

Atramos "2K330/0-30/52" pamatai

DR-BT 389/PK-BT 25 [1]
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Gr.SZ-1          M 1:100          2022-03-23          Abs. a. 26,10 m          x:6106224 m, y:376281 m
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, m

d IV Dirvožemis Hu 0,30 0,30 25,80

lg
 II

I b
l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, gelsvai rudas,
su dulkio priemaiša su dregno smėlio lęšiais saClL 2,20 1,90 23,90

g 
III

 b
l

Stiprus smlingas mažo plastiškumo molis, standus, moreninis, pilkai rudas,
su dulkio, žvirgždo priemaišomis saClL 3,70 1,50 22,40

Vidutinio stiprumo mėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,
pilkai rudas, su vandeningo smėlio lęšiais saClL 6,20 2,50 19,90

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,
pilkai rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis, drėgno smėlio lęšiais saClL 7,80 1,60 18,30

lg
 II

 m
d

Labai tankus dulkingas smulkus smėlis, pilkai rudas, su dulkio priemaiša,
vandeningas, nuo 12,7 m mažai dulkingu molingu smulkiu smėliu siSa 20,00 12,20 6,10

qc
MPa

fs
kPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kūginis stipris

2,2 70

1,4 63

2,9 98

2,0 55

4,7 195

32,1 847

0,00
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Inkariniai varžtai
galvenoje 4xINK-1

Atramos bazė

Galvena
Nesitraukiantis skiedinys

Bazės-Pamato principinis jungimo mazgas
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PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas lygus 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto
storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos. Antikorozinė apsauga turi atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją
(pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z25.
10. Traversų sijų ilgis ir išdėstymas tikslinamas darbo projekte.
11. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.
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LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -
Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas
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Simas LembartasPDV40222
Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Atrama "2K330/0-30/48" M1:100

2021/22-01-TP-SK-1.B-76
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Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2022-10 Statybai
A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas lygus 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto
storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos. Antikorozinė apsauga turi atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją
(pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z25.
10. Traversų sijų ilgis ir išdėstymas tikslinamas darbo projekte.
11. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.
11. Atramų dažymas:
· Atramų dažymas turi būti atliktas pagal standartus LST EN ISO 12944-2:2018, LST EN ISO 12944-5:2020

(G3.02).
· Atliekant dažymo darbus, griežtai vadovautis dažų gamintojo reikalavimais (paviršiaus šiurkštumas po valymo,

rasos taško temperatūra, aplinkos temperatūra ir t. t.), rekomendacijomis, aplinkosaugos reikalavimais.
· Dažymo paviršių paruošti pagal ISO 8501-3 reikalavimus.
· Atramų dažymo spalva raudona ir balta.
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LITGRID AB
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01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Atrama "2K330/0-30/56" M1:100

2021/22-01-TP-SK-1.B-78
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Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2022-10 Statybai
A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“

PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas lygus 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto
storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos. Antikorozinė apsauga turi atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją
(pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z25.
10. Traversų sijų ilgis ir išdėstymas tikslinamas darbo projekte.
11. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.
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Inkariniai varžtai
galvenoje 4xINK-1

Atramos bazė

Galvena
Nesitraukiantis skiedinys

Bazės-Pamato principinis jungimo mazgas
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PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas lygus 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto
storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos. Antikorozinė apsauga turi atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją
(pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z25.
10. Traversų sijų ilgis ir išdėstymas tikslinamas darbo projekte.
11. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.
11. Atramų dažymas:
· Atramų dažymas turi būti atliktas pagal standartus LST EN ISO 12944-2:2018, LST EN ISO 12944-5:2020

(G3.02).
· Atliekant dažymo darbus, griežtai vadovautis dažų gamintojo reikalavimais (paviršiaus šiurkštumas po valymo,

rasos taško temperatūra, aplinkos temperatūra ir t. t.), rekomendacijomis, aplinkosaugos reikalavimais.
· Dažymo paviršių paruošti pagal ISO 8501-3 reikalavimus.
· Atramų dažymo spalva raudona ir balta.

Atestato
Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -
Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222
Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Atrama "2K330/31-60/48" M1:100

2021/22-01-TP-SK-1.B-79
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A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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Inkariniai varžtai
galvenoje 4xINK-1

Atramos bazė

Galvena
Nesitraukiantis skiedinys

Bazės-Pamato principinis jungimo mazgas
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PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas lygus 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto
storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos. Antikorozinė apsauga turi atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją
(pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z25.
10. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.

Atestato
Nr.

Martynas PetravičiusPV36158

LITGRID AB

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šyša -
Bitėnai, Pagėgių sav., rekonstravimo projektas

LT

Simas LembartasPDV40222
Laida

Lapas Lapų

01. 330 kV oro linija, Pagėgių sav.

Atrama "2K330/31-60/48T" M1:100

2021/22-01-TP-SK-1.B-80
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1 1

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2022-10 Statybai
A 2023-05 Keitimai pagal trišalį susitarimą Nr. 23VP-SUTP-20 su LITGRID AB ir UAB „LT energija“
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PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas lygus 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto
storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos. Antikorozinė apsauga turi atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją
(pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z25.
10. Traversų sijų ilgis ir išdėstymas tikslinamas darbo projekte.
11. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.
11. Atramų dažymas:
· Atramų dažymas turi būti atliktas pagal standartus LST EN ISO 12944-2:2018, LST EN ISO 12944-5:2020

(G3.02).
· Atliekant dažymo darbus, griežtai vadovautis dažų gamintojo reikalavimais (paviršiaus šiurkštumas po valymo,

rasos taško temperatūra, aplinkos temperatūra ir t. t.), rekomendacijomis, aplinkosaugos reikalavimais.
· Dažymo paviršių paruošti pagal ISO 8501-3 reikalavimus.
· Atramų dažymo spalva raudona ir balta.
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Atrama "2T330/0-1/48" M1:100

PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN
439 elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas lygus 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto
storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams
- P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos. Antikorozinė apsauga turi atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją
(pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z25.
10. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti
išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.
11. Atramų dažymas:
· Atramų dažymas turi būti atliktas pagal standartus LST EN ISO 12944-2:2018, LST EN ISO 12944-5:2020

(G3.02).
· Atliekant dažymo darbus, griežtai vadovautis dažų gamintojo reikalavimais (paviršiaus šiurkštumas po valymo,

rasos taško temperatūra, aplinkos temperatūra ir t. t.), rekomendacijomis, aplinkosaugos reikalavimais.
· Dažymo paviršių paruošti pagal ISO 8501-3 reikalavimus.
· Atramų dažymo spalva raudona ir balta.
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Atrama "2T330/0-1/52" M1:100

PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN
439 elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas lygus 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto
storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams
- P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos. Antikorozinė apsauga turi atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją
(pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z25.
10. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti
išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.
11. Atramų dažymas:
· Atramų dažymas turi būti atliktas pagal standartus LST EN ISO 12944-2:2018, LST EN ISO 12944-5:2020

(G3.02).
· Atliekant dažymo darbus, griežtai vadovautis dažų gamintojo reikalavimais (paviršiaus šiurkštumas po valymo,

rasos taško temperatūra, aplinkos temperatūra ir t. t.), rekomendacijomis, aplinkosaugos reikalavimais.
· Dažymo paviršių paruošti pagal ISO 8501-3 reikalavimus.
· Atramų dažymo spalva raudona ir balta.
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PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN
439 elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas lygus 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto
storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams
- P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos. Antikorozinė apsauga turi atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją
(pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z25.
10. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti
išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.
11. Atramų dažymas:
· Atramų dažymas turi būti atliktas pagal standartus LST EN ISO 12944-2:2018, LST EN ISO 12944-5:2020

(G3.02).
· Atliekant dažymo darbus, griežtai vadovautis dažų gamintojo reikalavimais (paviršiaus šiurkštumas po valymo,

rasos taško temperatūra, aplinkos temperatūra ir t. t.), rekomendacijomis, aplinkosaugos reikalavimais.
· Dažymo paviršių paruošti pagal ISO 8501-3 reikalavimus.
· Atramų dažymo spalva raudona ir balta.
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